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Abstract  - Amid booming PV(photovoltaic) industry, 
BIPV(Building Integrated PV) is one of the best fascinating 
PV application technologies. To apply PV in building, 
variable factors should be reflected such as installation 
position, shading, temperature effect and so on. Especially 
a temperature should be considered, for it affects both 
electrical efficiency of PV module and heating and cooling 
load in building. Transparent PV modules were designed as 
finished material for spandrels are presented in this paper. 
The temperature variation of the modules with and without 
air gap and insulation were compared and analyzed. The 
results showed that the module with air gap and insulation 
has a much larger temperature variation than another 
transparent module. The temperature of the module 
reached by 55degree C under vertical irradiance of lower 
500W/㎡. And the temperature difference between these 
modules was about 15degree C. To analyze the output 
performance of module according to temperature variation, 
separate module was manufactured and measured by 
sun-simulator. The results showed that 1 degree 
temperature rise reduced about 0.45% of output power.

1. 서    론

   세계 으로 태양 산업에서 활발한 공 과 수요가 이루어지는 가
운데, 태양 발 시스템은 기술  측면과 경제  측면에서 계속 인 발
을 하여 더 좋은 효율의 더 렴한 시스템들이 보 되고 있다. 한, 

태양 발 시스템의 설치 규모와 용 상  범 에 있어서도 변화가 
나타나고 있는데, 이 까지는 태양 발 시스템이 부분 소규모로 설치
되어 자가발  자가소비가 이루어졌던 것에 비해  설치 용량이 증
가하고 있는 추세로 흐르고 있고, 최근에는 규모 태양 발 시스템을 
발  사업용으로까지 활용하기에 이르 다. 한, 용 분야도 성용에
서 지상용으로, 지상용에만 국한되었던 것에서 건물을 비롯한 다양한 분
야에서 용이 되고 있다. 특히, 태양 발 시스템을 건물에 용하는 
기술은 PV를 효과 으로 용할 수 있는 분야로, PV 선진국에서도 높
은 심과 노력 속에 여러 가지 정책  지원들이 계속되고 있다. 건물
에 PV모듈을 용할 경우, 기 생산이라는 본래의 목  이외에 외장재
를 신하여 건축물에 사용함으로서 경제 , 미  측면에서 이 효과를 
거둘 수 있다. 특히, 유효부지가 은 우리나라의 지형  조건에서는 더
욱 유리한 기술이다.
  건물에 태양 발 시스템을 설치할 경우에는 지상용과는 다르게 반드
시 고려되어야 하는 설치조건들이 있는데, 표 인 것으로 방 , 경사, 
일사량, 음 , 그리고 온도 등이 있다. 이 요소들 에서도 특히 온도의 
경우에는 태양 발 시스템의 발 성능을 해시키는 요인이면서 동시
에 건물의 냉난방부하에 직 인 향을 미치는 주요인이 되므로 반드
시 고려되어야 한다. 
  본 논문에서는 건물 층간 부분의 외장 건자재로서 구성요소가 각각 
다른 투명모듈의 온도 변화와 이에 따른 발 성능 특성을 분석하 다. 
수행 방법으로는 온도 변화에 한 모니터링 결과  외선 촬 을 통
해 온도 변화를 분석하고, 시뮬 이터에서 다른 조건들은 동일하게 유지

한 채 모듈의 온도만 변화를 주어 이에 따른 발 특성을 분석하 다.

2. 본    론

  2.1 건물에의 모듈 적용 기법 및 모듈 구성 
   건축물은 다양한 소재와 다양한 공법으로 건물 외벽을 구성한다. 
태양 발 시스템은  다른 특별한 소재로 건물의 지붕, 벽, 창호 등 
다양한 요소로서 용이 가능하다. 최근에는 건물 외벽 체를 유리로 
구성하는 사례도 많이 찾아볼 수 있는데, 이때 건물 외벽은 창과 층간
(spandrel) 부분으로 나  수 있다(그림 1 참고). 본 논문의 실험 상이 
된 모듈은 건물 외벽의 층간 부분에 용이 되도록 디자인되었다.

<그림 1> 건물 외벽 유리 마감 시 창과 층간

  모듈은 두 타입으로 구성되어 있다. 아래 그림 2에서 보이는 바와 같
이 단열을 해 공기층을 갖는 더블 라스 타입의 일반 인 투명모듈
(우측)과 후면에 별도의 공기층  단열층이 있는 투명모듈(좌측)로 구
성되어 있는데,  이 두 모듈은 상호간 비교가 이루어질 수 있도록 동일
한 조건으로 설치되었다. 
  온도센서는 기본 으로 투명모듈의 면과 후면에 각각 1  씩 설치
되었고, 공기층과 단열층이 있는 모듈의 경우에는 모듈과 단열층 사이의 
공기층과 단열층 후면에 각각 1  씩 센서가 더 설치 되도록 하여 모듈 
면에서 후면까지의 온도 변화를 분석할 수 있도록 하 다. 

<그림 2> 모듈 구성 및 온도 센서 위치
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  2.2. 온도변화 분석
  두 타입의 투명모듈은 모듈 후면 온도에 있어서 확연한 차이를 나
타냈다. 그림 3은 두 모듈을 외선 카메라를 이용하여 촬 한 것으로 
두 모듈 간 온도 차이를 손쉽게 확인할 수 있다. 이 사진은 두 모듈의 
면 온도 차이를 보여주는 것으로, 모듈 면보다 후면의 경우에 더 큰 

온도 차이를 나타냈다. 그림 4는 공기층과 단열층을 포함한 모듈(좌)과 
일반 투명모듈(우) 각각의 온도 변화를 나타낸 것으로, 일반 투명모듈의 
경우, 외부에 하고 있는 모듈 면은 밤사이 떨어진 외기온의 향으
로 후면보다 낮은 온도를 유지하다가 일출 후에는 태양으로부터 직  
받는 일사와, 태양 지의 발 으로 인해 온도가 높아지면서 낮 시간 동
안은 후면보다 높은 온도 분포를 나타내었다. 반면, 단열층이 있는 모듈
의 경우에는, 열 달률이 낮아서 건축물에서 단열재로 흔히 사용되고 있
는 공기층과 단열층(유리섬유)의 향으로 후면 온도가 항상 면보다 
높은 온도를 유지하는 것으로 나타났다. 그림 5는 청천공 시와 담천공 
시 일사량  두 모듈의 후면 온도를 나타낸 그래 로 일출 후 모듈
의 온도는 계속 상승하여, 낮 시간 동안 일사량이 가장 좋은 정오를 기
으로 온도가 크게 상승하 고 일사량 피크 시간이 지난 오후 2시 경

에 가장 높은 온도를 나타내는 것으로 분석되었다.
  모듈이 수직면에 설치 되어있어 5월  수직면 일사량이 500W/㎡ 이
하로 비교  일사량이 많지 않고, 건물 옥상부에 설치되어 풍속  풍량
이 많음에도 불구하고 공기층  단열층이 있는 모듈의 경우 후면 온도
가 56℃ 까지 상승한 반면, 일반 투명모듈의 경우 후면온도가 최  41℃
까지 상승하여 약 15℃의 차이를 나타내었다.

<그림 3> 모듈 간 온도 차(IR Camera)

<그림 4> 모듈 별 온도 변화(우:일반투명모듈)

<그림 5> 청천공(좌) 및 담천공(우) 시 일사량 및 모듈 전후면 온도 변화

  2.3 온도 변화에 의한 발전 특성
   앞 에서 언 한 바와 같이 동일한 PV모듈이 다른 건자재와 함께 
일체화되어 각각 다른 구성을 갖는 건자재형 모듈로 설치되었을 경우, 
모듈의 온도가 크게 다르게 나타남을 알 수 있었다. 온도는 PV 모듈의 
발  특성에 향을 주는 주요한 요인 의 하나이다. 따라서 일사, 풍
속/풍양 등의 다른 요인들은 동일하게 유지한 채 모듈의 온도만 변화를 
주어 이에 따른 발  특성을 살펴보았다. 앞 에서 온도변화에 한 측
정  분석이 수행된 시료는 재 모니터링 이므로, 별도의 일반 투명
모듈을 제작하여 실험을 수행하 다. 그림 6은 모듈 온도의 변화에 따른 
발 특성을 나타낸 그래 로, 일사강도 1,000W/㎡의 STC 기 온도인 
25℃를 기 으로 온도가 상승할수록 압이 떨어지고 이에 따라 발 량 
역시 온도가 상승할수록 감소하는 것으로 나타났다. 
  그림 7은 실제로 모듈의 온도를 변화시켜 측정한 압, 류, 력 값

과 이 값들을 토 로 도출된 추세 선을 나타낸 것이다. 온도의 변화에 
따른 류, 압, 력의 변화는 그림에서 보이는 바와 같이 선형으로 
나타났다. 발 되는 력은 1℃ 상승시마다  약 0.45% 감소하는 것으로 
나타났다. 실험 상 모듈의 STC 조건에서의 발 량이 약 61.5W이므
로, 이를 기 으로 1℃ 상승 시 마다 약 0.28W씩 감소하게 된다. 이와 
같은 감소율을 이용하면 당일 측정 최고 온도인 55℃까지 모듈 온도가 
상승한 경우 순간 발 량은 약 8W정도 감소할 것으로 측된다.

<그림 6> 온도의 변화에 따른 발전 특성

<그림 7> 온도의 변화에 따른 전류, 전압, 전력 특성

3. 결    론

  본 논문에서는 구성요소가 각각 다른 투명모듈의 온도 변화를 분석하
고 모듈의 온도변화에 의한 발 성능 특성을 분석하 다. 분석 결과, 후
면에 공기층  단열층이 있는 모듈의 경우 일반 투명 모듈에 비해 공
기층  단열층의 향으로 PV 모듈의 온도가 크게 상승하는 것으로 
나타났다. 실제로 5월  수직면 일사량 500W/㎡이하의 조건에서 측정
된 모듈의 온도가 약 55℃까지 상승하여 일반 투명모듈보다 약 15℃ 정
도 더 높은 온도까지 상승하는 것으로 나타났다. 이와 같은 온도의 상승
은 PV 모듈의 발 성능에 향을 주게 되는데, 실제로 모듈 온도 변화
에 의한 투명 모듈의 발  성능을 측정한 결과 모듈 온도가 1℃ 상승할 
때마다 약 0.45%의 발 량 감소를 나타내었다. 
  단순히 PV 모듈만을 설치한 경우와는 다르게 태양 발 시스템을 건
물에 용할 때에는 기  측면과 건축  측면을 동시에 고려해야한다. 
앞에서 언 한 결과는 기 생산에 있어서는 손실로 작용을 하지만 동
기 건물의 난방부하 감소에 기여를 할 것으로 상된다. 
  따라서, 향후에는 본 연구를 통해 도출된 결과를 토 로, 온도  발
량 모니터링  시뮬 이션 시 온도에 의한 손실에 한 측  비
교 분석을 수행하게 될 것이다. 한 더 나아가 온도 변화  발  특성
이 건물의 냉난방 부하  체 건물 에 지에 미치는 향 분석을 수
행하게 될 것이다.
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