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요  약

   본 연구에서는 피자의 최  배연조건 확립을 하여 CFD모델을 이용한 수치해석을 

통해 지하철 승강장 내에서의 화재 시 다양한 배연조건에서의 화재 험성을 검토하 다. 

결과로 스크린도어를 설치한 경우가 설치하지 않은 경우보다 온도의 상승폭이 최  

65.37%～74.97% 낮게 나타났다. 한 기나 압인 배기시 승강장에 난류가 발생함에 따라 

온도  연기층이 교란되어 하락됨에 따라 탈출시 험을 유발할 수 있는 것으로 단되

었다. 따라서 배연용량  승강장 공간 설정시 배연조건에 따른 화재 특성을 고려한 설계

가 필요하다.

1. 서  론

  지하철은 최근 들어 단순히 이동수단 뿐만 아닌 문화  생활공간 등의 지하철 역사 활

용도가 높아짐에 따라 인구의 집  유동이 증가하여 이에 한 지하공간내 쾌 한 환

경 유지와 화재 등 유사시에 신속히 처하기 한 시스템 개발  연구가 활발히 이루어

지고 있다.

  지하철 역사에서의 화재 발생 시 폐된 공간  특성으로 인해 화재 기의 진화작업에 

많은 어려움이 있다. 한, 공간의 특성으로 인해 공간 내 피자의 피난경로가 굴뚝효과

로 인한 연기의 확산경로가 될 가능성이 매우 높다.

  본 연구에서는 CFD모델을 이용 지하철 승강장 내에서의 화재 시 다양한 배연조건에서

의 화재 험성을 평가함으로서 피자의 최  배연조건 확립에 그 목표를 두고 있다.
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2. 수치해석 조건

2.1 지하철 승강장 모델링

  본 연구에 용된 승강장 역사 모델은 인천지하철 1호선의 송도 연장선 제 3역사 설계 

자료1)를 기 로 하 으며 일반 인 결과의 도출을 해 공간을 단순화 하 다. 그림 1은

실제 시뮬 이션 모델인 길이 210.0m, 최 폭 30.0m, 높이 6.0m인 상 식승강장이다.

Risk assesment zoneFire point

Zone1 Zone2 Zone3 Zone4

그림 1. Station modeling

2.2 계산조건

  승강장 내부의 화재 상  열  유동의 수치해석은 미국 NIST (National Institute of 

Standards and Technology)에서 개발한 CFD 로그램인 FDS ver 4.072)을 사용하 다. 화

재의 크기는 NFPA에서 제시하는 Boston transit way의 20MW의 발열량으로 설정하 으

며 열차 정차시 4번째량 1량이 소하는 상태로 설정하 다. 해석에 사용된 격자수는 약 

1,400,000 (100 × 700 × 20)개3)4)이며 격자 형태는 Uniform 방식으로 설정하 다. 시간에 따

른 화재 강도 변화  성장 속도는 화재에 의한 제배연효과의 단순 비교를 해 고려하지 

않았으며 승강장 내부의 기온도는 25℃로 설정하 다.

  본 연구에서는 터 내부의 제배연의 다양한 효과 분석을 해 TES(승강장 터 부 배

기시설)과 승강장부, 터 부의 제배연을 고려하 으며 이에 따른 배기량  제원은 인

천지하철 송도 3역사의 설계자료를 기 로 아래의 표 1과 같이 용하 다.

  표 2는 본 연구에 용된 PSD(스크린도어) 설치여부  배연조건에 따른 경계조건을 

나타낸다.

표 1. Dimension for ventilation

TES

설치수 총 104개 (좌․우․상․하부 각 26개)

배기량 248,000m3/h (62,000m3/h×4)

배기구제원 0.3×0.6m

배기속도 2.7m/s

승강장

급배기

설치수 총 48개 (좌측승강장만 설치)

급배기량 45,000m3/h

급배기구제원 0.6×0.6m

급배기속도 0.72m/s

터널부

급배기

급배기구제원 8.4×6.0m

급배기속도 2.127m/s(임계속도)
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CASE TES Station Vent. Tunnel Vent. PSD CASE TES Station Vent. Tunnel Vent. PSD

1 미가동 미가동 미가동 ○ 10 가동 미가동 배기(임계속도) ○

2 가동 미가동 미가동 ○ 11 가동 화재지점 배기 배기(임계속도) ○

3 가동 화재지점 배기 미가동 ○ 12 가동 화재지점 배기,
화재근접 급기 배기(임계속도) ○

4 가동 화재지점 배기,
화재근접 급기 미가동 ○ 13 가동 미가동 양단배기

(임계속도) ○

5 미가동 미가동 급기(임계속도) ○ 14 가동 화재지점 배기 양단배기
(임계속도) ○

6 미가동 미가동 급기
(임계속도1/2) ○ 15 가동 화재지점 배기,

화재근접 급기
양단배기

(임계속도) ○

7 미가동 미가동 배기(임계속도) ○ 16 미가동 미가동 미가동 ×

8 미가동 미가동 압인배기
(임계속도) ○ 17 가동 화재지점 배기 미가동 ×

9 미가동 미가동 양단배기
(임계속도) ○

표 2. Simulation cases

 2.3. 험성 평가 항목

  수치해석 결과로부터의 험성평가는 승강장 바닥으로부터 피자의 호흡선 높이인 

1.5m 상부의 피공간내 평면을 기 으로 하 으며 이에 따른 평가항목은 다음과 같다.

  승강장 치에 따른 온도변화를 해석하기 한 치별 평균온도 Tm(y)는 다음의 식(1)로 

나타낸다.

               


                               (1)

Ti(y)는 길이 방향 y 치에서의 폭방향 각 격자의 온도를 나타내며 Gn(y)는 y 치에서의 총 

격자수를 나타낸다.

3. 수치해석 결과

3.1. 스크린도어 설치여부에 따른 험성

  최근 신설되는 지하철 승강장에는 스크린도어를  기본 으로 설치하고 있는 추세이며 

모든 지하철 역사에 스크린도어의 설치가 추진되고 있다. 본 에서는 이러한 스크린도어

의 설치여부에 따른 험성을 평가하 다.

  그림 3은 화재발생 후 600 가 경과한 후의 치별 온도를 도식한 결과이다. 도식에 나

타난 바와 같이 스크린 도어를 설치한 경우가 설치하지 않은 경우보다 온도의 상승폭이 

은 것으로 나타났다.

  무배연시인 Case1과 Case16의 결과에서 나타난 바와 같이 스크린도어를 설치한 경우가 

설치하지 않은 경우보다 상승폭이 최  65.37% 낮게 나타냈으며, 배연시의 경우인 Case3

과 Case17의 경우도 설치한 경우가 상승폭이 최  74.97% 낮게 나타났다.
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  이는 스크린도어의 열리지 않은 상부가 제연 경계벽 역할을 함으로서 터 부로의 연기 

 열의 이동을 유도함에 따라 이러한 결과가 나타나는 것으로 분석된다.

   

그림 3. Mean temperature at platform positions.

       (Case whether PSD was installed)

3.2. TES(승강장 터 부 배기 시설) 설치여부에 따른 험성

  TES(승강장 터 부 배기 시설)는 지하철 승강장의 터 부에 치하여 지하철 차량풍

을 막아주며 지하철의 차량 과열을 방지해주는 역할을 한다. 본 에서는 이러한 TES를 

제배연 시설로 사용할 경우 발생하는 효과에 해 평가하 다.

그림 4. Mean temperature at platform

positions from no-vent.

(Case whether TES was installed).

그림 5. Mean temperature at platform

positions from vent.

(Case whether TES was operated).

  그림 4～5는 TES의 운 여부에 따른 터  승강장부의 치별 온도를 도식한 결과이며 

Table 4는 구역별 평균치를 나타낸다.

  그림 4에 나타난 바와 같이 TES를 제외한 모든 배연조건 미작동시 작동여부에 따른 온

도의 상승폭이 최  31.49% 낮게 나타났으며, 그림 5의 배연조건 작동시 조건에 따라 최

 59.48%낮게 나타났다.
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3.3. 승강장부 배기에 따른 험성

  승강장부의 배기 시설은 평상시의 쾌 한 환경을 유지하는 역할과 화재 발생시 제배

연을 통해 피자의 피로 확보에 기여하게 된다. 본 에서는 승강장 배기 유무와 

배기 조건에 따른 험성을 평가하 다.

  그림 6～8은 승강장부 배기 조건에 따른 터  승강장부의 치별 온도를 도식한 결과

이다.

  그림 6에 나타난 바와 같이 TES와 승강장부 제배연을 제외한 터 부 배연조건 미작동

시  온도의 상승폭이 Case3의 경우 최  54.43% 낮게 나타났으며 Case4의 경우 최  

59.79% 낮게 나타다. 그림 7의 터 부 배연조건 조건에 따라 최  9.96%낮게 나타났으며, 

Figure 8에 나타난 바와 같이 터 부 양단 배기시 최  37.29%낮게 나타났다.

그림 6. Mean temperature at platform

positions from no-vent.

(Case whether station vent. was operated).

그림 7. Mean temperature at platform

positions from tunnel vent.

(Case whether station vent. was operated).

  
그림 8. Mean temperature at platform

positions from tunnel vent.

(Case whether station vent. was operated).
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4. 결 론

  수치해석을 통한 지하철 승강장 배기조건에 따른 화재 험성 평가를 통해 다음의 결

론을 얻었다.

  1) 스크린 도어의 설치여부에 따른 화재 험성 평가 결과 무배연시의 경우 스크린도어

를 설치한 경우가 설치하지 않은 경우보다 온도의 상승폭이 최  65.37% 낮게 나타났으

며, 배연시의 경우 설치한 경우가 상승폭이 최  74.97% 낮게 나타났다.

  이는 스크린도어의 열리지 않은 상부가 제연 경계벽 역할을 함으로서 터 부로의 연기 

 열의 이동을 유도함에 따라 이러한 결과가 나타나는 것으로 분석된다.

  2) TES 운 여부에 따른 수치해석 결과 무배연시 온도의 상승폭이 최  31.49% 낮게 

나타났으며, 배연조건 작동시 조건에 따라 최  59.48%낮게 나타났다.

  3) 승강장부 배기 조건에 따른 수치해석 결과  TES와 승강장부 제배연을 제외한 터

부 배연조건 미작동시 온도의 상승폭이 최  59.79% 낮게 나타났다. 한 터 부 배기

시 배연조건 조건에 따라 최  9.96%낮게 나타났으며, 터 부 양단 배기시 최  37.29%낮

게 나타났다.

  4) 배연용량  승강장 공간 설정시 배연조건에 따른 화재 특성을 고려한 설계가 필요

하다.
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