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Abstract

The fact that the major cases of life casualties are from smoke in the fire accidents and the expected 

steep increase of skyscrapers, huge spaces, multiplexes and huge scaled underground spaces demand 

establishment of efficient smoke countermeasure. The field experiments on two high buildings of 20 

strories and 21 stories are carried out to evaluate the field performance of pressure differential systems 

for smoke management and the results of experiments are presented. 
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1. 서 론

고층건물의 피난안 확보를 하여 국내 화재안 기  NFSC501A의 “특별피난계단의 계단실  부속실 

제연설비의 화재안 기 ”에서는 제연구역의 기압을 화재가 발생한 거실보다 높게 유지시켜 제연구역내로 

연기의 침투를 방지하도록 하고있다[1]. 이러한 목 을 해 국내에서 일반 으로 사용하고 있는 방법이 제

연용 송풍기와 풍도를 이용하여 거실과 계단실 사이의 부속실내 기압을 높여주는 기가압 제연시스템이다. 

이때 부속실로 연기의 침투을 방지하기 해서는 부속실과 거실사이에 기 치 이상의 기압차가 존재해야 한

다. 그러나 이러한 기압차가 무 클 경우에는 피자가 출입문을 개방하기 곤란할 수 있기 때문에 출입문의 

개방에 필요한 힘이 일정기  이하가 되도록 부속실과 거실사이의 기압차를 유지해야 한다. NFSC501A에서

는 부속실과 거실사이에 40Pa이상의 차압(스 링쿨러 설치시 12.5Pa이상)을 유지하고, 출입문의 개방에 필요

한 개방력이 110N 이하가 되도록 기 을 제시하고 있다.

선진외국에서는 과거 형화재사고인 MGM Grand 호텔, Roosevelt 호텔  Johnson City Retirement 

Center 화재에서와 같이 연기확산에 의한 질식사가 인명사망의 주요원인이며, 이에 처하기 한 신뢰성 있

는 제연시스템의 필요성을 오래 부터 인식하여, 연기생성․확산․제어분야의 이론  기반 확립과 다양한 실

규모 실험을 통하여 제연시스템 설계기술을 개발하여 왔으며[2,3], 효율성과 용성을 확보한 제기 정립에 

지속 인 투자를 하고 있다. 특히 고층건물을 상으로 실제 인 제연시스템의 설계인자 연구와 성능실험을 

수행하여 왔다[4,5]. 

본 연구에서는 국내 고층건물에서의 화재시 피난안 을 확보하기 해 화재안 기 에 의해 설계,시공되어 

용되고 있는 기가압 제연시스템에 하여 2곳의 건물을 상으로 장 성능평가를 수행하 으며 그 수

행과정과 실험결과를 제시하 다.
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2. 실험방법  결과

2.1 장실험방법

본 연구에서는 표 1과 같이 실제 운 인 고층건축물 2개소를 상으로 부속실 기가압제연시스템의 운

성능을 평가하 으며, 제연시스템을 가동하면서 거실, 부속실  계단에서의 실내압력을 측정하고 측정결

과를 검토하 다.

그림 1은 각 건물에 설치된 가압 기용 송풍기를 보여주고 있고, 그림 2는 부속실내에 설치되어 부속실에 

기를 하고 차압을 일정수 으로 조 하는 기능을 담당하는 차압조 용 퍼의 모습을 보여주고 있다. 한편 

그림 3은 제연시스템이 가동되어 각 실내에 형성되는 압력을 측정하기 한 압력계를 도시하고 있다. 

구 분 층수 피난계단수 측정 상

건물 A 20층 2
각 계단에 해 2층, 11층, 19층의

거실, 부속실, 계단 실내압력 동시계측

건물 B 21층 2
각 계단에 해 2층, 11층, 18층의

거실, 부속실, 계단 실내압력 동시계측

표 1. 실측실험 상

(a) 건물A

  

(b) 건물B

그림 1. 기가압용 송풍기

(a) 건물A

 

(b) 건물B

         

(a) 건물 A

 

(b) 건물 B

         그림 2. 부속실  차압조 용 퍼                   그림 3. 실내압력 측정용 압력계
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2.2 장실험결과  검토

그림 4와 그림5는 본 연구의 실험결과  일부로서, 제연시스템이 가동 인 상태에서 계측시간에 따른 각 

거실(Accommodation), 부속실(Lobby)  계단(Stair)에서의 실내압력 변동값을 X축에 나타내고 있으며, 부속

실과 거실의 차압, 부속실과 계단의 차압을 Y축에 나타내었다. 그림에서와 같이 시간에 따라 각 실에서의 압

력값은 큰 변동이 없이 일정한 수 을 유지하는 것으로 나타났다.   

그림 4(a)는 건물A, 특별피난계단1, 지상2층에서의 압력분포로서 거실과 부속실간 차압이 약 32Pa로 나타

났으며, 그림 4(b)는 건물A, 특별피난계단2, 지상19층에서의 실험결과로서 거실과 부속실간 차압이 약 17Pa

로 형성됨을 알 수 있다. 한편 그림 5(a)는 건물B, 특별피난계단1, 지상2층에서의 압력값으로서 거실과 부속

실간 차압이 무려 115Pa이나 형성되고 있다. 그림 5(b)는 건물B, 특별피난계단2, 지상18층에서의 실험결과로

서 그림에서와 같이 거실과 부속실간 차압이 약 13Pa로 나타났다. 

각 경우에 해서 거실과 부속실간 차압을 정리하여 표 2에 나타내었다. 표 2의 실험결과를 살펴보면, 건

물B, 계단1에서는 기가압시스템에 의해 생성되는 거실과 부속실간 차압이 100Pa을 상회하고 있어 피난시 

출입문 개방력에 문제가 있을 것으로 단된다. 한편 건물B, 계단1 이외의 나머지 측정지 에서는 부분 차

압이 40Pa이하로 형성되고 있다.      

건물 건물A 건물B

계단 계단1 계단2 계단1 계단2

층수 2층 11층 19층 2층 11층 19층 2층 11층 18층 2층 11층 18층

차압

(Pa)
32 43 28 11 24 17 115 107 125 22 27 13

표 2. 거실과 부속실간 차압 측정결과
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(b) 계단2, 지상19층에서의 압력분포

그림 4. 건물A에서의 실험결과
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(b) 계단2, 지상18층에서의 압력분포

그림 5. 건물B에서의 실험결과

3. 결  론

본 연구에서는 국내 고층건물에서의 화재시 피난안 을 확보하기 해 화재안 기 에 의해 설계,시공되어 

용되고 있는 기가압 제연시스템에 하여 2곳의 건물을 상으로 장 성능평가를 수행하 으며 다음과 

같은 결론을 얻었다.

(1) 기가압 제연시스템을 가동하면서 건물의 층, 층  고층 지역의 거실, 부속실  계단내 실내압

력을 동시에 측정하 으며, 측정결과에 의해 제연시스템의 차압형성에 한 성능평가가 원활히 진행되었다.  

(2) 건물B의 피난계단1에 설치된 기가압 제연시스템의 경우 거실과 부속실간 차압이 100Pa을 상회하게 

형성되고 있으며, 이로인해 피난시 출입문의 개방에 문제가 발생할 수 있을 것으로 단된다. 

(3) 건물B, 피난계단1 이외의 나머지 측정지 에서는 부분 차압이 40Pa이하로 형성되고 있다.

(4) 이러한 장 성능평가실험을 통해 건물 제연시스템의 황  문제 을 악할 수 있으며 향후 화재발

생과 피난의 다양한 조건에 해 제연시스템의 응성과 개선 의 검토를 한 장실험 수행의 기 자료가 

될 것이다.  
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