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폴리머 시멘트 모르타르의 연소특성 평가

The Combustion Character of Polymer Modified Cement Mortar
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Abstract

Not only mechanical properties, bonding properties, electro chemical properties, etc. but also fire safety is 

required in patch repair materials such as polymer modified cement mortar (PCM) which are used to deteriorated 

reinforced concrete structure. Unfortunately, it is very difficult to choice the appropriate repair materials because 

there are not enough information about fire safety properties of PCM. In this study, The combustion characters 

of PCM were evaluated through the heat release rate test and non-combustibility test. The pyrogenicity test uses 

the cone calorimeter based on the oxygen consumption method. The non-combustibility test is from the 

temperature change inside the furnace during the test. The effect of the types of polymer and polymer content 

were evaluated from the series of test. The results are like followings. 1) The higher the W/C of PCM, the lower 

the gross calorific value and heat generation rate in the heat release rate test. The amount of heat generation 

of PCM is like the order of VVA, EVA, and SBR in this study. 2) Some materials such as E45-100, E50-100, 

E60-100, S50-50, and S50-100 were estimated as not appropriate building materials in the non combustibility 

test. 

키워드 : 연소특성, 발열성 시험, 불연성 시험,폴리머시멘트 모르타르
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1. 서  론

불연재료는 주로 무기계로서 콘크리트, 석재, 벽돌, 기와, 
석면판, 철망, 알루미늄, 유리, 모르타르 등이 있으며, 통상 가

열에 의해 적열과 약간의 변형은 있어도 연소현상을 일으키지 

않으며, 연기가 발생하지 않는 재료를 말하며, 난연재료는 주

로 유기계 재료로서 초기화재시에 현저한 연소현상을 일으키

지 않으며 피난상 지장이 있는 다량의 연기를 발생하지 않는 

재료을 말한다. 또 준불연재료는 불연재료에 준하는 재료로서 

통상의 화재 시 화열에 하여 거의 연소현상을 일으키지 않

으며 발열량도 극히 적은 재료로 불연재료와 난연재료의 중간

정도이나 성능이 불연재료에 가까운 재료를 말한다1).
한편, 건축재료로 가장 사용이 많이 콘크리트는 불연재료로 

분류되지만 구조적 내열성이 문제시 되어 과거 수년간, 수열 

중 또는 후의 역학적성능, 수열 중의 폭열에 한 연구가 상당

히 진행되어 왔으나2)3)4)5), 아직 정량적 성능저하 및 폭열의 
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예측 모델의 단계까지는 이르지 못하고 있는 실정이며, 실험적 

연구에 기초한 데이터 축적과 폭열억제에 관하여 몇몇 아이디

어가 적용된 연구6)7)8)가 진행되고 있는 실정이다. 콘크리트와 

같은 무기질계의 경우는 불연재료로서 구조적성능만이 문제가 

되었지만 열화한 철근콘크리트 구조물의 보수에 사용되는 단

면수복재, 폴리머 시멘트 모르타르의 경우에는 무기계의 시멘

트재료와 유기계의 수지의 복합재료로서 이상과 같은 구조적

인 문제뿐만 아니라 동시에 방화성능에 해서도 안전성 검증

이 요구된다.
이상의 연구배경으로 미루어 본 연구에서는 최근 사용의 편

의성에 의해 적용 실적이 증가하고 있는 재유화형 분말수지 

혼입 시멘트 모르타르를 상으로 콘칼로리메터(cone calorimeter)
를 사용한 산소소비법에 근거한 발열성시험과 불연성시험을 

실시하였으며 그 결과에 근거하여 폴리머 시멘트 모르타르의 

연소특성 및 폴리머의 종류 및 혼입율에 관해 고찰하였다.
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표 1. 폴리머의 물성

재유화형 

분말수지

휘발분

(%)

입자경

(%)
*

산값
(mgKOH/

mg)

겉보기
도

(g/ml)

EVA(Vinyl 
acetate/Ethylene)

0.5 2이하 2이하 0.52

VVA(Vinyl 

acetate/VelVa/Acry

late)

0.9 2이하 2이하 0.39

폴리머 디스펄션
고형분

(%)
pH

도

(mPa·s)

도

(g/ml)

SBR 44.6 8.0~9.0 500~1500 1.0

* 300㎛체에 잔분

표 2. 폴리머 시멘트 모르타르의 배합

폴리머 
종류

단 폴
리머량
(kg/m3)

모르타르 로어

W/C=45% W/C=50% W/C=60%

Non* 0 113 150 195

EVA

10 118 166 215

20 128 180 213

30 140 183 225

40 138 190 215

50 153 160 193

100 148 168 198

VVA

10 185

20 145 185 213

30 190

40 185

50 195

100 180

SBR

10 183

20 155 180 228

30 195

40 197

50 223

100 -

* 폴리머 무첨가, 공란은 배합수 이 아니며 -은 측정불가

* 를들어 본문 는 그림에서 E50-30이라함은 EVA수지 

함유에 물시멘트비 50%, 단 폴리머량 30(kg/m
3
)의 배합을 

뜻한다.

2. 실험개요

2.1 사용재료  배합

시멘트는 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하였으며, 잔골재는 

강모래(조립율:2.97, 표건비중 : 2.63(g/cm3), 흡수율 : 1.81%)
를 사용하였다. 시멘트 혼합용 폴리머는 표 1에 나타낸 바와 

같은 물성을 가진 EVA, VVA, SBR의 3종류를 사용하였으며, 
분말수지의 중량비에 해 1%의 소포제를 첨가하였다. 표 2

에 폴리머 시멘트 모르타르의 배합을 나타내었다. 
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그림 1. 폴리머 종류별 시간경과에 따른 발열속도  

발열량(SBR수지 함유 폴리머 시멘트 모르타르의 경우)

2.2 시험체 작성

시험체는 타설 24시간에 탈형하여, 28일간 20℃ 수중양생

을 하였으며, 그 후 20℃, 상 습도 60%의 환경에서 약 60일

간 기중양생 하였다. 발열성시험의 경우에는 시험체의 크기는 

100*100*10(mm)로 커팅한 시험체를 사용하였고, 시험 직전 

양생으로서 60℃의 건조로에서 3일간 건조하고 상온이 되기

까지 데시게이터에서 냉각하였다. 이는 함수률의 영향에 의한 

폭열발생을 배제하기 위함으로 물시멘트비, 폴리머 종류, 폴리

머량의 영향을 평가하기 위하여 의도한 전처리과정이다.

2.3 장치개요  측정방법

2.3.1 발열성 시험

방화재료의 표적인 시험방법으로 ISO 5660 - fire test 
- Reaction to fire/ Part1 : Heat release 에 규정되어 있는 

발열성 시험은 콘칼로리메타(cone calorimeter)법을 이용한 

시험으로서, 비교적 작은 시험체을 이용하여 재료의 연소에 의

한 발열속도를 산소소비법(연소에 의한 발열량은 재료, 조성

에 관계없이 연소에 의하여 소비되는 산소량에 거의 비례한다

는 원리)을 이용하여 측정하는 것이다. 
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그림 2. 단 폴리머량에 한 총발열량
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그림 3. 단 폴리머량에 한 최 발열속도

2.3.2 불연성 시험

불연성 시험은 ISO 1182 불연성 시험에 준한 시험으로서 

재료가 화재의 발달에 직접적으로 기여하는가에 한 판단의 

이용하는 시험이다. 

3. 실험결과 

3.1 발열성 시험

발열성 시험에서 합격하기 위해서는 가열결과 각 시험체가 

합격하기 위해서는 1)가열개시 후 20분간의 총발열량이 

8(MJ/m2)이하가 되고, 2)가열개시 후 20분간 방화 상 유해

한 관통균열이 또는 구멍이 발생하지 않아야 하며, 3)가열개

시 후 20분간 최고발열속도가 10초 이상 연속적으로 

200(kW/m2)를 넘지 않아야 한다. 본 연구에서 측정한 폴리

머 종류별 시간경과에 따른 발열속도 및 발열량을 그림 1에 

나타내었다. 그림 2에  단위폴리머량에 한 총발열량의 결과

를 그림 3에 단위폴리머량에 한 최 발열속도를 정리하여 

나타내었다. 
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그림 4. 시간경과에 따른 로 내부 온도변화

3.2 불연성 시험

불연성 시험의 합격시준은 1)가열개시 후 20분간, 로 내부

의 온도가 최종평형온도에서 20℃이상 넘지 않아야 하며, 2)
가열 종료 후의 시험체의 질량감소률이 30%이하가 되어야 한

다. 우선 목시관찰에 의한 결과를 정리하며 표 3과 같다. 폭열

은 약 80~180초 사이에서 발생하였으며, 단위폴리머량이 많

을수록 빨리 발생하는 경향을 나타내었다. 착화 및 발열이 발

생한 시험체는 약 90~320초 사이에 발생하였으며, 폭열과 같

이 단위폴리머량이 많을수록 빠르게 발생하는 경향을 나타내

었다.
그림 4과 그림 5로부터 폴리머의 종류, 단위폴리머량에 따

라 연소개시 시간 및 최고온도 피크가 달라지는 것을 알 수 있

었다. 로가 가지는 최종평형온도( 략 750℃)와 측정중의 로

의 최고온도의 차(Difference of Temp.)를 정리하여 표현한 

것이 그림 6이다. 불연성 시험의 합격선이 최종평형온도와 측

정중 최고온도와의 차이가 20℃미만이어야 하는 점에서 볼 때 

E45-100, E50-100, E60-100, S50-50, S50-100의 경

우에는 건축재료로서 불연성 시험의 합격기준에 미흡한 것으

로 평가되었다. 
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표 3. 불연성시험에서 목시(目視) 찰 결과 (폭열/연소)

E45 E50 E60 V45 V50 V60 S45 S50 S60

0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

10 0/0 0/0 0/0 - 0/0 - - 0/1 -

20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0

30 0/0 0/0 0/0 - 1/0 - - 0/3 -

40 0/0 0/0 0/2 - 2/0 - - 0/3 -

50 0/0 1/0 0/2 - 0/3 - - 1/3 -

100 3/3 3/3 3/3 - 3/3 - - 3/3 -
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그림 5. 폭열이 발생한 시험체의 경우 시간경과에 따른 로 

내부의 온도변화
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그림 6 단 폴리머량에 따른 측정  최고온도와 

최종평형온도의 차

4. 결  론

1) 발열성 시험에서 폴리머 시멘트 모르타르의 발열량 및 

발열속도는 물시멘트비가 증가할수록 약간 감소하는 경

향을 나타내었으며 단위폴리머량이 증가할수록 비례적

으로 크게 증가하는 것으로 나타났다. 본 연구의 범위내

에서는 VVA, EVA, SBR 순의 발열량을 나타내었으며, 
EVA수지와 VVA수지의 경우에는 50(kg/m3)의 경우에

는, SBR수지를 함유한 경우에는 30(kg/m3)이하의 단

위폴리머량이면 불연재료로 평가될 가능성이 높다고 결

론 내려졌다.
2) 불연성 시험에서는  E45-100, E50-100, E60-100, 

S50-50, S50-100이 배합의 경우 측정 과정 중 최고

온도가 로 내부의 최종평형온도보다 20℃이상인 것으로 

나타났으며, 본 연구에서 사용된 배합 중에서는  SBR, 
VVA, EVA 수지 함유 시멘트 모르타르 순으로 불연성

이 높아지는 것으로 평가되어졌다.
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