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ABSTRACT:  Identification of steady-state is the first step in developing a fault detection 

and diagnosis (FDD) system. In a complete FDD system, the steady-state detector will be 

included as a module in a self-learning algorithm which enables the working system's 

reference model to "tune" itself to its particular installation. In this study, a steady-state 

detector of a residential air conditioner based on moving windows was designed.  Seven 

representing measurements were selected as key features for steady-state detection. The 

optimized moving window size and the feature thresholds was suggested through startup 

transient test and no-fault steady-state test. Performance of the steady-state detector was 

verified during indoor load change test. From the research, the general methodology to design 

a moving window steady-state detector was provided for vapor compression applications.
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기 호 설 명

 :  온도 [℃]

:  분산

:  측정값

 :  이동창 평균(moving window average)

:  습도, wtair/wtair [-]

:  변수편차

 :  특성값(features)

 :  표 편차

하첨자

A : 공기측

C : 응축기

D : 압축기 토출부

E : 증발기

i : 특성변수(feature) 인덱스

ID : 실내측

k : 이동창 내의 표본데이터 수

MW : 이동창 (moving window) 

n : 시간 인덱스
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OD : 실외측

RH : 상 습도

sc : 과냉도

sh : 과열도

1.  서 론

정상상태를 악하기 한 연구는 기에 공정

제어 분야에서 용되었다[1-3]. 이를 해 모델분

석, 최 화, 고장진단  제어 등의 다양한 분야

에 용되었는데, 항공제어나 원자력 랜트 제

어와 달리 동 운  상태에서의 신뢰성은 큰 문

제가 되지 않기 때문에 정상상태에서 각각의 분

석을 수행하기 한 방편으로 진행된 것이다. 열

펌  분야에서는 시스템의 복잡성으로 인해 동특

성 용이 어려우며, 경제성도 확보하여야 하기 

때문에 정상상태에서 고장진단이 수행되는 것이 

일반 이다. 정상상태에 한 진단은 시스템 

체를 찰하거나 단순히 몇몇 필요한 시스템 

라미터를 모니터링 함으로써 가능하다. 실험실에

서 진행되는 성능실험의 경우 시스템의 성능 측

정만이 목 일 경우가 많으므로 특별히 정상상태 

진단에 한 기법을 도입하지 않고 오랜 시간이 

지난 후에 데이터를 획득함으로써 정상상태를 확

인할 수 있다. 그러나 그 기간이 충분하지 않고 

단지 일부 값만을 찰할 경우 실질 인 정상상

태인지를 보장할 수가 없게 된다. 정상상태 기법

은 고장진단에 리 사용되기 때문에 우수한 고

장진단 분석을 해서는 정상상태 진단기를 잘 

개발하는 것이 요하다.

그동안 공조분야의 연구에서 고장감지  진단

(fault detection and diagnosis, FDD)을 목 으로 

몇 가지의 정상상태에 한 진단기법이 제안되었

다[4-7]. 기존의 연구들은 고장진단 시스템의 개발

만이 주목 이었으므로 정상상태 진단기(steady- 

state detector)에 한 구체 인 연구는 수행되

지 않았다. 본 연구에서 상으로 하는 가정용 

에어컨의 경우 정상상태에 도달할 경우에 FDD 

분석이 이루어지는데, 이를 자동화하고자 할 경

우 정상상태 진단기가 시스템 상태를 정상상태로 

단할 경우에는 항상 분석이 이루어질 수 있도

록 최 화하는 것이 요하다. 

본 연구에서는 이동창(moving window)를 이

용한 정상상태 진단기를 평가하고 가정용 에어컨

의 FDD 시스템 구축에 필요한 정상상태 진단기

를 최 화 하는데 그 목 이 있다. 본 연구에서

는 체계 으로 개선된 알고리즘을 제시하 다.

2.  정상상태 진단 이론

정상상태 진단기는 노이즈 필터의 개념에서 출

발하 다. 시스템이 정상상태가 아닐 경우, 측정

값들은 외란의 향이나 변화도 에 있으므로 불

안정하게 된다. 이러한 불안정한 정도를 정량화

하기 한 특성값으로 분산이나 표 편차가 보편

으로 용되는데, 이러한 표값들은 임의로 

측정된 신호데이터의 분포를 통계 으로 제시해

다는 에서 유용하다.

Glass 등(1995)[4]는 기하가 분산(geometrically 

weighted variance)을 이용하여 공조기(air- 

handling unit)에 한 정상상태를 진단하 다. 

기본 개념으로 오래된 데이터들은 자동 으로 소

멸되도록 1보다 작은 소멸계수(forgetting factor)

를 시간에 따라 반복 으로 곱하는 방법을 사용

하 는데, 이러한 소멸계수는 시스템의 시간상수

를 근거로하여 정하도록 하 다. 한 디지털화

에 용이하도록 회귀(recursive)형태의 공식을 제

공하 다. 증기압축 시스템에 한 일부 FDD 연

구에서 이와 같은 정상상태 진단기법을 용하기

도 하 다[5-6].  

가장 일반 이고 단순한 정상상태 진단기는 

Fig. 1에서와 같이 하게 정의된 이동창 내부

의 데이터에 근거하여 분석하는 방법이다. 이동

창은 도우 내부의 데이터  가장 오래된 값을 

다음 시간에 새 값으로 체하게 되는데, 이는 

로우패스필터(low-pass filter)의 개념과 동일하

다.  Li(2004)[7]는 이동창 기울기(moving window 

slope)와 이동창 분산(moving window variance)

을 루 탑 에어컨(roof-top air conditioner)의 정

상상태 진단을 한 변수로 사용하 다. 본 연구

에서는 이동창 표 편차(moving window 

standard deviation)를 이용하여 정상상태를 진단

하도록 하 다. 이동창의 크기와 상으로 하는 

특성값(feature)들의 경계값(threshold)을 최 화

할 경우 이동창 표 편차만으로도 고장진단이 가

능하다. 이동창에 기반을 둔 방법은 구조가 단순

하여 연산부하가 작고 근이론 자체가 근본 이

어 실제 시스템에 용하기 매우 용이하다.
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Fig. 1  Moving windows of n data points at 

near kth time
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Fig. 2  Schematic diagram of an experimental setup for a residential heat pump in cooling mode

본 연구의 정상상태 진단기는 회기 으로 표

편차를 계산할 수 있는 알고리즘을 용하 다. 

재 시간을 상태 로 두면, 가장 최근의 개의 

샘 데이터에 한 평균 는 식 (1)로 주어진다.

  
 
   

(1)

재 상태 와 직  상태  에서의 개의 샘

에 한 평균값의 차이는 식 (2)와 같다.

      
 

   

 
 

 

   

(2)

식 (2)를 재배열하면 다음의 회귀식과 같다. 

      

    (3)

이러한 방법으로 계산된 식 (3)의 좌변항을 이

동창 평균이라고 하며, 이는 이동창 내의 최신값

과 소멸되는 최 값의 평균편차만큼이 직  이동

창평균과 합으로 나타난다. 이동창 분산과 이동

창 표 편차는 각각 식 (4), (5)처럼 정의된다.

 
 
   

   

 
 
   

  


    

   

      



(4)

   (5)

정상상태 진단기는 미리 정해진 한계값 안쪽으

로 시스템 변수들이 들어오게 되면 정상운 를 

단하게 된다.  

3. 정상상태 진단기 개발

3.1 실험장치  조건 

8.8 kW 공칭용량의 분리형 가정용 열펌 를 

설치하고 실험을 수행하 다. 실험장치는 Fig. 2

와 같이 실외기 코일, 열팽창밸 , 실내기 코일로 

구성되어 있으며, 실내외기 모두 핀-튜  열교환
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Test type TOD(°C) TID(°C) ϕID(-)

NF

Steady state 27.8 26.7
0.003 

～
0.018

Startup 27.8 26.7

ID load 
change

35.0 15～35

UC 35.0 15～35

Features ΔTsh ΔTsc TE TD TC ΔTCA ΔTEA

Range(°C) 0.49 0.22 0.14 0.25 0.17 0.27 0.25

σ(°C) 0.124 0.052 0.024 0.058 0.035 0.063 0.058

기 형태이다. 실내기와 실외기 모두 항온항습실

에서 설치되었다
[8]

. 정상상태  기동특성 실험이 

수행되었으며, 정상상태 진단기의 성능을 악하

기 해 실내부하 변동실험도 동시에 수행되었

다. Table 1는 실내외 운 조건을 나타낸 것이다. 

정상상태 데이터는 시스템이 정상상태에 도달한

지 1시간 뒤에 수집되었으며, 기동특성은 재연성

을 확인하기 해 3회 반복한 결과를 비교하

다. 아울러 고장운 상태에서 정상상태 진단을 

악하기 한 실험도 수행하 으며, 실내 부하

변동의 격한 변동에 따른 특성 찰을 하여 

실내 챔버의 고정히터 작동수를 조정하 다. 

Table 1  Test types and conditions

3.2 정상상태 진단용 측정변수 선정

운 조건에 따라 시스템 변화를 표할 수 있

는 변수를 정상상태 진단을 한 특성값으로 선

정하 다. 냉매측 변수로 증발기 포화온도(TE), 

과열도(DTsh), 응축기 포화온도(TC), 압축기 토출

온도(TD), 과냉도(DTsc)이 있으며 공기측 변수로 

증발기 입출구 온도하락치(DTEA), 응축기 입출구 

온도상승치(DTCA)의 7개 변수를 선택하 다.

특성변수의 선정을 해서는 경제성을 우선

으로 고려하 다. 질량유량과 같은 측정센서는 

가  피하 다. 증발기와 응축기의 포화온도는 

설치된 압력센서의 측정값을 REFPROP 7을 이

용하여 온도값으로 변환하 다. 이 경우 온도센

서를 직 이용하는 경우보다 포화온도의 불확실

도(uncertainty)는 상당히 일 수 있으나 비용 

부담이 큰 압력센서를 사용하게 되는 문제 이 

있다. 그러나 압력센서의 가격도 정확도에 따라 

최근 상당히 하락하고 있으며, 비록 온도센서를 

쓸 경우도 냉매가 2상 역으로 추정되는 열교환

기의 간부분에 부착함으로써 실측도 가능하다. 

이 경우 불확실도는 증가하나 가격이 우선 인 

측면이라면 충분히 고려할 수 있으며, 본 연구에 

제시되는 알고리즘을 재 용하면 이에 한 최

화도 가능하다. 온도 실측에는 모두 T-형 열

를 이용하 다.

3.3 경계값(threshold)의 선정

각 변수에 한 경계값은 정상상태의 성능을 

제한하는 요한 변수이다. 경계값이 작을수록 

정상상태 진단기의 정 도는 상승하지만, 많은 

유용한 데이터를 분실할 수 있다. 실제로 온도에 

따라 변수의 불확실도는 향을 받기 때문에 경

계값을 작게만 설정하는 것은 데이터를 수집하는 

범 를 제한하는 오류를 범할 수 있다. 한 지

나치게 큰 값을 제시한다면 정상상태와 크게 떨

어진 상태가 포함될 경우가 있는데, 이 경우는 

FDD 시스템 자체의 신뢰성을 떨어뜨릴 우려가 

있다. 따라서 한 크기의 경계값을 선정하는 

것이 비정상 운 상태를 걸러내고 아울러 효율

인 FDD 시스템을 구축하는데 효과 이다.  

경계값을 정하기 하여, 고도로 정상상태로 

상되는 값들을 1시간 동안 모니터링하 다. 이 

값들은 실내외 운 조건이 고정된 상태에서 기동 

후 3시간 뒤에 기록되었다. 수집된 자료로부터 

분석된 표 편차를 기 으로 경계값을 설정하

으며, 과열도의 변화가 가장 큰 것으로 나타났다. 

Table 2는 각 변수에 한 정상상태에서의 표

편차를 요약한 것이다. 

이러  표 편차를 이용하여 정상상태 진단기

의 경계값을 제시하게 되는데, 각 분포가 정규분

포임을 가정할 경우 정상상태의 표 편차 값의 

99% 정도의 역 이내에 표 편차가 들어올 경

우 정상상태로 가정하도록 하 다. 

Table 2 Feature variations at steady state

3.4 정상운 시의 기 모델 선정

정상상태 진단기를 이용하여 정상상태가 정

되고 난 후, 모델을 학습하도록 하 다. 실내외 

온도를 임의 로 변경시키면서 3일동안 데이터를 

학습시켰는데, 이 때의 학습조건에 맞는 값으로 

선정된 운 조건들을 바탕으로 다음 식의 다항함

수 형태로 모델을 제시하 다. 이 때, 실내온도, 

실내이슬 온도, 실외온도를 독립변수의 형태로 

7개의 특성값을 함수화 시키도록 하 다. 식 

(6a), (6b), (6c)는 각각 1차, 2차, 3차 다항함수 
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형태의 기 값(multivariate polynomial reference, 

MPR)에 한 측값을 산정하기 한 기  모델

(no-fault model)이다.

         (6a)

    
  

  


     
(6b)

    
  

  


 
 

   
   

 
 

   
   

 

(6c)

상기의 모델을 기 으로 잔차(residual)를 제시

할 수 있는데, 측정값에서 기 값의 편차로 정의

된다. Fig. 3에 실제 측정된 변수들  독립변수

의 변화에 따른 정상상태 진단 상황을 나타내었

다. 운 조건의 변화가 격히 일어날 경우 정상

상태 진단기는 0의 값을 반환하며, 이후 일정 시

간이 지나서 변화율이 일정범  이내에 들어오면 

정상상태로 진단하고 1의 값을 반환한다. 각각의 

모델에 한 성능치가 함께 나타나 있다.

4 .  결 론

본 연구에서는 FDD 시스템 구축을 한 기본 

작업으로 가정용 열펌 가 냉방조건으로 작동할 

경우에 해 정상상태 진단기를 개발하 다. 이

동창을 기반으로 7개의 측정값들에 한 표 편

차를 분석함으로써 정상상태 정을 내리도록 하

다. 정상상태 진단기를 이용하면 FDD 시스템

에서 가장 어려울 것으로 상되는 정상운 시의 

기 모델(no fault reference model)의 개발에 매

우 용이할 것으로 단된다. 아울러 본 논문에서 

제시된 일련의 로세스는 FDD 과정의 비작업

으로 분류될 수 있는데, 이러한 작업이 충실히 

뒷받침 되어야 신뢰성 있는 FDD 시스템이 구축

될 것이다. 
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Fig. 6   Performance of MPR models to predict features during a sample operation period (a) TID, 

DTEA, DTsh, and DTsc (b) Moving window standard deviation of DTsh (c) Steady-state identification; 

(d) MPR model of 1st, 2nd, and 3rd order tracking real-time measurements of TD and TC (e) 

Absolute residuals of DTsh by MPR models.


