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3 식 시스템 히트펌 의 충 량 변화에 따른 성능 특성에 

한 연구
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ABSTRACT: The cooling load in winter is significant in many commercial buildings and 

hotels because of the usage of office equipments and the high efficiency of wall insulation. 

The development of a multi-heat pump that can cover heating and cooling simultaneously for 

each indoor unit is required. In this study, the performance of a multi-heat pump with 

3-piping system was investigated as a function of refrigerant charge and its performance was 

analyzed in cooling mode, heating mode, and heat recovery mode. COP in the heating or 

cooling mode showed little dependence on refrigerant charge at overcharge conditions, while 

those were strongly dependent on refrigerant charge at undercharge conditions and outdoor 

inlet temperature. In the heat recovery mode, the performance of the system was very 

sensitive to charge amount at all conditions. Optimum charge amount in the heat recovery 

mode was 14% lower than that in the cooling mode at the standard condition because the 

refrigerant only passed the indoor units. It is required to store the excessive refrigerant 

charge in a storage tank to optimize the system performance at operating modes. 
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1. 서론

 

 히트펌  시스템의 성능을 향상시키려면 압축기

의 효율이 높아야 하고 시스템을 구성하는 부품

들이 서로 최 화되도록 설계하여야 하며, 

한 냉매량을 시스템에 충 하여야 된다. 냉매충

량에 따라 시스템의 성능이 하되고 제품의 

신뢰도를 하시킬 수 있으므로 최 의 냉매량을 

시스템에 충 시키는 것은 매우 요하다.(1,2) 

  최근 건축공학  건축자재 기술의 발 에 따

라 건물의 단열성능 향상과 함께 사무자동화 기

기들의 보 이 증가되고 있으며, 이로 인해 냉방
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Fig. 1 Schematic of multi-heat pump with 3 piping system.

이 필요한 기간이 장기화될 뿐만 아니라 겨울철

에도 난방과 냉방이 동시에 요구되는 건물이 증

가되고 있다. 이와 같이 시스템 히트펌 는 냉방

운 과 난방운   동시냉난방 등의 다양한 운

모드를 조건을 포함하고 있고, 부하  운 모

드에 따라 시스템 고압의 액상 역이 변화되므로 

최  충 량을 설정하는데 어려움이 있다.

Houcek and Thedford(1)는 최 충 량 이외의 

역에서는 시스템의 용량과 성능계수(COP)가 

최 충 량에 비하여 차 감소한다고 보고하

다. Choi and Kim(3)은 충 량 변화에 따른 냉매

유량변화가 시스템의 성능변화에 가장 큰 향을 

다는 연구 결과를 얻었다. 

냉매 충 량과 련한 연구는 부분 단일 유

닛 히트펌 의 냉방모드에 해서만 수행되었으

며, 다양한 부하조건  운  모드를 갖는 시스

템 히트펌 의 성능 향상과 신뢰성에 한 연구

는 매우 부족하다. 

본 논문에서는 실내외기가 3 식 배 계로 구

성된 4실형 동시냉난방 히트펌 를 설계  제작

하여 냉방과 난방  동시냉난방 운 모드에서 

냉매 충 량 변화에 따른 성능 특성을 규명하기 

한 실험  연구를 수행하 다. 

2. 실험장치  실험 방법

  단일 유닛 히트펌 와 달리 동시냉난방 시스템 

히트펌 는 복수의 실내기 유닛을 가진다. Fig. 1

은 본 연구에 사용한 시스템 히트펌 의 개략도

이다. 실외유닛과 실내유닛  다양한 개별  냉

난방 부하요구에 응하기 하여 운 모드 변환 

유닛(MCU, Mode Change Unit)으로 구성된다.   

  본 연구에서는 체 인 배 수를 일 수 있

는 3 식 시스템을 채용하 다. 시스템 히트펌

는 4실형으로 구성되며, R-410A를 작동유체로 

사용한다. 히트펌 는 BLDC 로터리 압축기, 핀-

튜  열교환기로 구성된 4 의 실내기  팽창장

치와 핀-튜  실외 열교환기로 구성하 다. 팽창

장치는 자팽창밸 를 사용하 으며, 자팽창

밸 는 1-2 상 여자 스텝모터로 구동되며, 500스

텝까지 개도가 조 된다. 

  본 연구에서 채용한 3 식 시스템 히트펌 는 

운 모드 변환 유닛을 이용하여 4 의 실내기가 

다양한 냉난방 모드로 조합되어 사용가능하나, 

본 연구에서는 냉방 용모드와 난방 용모드  

2 의 실내기는 난방으로 운 되고 2 의 실내기

는 냉방으로 운 되는 동시냉난방 모드에 해서

만 충 량 변화에 따른 성능 실험을 실시하 다.  

  각 운 모드에서 충 량 변화에 따른 시스템 

성능 측정을 하여 시스템을 항온항습 설비에 

설치하고, 4 의 각 실내기 냉난방용량은 

ANSI/AMCA 210(4)에 따라 제작된 풍량측정장치

와 공기열량계법(5)으로 측정하 다. 실내기와 실

외기의 열교환기 입⋅출구 공기의 건구  습구

온도는 Pt 100Ω의 RTD를 사용하여 측정하 으

며, 정 도는 ±0.15oC이다. 시스템의 압축기 소비

력은 력계로 측정하 으며, 정 도는 측정값

의 ±0.2%이다. 성능 분석을 하여 시스템 주요 

부 의 온도, 압력, 유량 등을 T형 열 , 압력

계  코리올리효과를 이용한 질량유량계를 이용
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하여 측정하 다. 열 와 압력계의 정확도는 

각각 ±0.3
o
C와 ±4.5 kPa이며, 질량유량계는 측정

값의 ±0.2%이다. 

  냉방 용모드 운  시 각 실내기의 입구조건이 

27
o
C DB/ 19

o
C WB이고, 실외기의 입구조건이 

35
o
C DB/ 24

o
C WB 일 때를 냉방 표 조건으로 

선정하 으며, 난방 용모드 운  시에 각 실내

기가 20
o
C DB/ 15

o
C WB이고, 실외기의 입구조

건이 7
o
C DB/ 6

o
C WB 일 때를 난방 표 조건으

로 선정하 다. 동시냉난방 모드 시에는 냉방용 

실내기 유닛과 난방용 실내기 유닛의 입구조건은 

각각 27
o
C DB/ 19

o
C WB와 20

o
C DB/ 15

o
C WB

로 설정하 다. 냉방 표 조건에서 충 량 변화

에 따라 시스템이 최 의 COP를 나타내는 충

량을 표  충 량으로 선정하 다. 표  충 량 

선정 후에 시스템을 진공 시킨 후 표  충 량의 

-28%부터 +42%까지 충 량을 변화시키며 각 모

드에서 성능 실험을 수행하 다. 냉방 용모드 

운  시 실외부하는 35
o
C DB/ 24

o
C WB의 표

부하와  43
o
C DB/ 26

o
C WB의 과부하조건으로 

변화시켰으며, 난방 운  시 실외부하는 7
o
C DB/ 

6
o
C WB의 표 부하와 16.7

o
C DB/ 26

o
C WB의 

부하조건으로 변화시켰다.
(5,6)

  모든 데이터는 시스템이 안정된 후 2  간격으

로 70분간 측정  장하 다. 냉․난방용량은 

실내열교환기 입․출구 2차 유체의 온도  유량

을 사용하여 계산하 으며, 각 실내기의 냉난방

용량과 COP의 불확실성은 각각 3.1%와 3.2% 이

내로 나타났다.  

3. 결과  고찰

3.1 냉방 용모드에서의 성능 특성

  Figs. 2, 3은 냉방 용모드에서 서로 다른 자

팽창밸  개도에서 냉매 충 량 변화에 따른 시

스템 COP와 냉매유량 변화를 나타낸다. 모든 

자팽창밸  개도에 하여 충 량 역에서 충

량 변화에 따른 COP 변화율이 과충  역에

서의 변화율 보다 크게 나타났다. 충  역에

서는 충 량 감소에 따라 압축기의 입구온도 상

승으로 인하여 압축기 체  효율이 감소하고, 시

스템의 냉매유량이 감소하여 냉방용량이 크게 감

소하 다. 과충  역에서는 충 량 증가에 따

라 증발압력 증가로 냉매의 증발온도와 실내공기

와의 온도차가 감소하지만, 냉매유량이 증가하여 

냉매충 량 증가에 따른 용량 감소폭이 충 량 

역에서보다 작으므로 냉매 충 량 증가에 따른 

COP 감소율이 작게 나타났다. 냉방 용모드에 

하여 외기온도 35
o
C DB/24

o
C WB와 실내온도 

27
o
C DB/19

o
C WB의 표 조건에서 COP 기  

최 의 냉매 충 량은 3500 g에서 나타났으며, 

본 연구에서는 3500 g을 표  냉매 충 량으로 

선정하고, 이를 기 으로 충 량의 상  변화

에 따른 운 조건  냉난방 운 모드에 한 충

량 변화 성능을 분석하 다.  

  Fig. 4는 냉방모드에서 실외온도와 냉매 충

량 변화에 따른 시스템의 COP를 나타낸다. 모든 

충 량에서 실외 부하가 증가함에 따라 응축압력

의 증가가 증발압력의 증가량보다 커서 시스템의 

소비 력이 증가하고(Fig. 5), 증발압력 증가로 

실내기에서 공기와 냉매와의 온도 차이가 감소하

여 냉방용량이 감소하므로 COP가 격히 감소하

다.

3.2 난방 용모드에서의 성능 특성

  Fig. 6은 난방 용모드에서 서로 다른 외기 온

도에 한 충 량 변화에 따른 COP 변화를 나타

낸다. 충 량 역에서는 충 량 변화에 따른 

COP변화율이 냉방모드보다 크게 나타났으며, 과

충  역에서는 충 량 변화에 따른 COP 변화

율은 무시할 만하 다. 표  난방조건에서 충

량이 -14%와 -28.5%로 변화될 때 COP는 각각 

9.5%와 79.0%씩 감소하 다. Fig. 7은 난방 용

모드에서 충 량 변화에 따른 압축기 흡입압력과 

토출압력의 변화를 나타낸 다. COP 변화와 같이 

과충  역에서 냉매 충 량 변화에 따른 흡입

압력과 토출압력의 변화는 미소하 다. 난방 용

모드에서는 압축기 토출구에서 운 모드 변환유

닛으로의 토출 가스 배 과 운 모드 변환유닛내

부 배   실내기 모든 배 이 고압 배 으로서 

냉방 용모드에 비하여 고압측 액상 라인의 배  

길이가 증가하여 시스템이 액상의 냉매를 장할 

수 있는 공간이 크게 증가하여 과충  역에서

냉매 충 량 변화에 따라 시스템 변화가 크지 않

은 것으로 평가된다. 이로 인해 냉매 충 량이 

증가함에 따라 냉매 순환유량 증가로 과열도는   
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cooling mode.
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amount at cooling mode. 
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Fig. 4 COP according to charge amount with 
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감소하 으나, 과냉도 변화는 크지 않았다(Fig. 

8). 과충  역에서 충 량이 증가함에 따라 시

스템 냉매유량과 고 압의 압력변화가 크지 않아

서 난방기능을 수행하는 실내 열교환기에서 공기

와 냉매와의 온도차이 변화가 크지 않아서(Figs. 

7, 9) 시스템 COP 변화가 크지 않았다. 하지만, 

충 량 역에서는 냉매량 부족으로 시스템의 

압 감소와 함께 증발기 역할을 수행하는 실외

기에서의 과열도가 격히 증가하여 압축기의 체

 효율 감소로 인한 냉매 순환유량 감소로 실내

기의 난방 용량 감소가 크게 발생하여 COP 하

가 크게 일어났다. 외기 온도 증가에 따라 실내

기의 응축압력 증가로 냉매 순환유량이 증가하여 

소비 력이 증가하지만, 난방 용량 증가폭이 커

서 COP가 증가하 다. 표  난방부하조건에서 

최  COP를 나타낸 +14%의 충 량조건에서 외

기온도가 7
o
C DB/ 6

o
C  WB 조건에서 16.7

o
C  

DB/13.6
o
C WB로 변화될 때, COP는 3.62에서 

3.85로 6.4% 증가하 다. 하지만, -28%의 충

량 조건에서는 외기온도가 16.7
o
C DB/13.6

o
C WB

인 경우의 COP는 7
o
C DB/ 6

o
C  WB인 조건에 

비하여 낮게 나타났는데, 이는 충 량으로 인

하여 압축기 흡입측의 과열도가 매우 커서 압축

기 체 효율 감소로 인하여 냉매 순환유량이 크

게 감소하 기 때문이다. 
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Fig. 5 Discharge and suction pressure 

according to charge amount with 

different OD condtions at cooling 

mode.

  

-5 0 -4 0 -3 0 -2 0 -1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

3 .5

4 .0

4 .5

5 .0

C
O

P

D e v ia tio n  o f fu ll ch a rg e  (% )

  O D  c o n d itio n s
 7 oC  D B /6 oC  W B
 1 6 .7 oC  D B /1 3 .6 oC  W B

H e a tin g  m o d e
ID  : 2 0 oC  D B /1 5 oC  W B

Fig. 6 COP according to charge amount with 

different OD conditions at heating 

mode.



- 292 -

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

D
is

ch
ar

ge
 p

re
ss

ur
e 

or
su

ct
io

n 
pr

es
su

re
 (k

P
a)

D ev ia tion  o f fu ll cha rge  (% )

 D P      S P         O D  cond itions
     7 oC  D B /6 oC  W B
     16 .7 oC  D B /13 .6 oC  W B

H ea ting  m ode
ID  : 20 oC  D B /15 oC  W B

Fig. 7 Discharge and suction pressure 

according to charge amount with 

different OD conditions at heating 

mode.

 

-5 0 -4 0 -3 0 -2 0 -1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
-5

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

Su
pe

rh
ea

t o
r s

ub
co

ol
in

g 
(o C

)

D e v ia tio n  o f  fu ll c h a rg e  (% )

 S .H      S .C      O D  c o n d itio n s
     7 oC  D B /6 oC  W B
     1 6 .7 oC  D B /1 3 .6 oC  W B

H e a tin g  m o d e
ID  : 2 0 oC  D B /1 5 oC  W B
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3.3 동시냉난방 모드

  Fig. 10은 동시 냉난방운 모드에서의 충

량변화에 따른 시스템 COP 변화를 나타낸다. 

동시냉난방 운 모드에서는 표 충 량 비 

-14%의 충 량 역에서 최  COP를 나타

냈다. 동일충 량 역에서 압축기 회 수가 

작지만 냉방 용모드 비 응축압력이 매우 

높게 나타났는데(Fig. 11), 이는 동일 크기의 

실내기가 응축기  증발기로 사용됨에 따라 

상 으로 응축기 크기가 작기 때문이다. 동

시냉난방 모드에서는 냉방 용모드 등과는 달

리 실외 공기와 흡수 는 방출하는 열량 없이 

실내기에서 모두 회수하여 사용함에 따라 체 

용량은 증가하여(Fig. 12) COP가 매우 높게 나

타났으나, 최  충 량은 표  충 량보다 은 

-14%의 충  역에서 발생하 다.     
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Fig. 9 Mass flow rate according to charge 

amount with different OD conditions 

at heating mode.
 

-5 0 -4 0 -3 0 -2 0 -1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
0

2

4

6

8

ID
 -  C o o lin g  : 2 7 oC  D B /1 9 oC  W B
 -  H e a tin g  : 2 0 oC  D B /1 5 oC  W B  
O D  
 -  C o o lin g  : 3 5 oC  D B /2 4 oC  W B

C
O

P

D e v ia tio n  o f fu ll c h a rg e  (% )

O p e ra tin g  m o d e
 H R
 C o o lin g  o n ly

Fig. 10 COP according to charge amount at 

heat recovery mode.
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Fig. 11 Discharge and suction pressure 

according to charge amount at heat 

recovery mode.

압축기 회 수가 감소하 음에도 불구하고, 충

 역에서 최  COP가 나타난 것은 실외기가 

사용되지 않고, 실내기만을 냉매가 순환하므로 

상 으로 시스템이 냉매를 장할 수 있는 액

상 역이 감소하고, 응축 열교환기의 크기가 작

아서 시스템에서 요구되는 냉매 순환유량이 감소

하 기 때문이다. 그러므로, 동시냉난방 모드에서  
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Fig. 12 Capacity according to charge amount 

at heat recovery mode.

효율을 최 화하기 해서는 운  모드 변화에 

따른 냉매량의 효율  장 알고리즘이 필요하다

고 단된다. 

4.   결              론

  다양한 운 모드를 갖는 3 식 시스템 히트펌

의 냉매 충 량 변화에 따른 성능 특성을 규명

하기 하여 냉방 용, 난방 용  동시냉난방

모드에 하여 표  충 량 비 -28%에서 

+42%의 범 에서 충 량을 변화시키며 성능 실

험을 실시하 다. 냉방 용모드에서는 냉매 충

량과 실외부하에 따라 성능이 변화되었으며, 

충  역에서의 용량 변동폭이 과충  역에서

의 용량 변동폭보다 크게 나타났다. 난방 용모

드의 과충  역에서 COP는 충 량 변화에 따

라 변화폭이 크지 않았으나, 충  역에서는 

매우 크게 변화되어 시스템의 냉매량 진단 모드

로 활용 가능할 것으로 분석되었다. 동시냉난방

모드에서는 압축기 회 수를 감소시켰음에도 불

구하고 실내기만을 응축기와 증발기로 사용하기 

때문에 상 으로 응축기의 크기가 작아서 시스

템 고압이 크게 상승하 으며, -14%의 충 량 

역에서 최  COP를 나타냈다. 하지만, 동시냉

난방모드에서는 냉방 용모드와 난방 용모드와 

달리 실외기에서 방출 는 흡수되는 열량을 실

내기로 회수하여 사용되므로 매우 높은 COP를 나

타냈다. 모든 운 모드에서 3 식 동시냉난방 시

스템 히트펌 가 최 의 효율을 갖고 운 되기 

해서는 운 모드에 따른 냉매량의 효율  장 

알고리즘 개발이 필요하다.
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