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ABSTRACT: Power consumption in the building thermal load could be the sum of the 

building fabric conduction load, building ventilation convection load and other such as 

radiation loss load. Dynamic Breathing Building (DBB) is the state-of-the-art to improve the 

wall insulation and indoor air quality(IAQ) performance as making air flow through the wall. 

This heat recovery type DBB contributes the power consumption saving due to the improved 

dynamic U-value. KIER twin test cell with static insulation(SI) and dynamic insulation(DI) 

at KIER was developed to test building power consumption at the real outside conditions. 

Then, the actual results were compared with the theory to predict the power consumption at 

the KIER twin test cell and introduced the building new radiation loss factor α  to explain 

the difference between the both the theory and the actual case. As the results, the power 

consumption at the breathing DI wall building could saved 10.8% at the 2ACH(Air change 

per hour) compared with conventional insulation. The building radiation loss factor α for this 

test condition to calibrate the actual test was 0.55 in the test condition.

Key words: Dynamic breathing building (숨쉬는 건물), Reference building (일반 건물), Static 

insulation (정 단열재), Dynamic insulation (동 단열재), U-value(열 류율), 

Building radiation loss factor (건물복사열손실계수)
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 :  벽체 공간에 있는 공기층의 열 항

[㎡.h.℃/kcal]

λ :  열 도율 [㎡.K/W]

 :  공기 도 (kg/㎥)

 하 첨 자

i :  Infiltration

v :  Ventilation

1. 서 론

2006년부터 “다 이용시설 실내공기질 리법”

의 시행으로 공공건물  공동주택에서도 일정수

의 신선공기 유지에 한 규제가 마련되었으

며, 이를 충족시키기 해서는 차세 형 환기시

스템의 개발이 극 으로 요구되고 있는 실정이

다. 재의 건물내 실내공기질 개선을 한 방안

으로는 개구부 개방에 의한 자연환기나 기계  

설비에 의한 강제환기를 이용할 수 있으나, 이 

두 가지 방법 모두 실내공기의 질  측면에서는 

유리할 수 있으나 건물에 지 측면에서는 에 지

소비 증가 요인으로 작용될 수밖에 없다. 따라서 

기존의 에 지 다소비형 설비시스템을 과학  원

리를 이용한 자연형 실내 환경 개선 시스템으로

의 개발이 실히 요구되고 있으며, 이에 숨쉬는 

벽체 기술은 건물 일부인 벽체나 천장 면에 용

함으로써 건물 냉난방에 지를 효과 으로 감

시키면서 공기정화  항균 기능을 포함하는 차

세  실내환경 개선 시스템이라 할 수 있다.

본 고에서는 숨쉬는 벽체 기술의 일환으로 동

단열재인 Energyflow cell
(1)
을 한국에 지기술

연구원내 실험용 건물인 Twin test cell에 용한 

후 외기상태에서 일반 단열재 비 동 단열재를 

용할 경우에 기 될 수 있는 건물에 지 소비

량 감효과를 정량 으로 분석하여 으로써 차

세  실내환경 개선용 숨쉬는 벽체 기술에 한 

용 가능성을 평가해보고자 한다.

2. 숨쉬는 벽체 기술

숨쉬는 벽체 기술
(2)
이란 건물에 용되는 벽체

에 공기흐름이 발생할 수 있도록 미세기공을 형

성시켜 으로써 단열성과 통기성, 항진성의 기능

이 기 되는 기술을 말한다. 일반 벽체와는 달리 

숨쉬는 벽체에서의 열손실은 감소하게 되는데, 

이는 벽체 내부에서 공기의 흐름이 발생하여 벽

체에서의 열 달율을 낮춰주기 때문이며, 이러한 

기능은 건물에서의 냉난방에 지 소비량을 상

으로 여주게 된다.

Figure 1은 숨쉬는 벽체 내부에 쓰이는 동  

단열재인 Energyflo cell에서의 공기 유입속도에 

따른 열 류율을 나타낸 그림이다
(3)
. 그림에서 보

면 셀의 두께가 두꺼울수록, 유입속도가 빠를수

록 열 류율이 감소함을 알 수 있으며,  95 mm 

cell의 경우 유입속도가 0 일 때 0.36 W/㎡.K의 

열 류율을 보이고 있으며, 유입속도가 0.003 

m/s 일 때 열 류율이 0에 근 함을 알 수 있다.

Figure 1. Energyflo cell's dynamic U-value.

3. 실험장치 구성  방법

3.1 KIER twin test cell

숨쉬는 벽체의 한 연구를 수행하기 하여 

한국에 지기술연구원내 Figure 2와 같이 동일한 

형태의 Twin test cell을 제작하 고, 외기조건하

에서 일반 벽체 비 숨쉬는 벽체에 특징을 평가

할 수 있는 실험 장치를 구 하 다.

Figure 2. KIER twin test cell.
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Type
Area

(m2)
Material

Conductivity

(W/m.K)

Thickness

(m)

U-value

(W/m2.℃)

Wall (East, West) 9.12
Steel panel 194.000 0.001

0.29
Urethane foam 0.023 0.075

Wall (North) 4.80
Steel panel 194.000 0.001

0.29
Urethane foam 0.023 0.075

Wall

(South)

RB

(Reference 

building)

4.80

Air 0.170 0.045

0.27
Plywood 0.140 0.024

Insulation (Styrofoam) 0.032 0.100

Steel panel 194.000 0.001

DBB

(Dynamic 

breathing 

building)

4.80

Air 0.170 0.045

0.30

(zero flow)

Plywood 0.140 0.024

Insulation (Energyflo cell) 0.035 0.095

Steel panel 194.000 0.001

Floor 7.60
Steel panel 194.000 0.001

0.29
Urethane foam 0.023 0.075

Roof 7.60

Urethane foam 0.023 0.100

0.20
Gypsum board 0.180 0.045

Air 0.170 0.040

Steel panel 194.000 0.001

Table 1 KIER twin test cell specification

Twin test cell 내부에는 모니터링 공간을 심

으로 좌우에는 2.0×3.8×2.4 ㎥의 동일한 크기와 

형태의 실내공간이 있으며 Table 1에서 나타낸 

바와 같이 건물의 남쪽벽을 제외한 나머지 벽체

들은 동일한 특성을 갖는 재질로 구성되었다. 그

리고 동쪽 실내공간의 남쪽벽에는 동  단열재인 

Energyflo cell을 이용하여 숨쉬는 벽체를 제작하

고, 서쪽 실내공간의 남쪽벽에는 일반 단열재

인 Styrofoam을 이용하여 벽체를 구성하 다.

3.2 실험 장치 구성

Figure 3은 일반 단열재를 용한 건물( )과 

동  단열재를 용한 숨쉬는 건물(아래)에서의 

에 지소비량을 분석하기 한 실험 구성도를 보

여주고 있다. 실험장치에는 실내온도와 실험용 

벽체 ․후단, 그리고 외기온도 측정을 한 센

서를 설치하 다. 한 실내로 유입되는 공기유

량을 측정하기 하여 실험용 벽체에 지름 

100mm의 통풍구를 형성하 고, 이 통풍구를 통

하여 들어오는 공기유량 측정을 하여 통풍구 

앙에 풍량계를 설치하 다. 아울러 실내에서 

외부로 빠져나가는 환기량을 측정하기 하여 실

내 환풍구에 지름 100mm, 길이 1m의 덕트를 설

치하 고, 덕트 안에 풍량계를 달아 외부로 배출

되는 환기량을 측정고자 하 다.

실험장치내의 실내 정 온도를 유지시키기 

하여 실내에 각각 동일한 사양의 히터를 설치하

으며, 히터에서 소비되는 력량을 측정하기 

한 력량계를 설치하 다. 온도  습도, 유

량, 력량은 Agilent 34970A 데이터로거에 의해

모니터링 컴퓨터에 1분 간격으로 자동 장된다.

Figure 3. Design of RW(above) and 

BW(below) building at twin test cell.
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3.3 실험 방법

실험에 앞서 Twin test cell의 기 조건을 확

인하기 하여 사  실험을 수행하 다. 실험 결

과 주간에는 태양에 의한 향으로 실내온도의 

변화가 발생함을 알 수 있었으며, 이는 건물에

지 소비량에 직 인 향을  수 있음을 알 

수 있었다. 따라서 실험은 태양에 지의 향을 

 받지 않는 야간에 수행하며, 실내환기 횟수

에 따른 건물에 지 소비 감량을 평가하기로 

하 다. 실험은 겨울철 난방에 지 소비량을 기

으로 실내온도는 22℃로 설정하고, 최  실내 

환기량 0ACH에서부터 7ACH 일 때까지의 각각

의 실내에서 소비되는 에 지량을 분석한다.

4. 이론  분석

4.1 동  열 류율 측정

일반 으로 건물 벽체에서의 단열효과는 벽체

의 열 류율(Us)을 측정함으로써 구할 수 있다. 

열 류율은 표면  1㎡인 구조체를 사이에 두고 

온도차가 1℃일 때 구조체를 통해 달되는 열량

을 표시한 값으로 이 값이 작을수록 구조체 단열

성은 좋아지며 그 값은 식(1)로 구할 수 있다.

 







 




(1)

숨쉬는 벽체의 열 류율(Ud)은 벽체를 통과하

는 공기량에 따라 그 값이 달라지기 때문에 식

(1)과 같은 방법으로는 열 류율을 측정할 수 없

으며, 숨쉬는 벽체의 열 류율(Ud)은 식(2)와 같

은 방식에 근거하여 계산할 수 있다.(3)

   


(2)

이와 같이 숨쉬는 벽체에서의 공기유속 변화 

 에 따른 동 인 열 류율(Ud)를 측정함으로써 

숨쉬는 벽체의 단열효과를 분석할 수 있다.

4.2 건물에 지 소비량 분석 방법

건물에 지 소비량은 외기온도와 실내온도 차

로 인하여 벽체에서 발생되는 단열부하와 외부에

서 실내로 공기 유동에 의해 발생되는 환기부하

의 합으로 식(3)과 같이 나타낼 수 있다.

여기서,  는 건물 벽체를 통해 손실되

는 부하량을 나타내며,  는 외부에서 실

내로 유입되는 공기에 의한 부하량을 의미한다.

   (3)

여기서 UT는 건물 체의 열 류율을 말하며, 

AT는 벽체 면 을 모두 합한 값을 말한다.

건물에 지 소비량에서 공기에 의한 부하량은 

세부 으로 환기에 의한 부하량과 침기에 의한 

부하량으로 나타낼 수 있으며, 환기부하는 자연

환기나 기계식환기에 의해 외기를 실내로 직  

유입시킬 때 발생되고, 침기부하는 환기에 의한 

부하량을 제외한 모든 공기흐름에 의해 발생되는 

부하를 말한다. 따라서 실내에서 배출되는 공기

에 의한 부하량은 외부에서 실내로 유입될 때 발

생되는 환기부하와 침기부하의 합과 같으며, 식

(6)과 같이 나타낼 수 있다.

           (6)

여기서 (MTCp△T)out는 실내에서 외부로 빠져

나가는 환기부하량을 나타내고 있다. 그리고 

mvCpv△Tv는 외부에서 실내로 유입되는 환기에 

의한 부하량을 나타내고 있고, miCpi△Ti는 외부

에서 실내로 유입되는 침기의 의한 부하량을 나

타내고 있다. CP는 공기의 정압비열로 1.0kJ/k

g.℃의 값을 나타낸다.

4.3 건물에 지 사용량 분석

Twin test cell을 상으로 일반 단열재 비 

동  단열재를 용한 건물에서의 에 지 소비량

을 분석하기 하여 Table 2와 같은 이론  실험 

조건을 제시하 다. 실험 조건은 한국에서의 겨

울철 난방기 이며, 외기온도 0℃일 때 실내온도

를 22℃로 설정하 다. 한 실내 환기량을 
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0ACH에서 7ACH까지 1ACH 간격으로 변화시킴

으로써 실내 환기량에 따른 건물에 지 소비량을 

식(3)과 식(6)에 의하여 분석하 다. Figure 4는 

일반 건물과 숨쉬는 건물에서의 에 지소비량을 

나타내고 있으며, 숨쉬는 건물에서의 에 지소비

량은 일반 건물에 비해 2ACH에서 최  5.7%까

지 감되는 것으로 평가되었다.

Heating condition 

Outdoor temperature  0 [°C]

Indoor temperature 22 [°C]

Monitoring room 

temperature
18 [°C]

AT 43.04 [m2]

Volume 18.24 [m3]

ACH MT [㎥/hr]
UT [W/㎡k]

RB DBB

0     0 0.272 0.274

1  18.24 0.272 0.252

2  36.48 0.272 0.243

3  54.72 0.272 0.241

4  72.96 0.272 0.241

5  91.20 0.272 0.241

6 109.44 0.272 0.241

7 127.68 0.272 0.241

Table 2 Twin test cell pre-test condition

ACH RB [W] DBB [W] Saving (%)

0 209.6 211.7 -1.0

1 343.3 324.9 5.4

2 477.1 449.8 5.7

3 610.9 582.2 4.7

4 744.6 715.9 3.9

5 878.4 849.7 3.3

6 1,012.0 983.4 2.8

7 1,145.9 1,117.2 2.5

Figure 4. Twin test cell power consumption 

pre-test results graph (above), data(below).

5. 실험에 의한 건물에 지 감량 분석

Date

(2007-2008)

Average

Tout [℃]

RB DBB

ACH
Power 

[W]
ACH

Power 

[W]

12/02-12/03 0.14 0.02 220.0 0.26 242.9 

12/03-12/04 0.46 3.08 461.1 4.09 438.9 

12/06-12/07 3.16 2.10 312.2 2.60 322.2 

12/07-12/08 -0.13 2.80 377.8 3.00 366.7 

12/09-12/10 -1.70 4.55 588.9 5.55 544.4 

12/13-12/14 0.13 1.30 266.7 1.05 268.9 

12/14-12/15 -1.30 1.90 377.8 1.80 388.9 

12/15-12/16 -0.90 5.60 522.2 5.90 522.2 

12/17-12/18 -1.70 3.95 540.0 4.15 505.6 

12/22-12/23 0.45 1.70 312.2 1.60 313.3 

12/23-12/24 -1.40 4.40 545.6 4.50 495.6 

12/24-12/25 -0.50 2.55 414.4 2.65 387.8 

12/25-12/26 1.60 3.90 437.8 4.00 427.8 

12/26-12/27 1.30 1.80 282.2 1.90 284.4 

01/02-01/03 -0.68 6.00 652.2 6.20 630.0 

01/03-01/04 -2.25 5.40 638.9 5.80 591.1 

01/04-01/05 -1.50 4.70 617.8 4.90 562.2 

01/05-01/06 -0.90 4.80 624.4 4.90 527.8 

01/07-01/08 1.65 5.40 622.2 6.25 544.4

01/08-01/09 1.49 6.00 626.7 6.80 597.8

Average -0.13

Table 3 Twin test cell power consumption 

actual data arrangement

ACH RB [W] DBB [W] Saving (%)

0 240.0 215.0 -11.6

1 278.8 289.1   3.6

2 323.8 363.1  10.8

3 390.1 437.2  10.8

4 465.2 511.2   9.0

5 540.4 585.5   7.7

6 615.5 659.3   6.7

7 690.6 733.4   5.8

Figure 5. Twin test cell power consumption 

actual test results graph(above), data(below).
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KIER twin test cell에 일반 단열재와 동  단

열재를 각각 설치하여 겨울철 난방부하 감 분

석 실험을 수행하 다. 실내 난방온도를 22℃로 

설정한 후 외기조건 하에서 오후 10:00부터 다음

날 오  07:00까지 총 9시간 동안에 소비되는 

력량을 비교 분석함으로써 에 지 감량을 평가

하 다. 실험에 의한 실내환기량에 따른 소비동

력 변화량 결과는 Figure 5에 나타내었다. 실험

결과 동 인 단열재를 사용하여 숨쉬는 벽체를 

용한 건물에서의 에 지소비량은 일반 단열재

를 사용한 건물에 비해 최  10.8%의 에 지 

감효과가 나타남을 알 수 있었다.

6. 결론  고찰

본 연구에서는 동  단열재인 Energyflow cell

을 용한 건물과 일반 단열재인 스티로폼을 

용한 건물에서의 외기조건하에서 건물에 지 소

비량 감효과를 정량 으로 분석하고자 하 다. 

Figure 6. Power consumption comparison 

results (left, α=1.00, right, α=0.55).

이론식을 이용한 에 지 감효과를 분석해 본 

결과 숨쉬는 건물에서의 에 지 소비량이 약 

5.7% 감되는 것을 알 수 있었고, 외기 상태하

에서 비교실험에 의하여 측정한 결과 숨쉬는 건

물에서의 에 지 소비량이 약 10.8%까지 감되

는 것을 알 수 있었다. 다만, 이론식과 실측에서 

구한 값이 오차가 크게 나타났는데, 이는 건물에

서의 단열손실과 환기손실 이외에 건물복사열손

실이 고려되지 않았기 때문이며, 이 건물복사열

손실은 건물의 기 도와 련이 있을 것으로 사

료된다. 따라서 이러한 건물복사열손실을 고려하

기 하여 건물복사열손실 계수 a를 도입하 다. 

Figure 6은 이론과 실제의 비교결과를 보여주고 

있으며, a가 0.55일 때 이론값과 실측값이 거의 

일치함을 보여주고 있다. 따라서 본 실험에서의 

건물복사열손실 계수는 0.55임을 알 수 있었다.

후     기
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실용형 숨쉬는 피 Breathing Wall(BW) 기술 

개발. 과제번호 : 2006-E-BD02-P-02-0-000)으로 
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