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ABSTRACT: OTEC power plants are studied as a viable option for the supply of clean 

energy. In this paper, the thermodynamic performance of OTEC system was calculated. The 

results show that the working fluids such as R32 and R125 would be alternatives based upon 

cutting down the system size, environmental preservation, and conditions without having a 

severe penalty in efficiency. the initial cost significantly. The regeneration system increase in 

energy efficiency, and the system can generate electricity when the difference in warm and 

cold seawater inlet temperatures are greater than 15℃. Also, the system efficiency of OTEC 

power plant using the condenser effluent from nuclear power plant instead of the surface 

water increased about 2%. 
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1. 서  론

해양 온도차 발 (OTEC)의 기본 원리는 수심

에 따른 바닷물의 온도차를 이용한 발  방식이

다. 열 해역에서 해면의 해수 온도는 20 ℃를 

넘으나 해면으로 부터 500∼1000 m 정도 깊이의 

심해에서는 4℃에서 거의 변하지 않는다. 이런 

표층수와 심층수의 온도차로부터 온과 같은 

온 비등 매체(냉매)를 이용하여 발 하는 기술

을 해양 온도차 발 , 여서 보통 ‘OTEC’이라 

부른다. 미국은 80년  에 이미 160㎾ 의 해

양 온도차 발 에 한 실증 실험을 마친바 있으

며, 하와이에는 50 ㎾ 의 상용 발 소가 가동

이고 10만 ㎾ 의 규모 발 소가 건설되고 있

다. 일본에서는 일 부터 Sun-Shine 계획의 일부

로 해양 온도차 발  기술의 개발을 추진하여 왔

다. 그러나 OTEC 발  시스템 설치에 소비되는 

막 한 비용과 신뢰성 있는 데이터의 부족으로 

인해서 OTEC 발  시스템의 상업화가 이루어지

지 못하고 있다. 더욱이 작동유체로 연구되고 있

는 암모니아의 독성문제 등으로 인하여 R22가 

제안되고 있지만 이는 몬트리올 의정서에 의해서 

사용 지 될 것이기 때문에 이를 체할 수 있는 

새로운 작동유체에 한 연구가 선행되어야 한

다. 따라서 본 연구에서는 앞으로 해양 온도차 

발  시스템에 사용될 가장 합한 작동유체를 

찾고, 폐 시스템, 재생 시스템, 개방 시스템, 혼

합 시스템, 칼리나 시스템의 효율을 같은 기 의 

조건으로 비교 분석하여 각각의 시스템효율을 알

아보고, 표층수 신 사계  일정하게 배출되는 
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동해안 지역의 원자력 발 소 온배수를 이용하여 

각 계 별로 OTEC 발  시스템의 다양한 열역

학  해석을 수행하고자한다. 

2. OTEC 시스템 시스템

2.1 폐 시스템

Fig. 1 Schematic diagram of a closed system.

Fig.1은 폐 시스템을 이용한 OTEC 발  시

스템의 개략도이다. 과냉액체가 증발기에 들어가

며 유체가 따뜻한 표층수와의 열교환으로 증발이 

일어나 과열증기상태로 나오게 된다. 이 증기는 

터빈을 가동시킨 후 2상 상태가 되어 응축기로 

유입된 후 심층수와의 열 교환으로 부분이 과

냉된 상태로 나오게 되면 펌 에 의해 압력이 상

승하여 증발기로 다시 들어가게 된다. 

2.2 재생식 시스템

Fig. 2 Schematic diagram of a regenerative 

cycle.

재생식 시스템은 폐 시스템과 유사하지만, 

터빈으로 들어간 증기의 일부분을 간 단계에서 

추출한뒤 개방형 수 가열기를 통과하여 증발기

에 들어가는 작동유체를 미리 가열하는 것만 다

르다. 따라서 폐 시스템에 비해 개방형 수 

가열기와 펌 가 한 개씩 추가 으로 필요하다. 

2.3 개방형 시스템

개방형 시스템은 다른 시스템과는 달리 해수자

체를 작동유체롤 사용한다. 유입유채가 증기압 

이하(약 2.5kPa)로 유지되는 기화기에서 순간

으로 기화되어 터빈을 통해 팽창한 후 응축된다. 

본 연구에서 고려한 응축기는 담수생산을 고려하

기 해 간   열교환 방식을 채택하 다. 

2.4 혼합형 시스템

혼합형 시스템은 개방형과 폐쇄형 시스템을 결

합하여 만든 시스템으로써, 담수생산과 효율향상

을 동시에 이루기 해 만들어진 것이다. 따뜻한 

표층수가 증발기내에서 작동유체와 열교환을 한 

후 기화기에 유입되어 담수를 생산하는 시스템을 

말한다. 이러한 혼합형 시스템은 기화기 치에 

따라 2가지 방식으로 나  수 있는데, 그 의 

하나인 Integrated 혼합형 시스템을 본 연구에서 

사용하 다. 

Fig. 3 Schematic diagram of a open system.

Fig. 4 Schematic diagram of a hybrid system.

2.5 칼리나 시스템

칼리나 시스템 시스템은 다른 시스템과는 달리 

NH3/H2O의 혼합매체를 사용한다는 특징을 가지

고 있다. 따라서, 칼리나 시스템은 폐 시스템에 

분류기, 재생기, 팽창밸 , 혼합기가 추가된 시스
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템이다. 그림에서 실선은 액체의 흐름을 나타내

고 굵은 선은 증기 는 2상 상태의 흐름을 나타

낸다. 칼리나 시스템의 작동원리는 다음과 같다. 

재생기내에서 열 교환을 마친 액상의 암모니아-

물 혼합물은 증발기내로 유입되어 따뜻한 표층수

와 열 교환하여 암모니아는 증발하게 된다. 이

게 증발한 증기혼합물은 분류기내에서 포화증기

와 포화 액으로 분리되어진다. 이때 분리된 포화

증기는 터빈을 가동시킨 뒤 단열된 혼합기로 유

입된다. 한편, 분류기로부터 분리되어진 고온의 

포화액은 재생기내에서 증발기로 유입되는 과냉

액 상태의 암모니아-물 혼합물과 열 교환을 한 

후 흡수기로 유입되기 에 팽창밸 를 거친다. 

흡수기에서 합쳐진 2상 상태의 혼합물은 응축기

내에서 심층수와의 열 교환을 통하여 포화핵 상

태가 된 후, 펌 에 의해 재생기에 유입되어 시

Fig. 5 Schematic diagram of a Kalina system.

Warm seawater inlet temperature (℃) 28

Warm seawater outlet temperature (℃) 25

Cold seawater inlet temperature (℃) 4

LMTD in evaporator (℃) 2.5

LMTD in condenser (℃) 2.5

Isentropic turbine efficiency (%) 100

Isentropic pump efficiency (%) 100

Heat transfer rate in evaporator (kW) 150

Mass flow rate of warm seawater (kg/s) 11.96

Mass flow rate of cold seawater (kg/s) 11.72

Effectiveness of regenerator(Kalina system) 0.9

Mass fraction of NH3 at evaporator outlet

(kg/kg, Kalina system)
0.958

Effectiveness of regenerator(open system) 0.85

Mass flow rate of warm seawater 

(kg/s, open system)
6.16

Mass flow rate of cold seawater 

(kg/s, open system)
5.98

Table 1 Cycle operating conditions

스템을 완성하게 된다. 

3. 시스템 해석 방법

여러 종류의 작동유체와 시스템간의 성능을 비

교하기 해서는 증발용량이 일정하다고 가정하

는 것이 이상 이다. 따라서 본 연구에서는 증발

기의 용량을 150kW로 일정하다고 가정하 으며, 

이는 증발기에서 물의 질량유량과 증발기로 들어

가고 나오는 물의 온도를 고정시킴으로써 가능하

다. 한, 증발기의 UA, 증발기와 응축기에서 해

수측 질량유량, 터빈과 작동유체 펌 의 효율, 표

층수의 입․출구 온도, 심층수의 입구온도를 

Table 1과 같은 조건하에서 모사하 다.

4. 결과  토의

4.1 작동유체의 효율과 터빈크기 비교

Fig. 6. Closed system efficiency of various 

working fluids

  Fig. 6은 9개의 작동유체에 한 시스템 효율

을 보여 다. 그림으로부터 쉽게 알 수 있듯이 

본 연구에서 고려한 작동유체들의 열효율 차이는 

매우 작았다. 이  암모니아가 가장 높은 효율

을 보이기는 하지만 암모니아와 가장 효율이 낮

은 R125와의 차이는 암모니아를 기 으로 하

을 때 약 5%에 불과하다. 이 결과로 부터 단순 

랜킨 시스템의 작동유체를 결정할 때 작동유체 

자체의 열효율은 그다지 요하지 않음을 알 수 

있다. Fig. 7은 R22를 기 으로 한 각 작동유체
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Fig. 7 Relative turbine size of various working 

fluids (Base fluid : R22)

의 상  터빈의 크기를 보여 다. 터빈의 크기

는 터빈 입․출구의 엔탈피 차를 터빈입구의 비

체 으로 나  값으로 정의할 수 있다. Fig. 7을 

통해 알 수 있듯이 R32, R125, R143a, R410a를 

사용하게 되면 터빈의 크기가 작아지므로 기 

설치비용을 일 수 있게 된다. 

4.2 과열/과냉도와 압력비의 향

OTEC 발 시스템의 증발기에서 발생된 증기

는 과열되고, 응축기에서 응축된 액체는 냉매를 

펌핑할 때 발생할 수 있는 공동 상을 방지하기 

해서 과냉을 시켜야 한다. Fig. 8은 과열도와  

Fig. 8 Effects of superheating and subcooling 

on simple Rankine cycle efficiency

Fig. 9 Efficiency of the regenerative Rankine 

cycle as a function of pressure ratio 

과냉도가 효율에 미치는 향을 나타낸 것으로 

과열도와 과냉도는 시스템 효율에 거의 향을 

미치지 않는다는 것을 알 수 있다.  재생식 시스

템의 모사조건은 Table 1과 동일하지만, 폐 시

스템과 달리 3개의 압력이 존재하게 된다. 고압

과 압은 각각 표층수와 심층수의 온도에 따라

서 정해지고, 간압력은 다음과 같은 식으로 구

할 수 있다.

Pmid=Plow+fP(Phigh-Plow)

여기서 fp는 압력비이다. fp의 값이 0인 경우 

간압은 Plow, fp의 값이 1인 경우 Phigh와 같게 

된다. 따라서 본 연구에서는 fp의 값을 0.1부터 

0.9 까지 변화시켜가며 최 화 작업을 수행하

다. Fig. 9는 f P값에 따른 재생식 랜킨 시스템의 

효율을 나타내고 있으며, 압력비가 0.3인 경우 최

고의 성능을 나타내고 있음을 보여주고 있다. 

4.3 시스템 효율비교

Fig. 10은 여러 가지 시스템의 효율을 비교한 

그림이다. 그림에서와 같이 재생식 시스템의 효

율이 가장 좋은 것을 알 수 있었고, 개방형 시스

템은 담수 자체를 사용하기 때문에 기화시 담수

에 녹아 있던 가스가 나온다. 그 가스를 제거하

기 한 추가 동력이 필요하므로 시스템의 효율

이 가장 낮았다.
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Fig. 10. Comparison of each cycle efficiency

Fig. 11 Effect of seawater temperature 

            difference

Fig. 12. Temperature

4.4 해수온도차 비교

  Fig. 11은 심층수의 온도를 4℃로 고정시켰을 

경우 표층수의 온도에 따른 총 출력의 변화를 나

타낸다. 해수측 펌 일을 계산하기 해 심층수 

 표층수 측의 압력강하를 모두 50kPa로 가정

하 다. 그림에서 R32의 경우 표층수와 심층수사

이의 온도차가 13℃ 이하일 경우 해수를 펌핑하

는데 소요되는 동력이 시스템의 총 출력을 과

하기 때문에 OTEC 발 시스템의 효율은 0이 된

다. 그 외의 작동유체는 재생시스템에서 기를 

생산하기 해서는 해수사이의 온도차가 최소 1

5℃이상 되어야 한다는 것을 알 수 있다. 

 

4.5 원자력 온배수를 이용한 계 별 재생 

시스템의 효율과 출력

Fig. 12는 월성 원자력발 소 주변 해역의 평

균 온도를 나타낸 그림이다. 원자력 발 소의 온

Fig. 13. Comparison of the efficiency(R125)

Fig. 14. Comparison of the net power(R125)
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배수의 정확한 데이터 측정의 불가능으로 인하

여, 일반 으로 많이 알려진 해수와 온배수의 온

도차 7℃를 해수의 온도에 더하여 원자력 온배수

를 모사하 다. Fig. 13과 Fig. 14는 모사된 원자

력 발 소 온배수의 온도를 표층수의 온도로 하

고 작동유체를 R125로 하 을 때의 재생시스템

의 효율과 출력을 나타낸 그림이다. 원자력 온배

수를 표층수 신 사용하면 효율이 2%이상 증가

하 다. Fig. 15과 Fig. 16은 온난화지수가 낮은 

R32를 작동유체로 하 을 때의 효율과 출력을 

나타낸 그림이다. 그림에서 볼 수 있듯이 원자력 

온배수를 표층수 신 사용하면 효율이 2%이상 

증가하 다. 하지만 겨울철에는 효율이 2% ~ 3%

미만이라 우리나라 동해안 지역에 설치하기에는 

보다 많은 연구  효율을 증가 시키기 한 많

은 연구가 필요하다고 할 수 있다. 

Fig. 15. Comparison of the efficiency(R32)

Fig. 16. Comparison of the net power(R32)

5. 결  론

OTEC 시스템의 작동유체로 효율이 좋은 R125

와 기투자비용을 이고 지구온난화지수가 지

수가 낮은 R32가 합하고, 재생시스템의 효율이 

가장 좋은 것으로 나타났다. 한 따뜻한 표층수

와 차가운 심층수와의 온도차가 최소 15℃ 이상

일 때 기를 생산할 수 있음을 알 수 있었고, 

원자력 온배수를 이용하 을 때 약 2%의 효율이 

향상됨을 알 수 있었다. 
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