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This study is an Investigation on the Watertightness Properties of Rain-Block System on the Sliding-Roof Joint 

of Large-Span Membrane  Structures.

In this experimental, we test the watertightness performance of joint part of sliding door in roof of large span 

membrane structure(for pilot project) under environment of rain and wind.  A shape of rain water blocking 

systems of joint part in sliding door verifies the defects and effects of water leakage prevention in precipitation 

with the wind conditions.

For obtaining watertightness of large span membrane structures, it is necessary quality of joints and 

performance, and quality of membrane material of a retractable roof as well as a closed roof. Also, for obtaining 

quality in joints, it is essential to make a watertightness guideline for design of large-span membrane.

1960년 부터 철골 및 스페이스 프레임을 바탕으로 한 공간 

구조물이 등장하 으며, 80년 에 들어서면 중량이 가벼운 막재

료의 개발과 더불어 케이블 막구조, 골조 막구조 등이 나타났다. 

이러하듯 공간 구조물은 산업발전과 경제력 향상에 힘입어 점

차 그 규모가 초 형화 되어 가고 있다.

이러한 공간 구조물 중에서도 지붕 개폐형태의 막 구조물은 

멀티미디어적인 공간 창출이 가능할 뿐만 아니라 전천후 공간의 

활용 및 이벤트적인 요소가 가미되어 있으므로 그 활용성이 매우 

크다고 할 수 있다.

하지만 1976년에 지붕이 개폐되는 최초의 구장으로 알려진 캐

나다의 몬트리올 올림픽 스타디움의 경우, 반복되는 지붕의 누수

하자와 마감재의 탈락으로 인하여 1998년에 개폐.식 지붕을 구

적으로 패쇄 시키는 결정을 내렸다. 또한, 중국은 2008년 베이징 

올림픽이 끝나고 중국의 현 건축을 상징하는 올림픽 주경기장이 
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일반인에게 공개된 직후 지붕에서 빗물이 새는 하자가 발생하

다.

이러한 사례들이 지속적으로 발생함에 따라 공간 막 구조물

를 설계함에 있어 누수하자 문제를 근원적(설계, 재료, 시공 등)으

로 해결하려는 노력이 활발히 일어나고 있다.

설계적 측면에서 보면, 지붕 개폐형태의 막 건축물은 다수의 

연결 조인트에 의해 구조물이 형성되고 별도의 방수층이 존재하

지 않아 콘크리트 구조물에 비해 상 적으로 누수에 취약하다. 

특히 지붕 폐쇄 시, 지붕이 맞닿는 부위는 우수가 직접적으로 유

입될 가능성이 매우 높은 곳으로 정 한 우수 차단 시스템 디테

일이 요구된다.   또한, 바람을 동반한 강수가 내릴 때에는 상승 

및 하강기류의 복합작용으로 불안정한 형태의 기류가 형성 되 빗

물이 불안정한 기류에 의해 건축물 내부로 들이치는 현상이 일어

난다. 

따라서, 본 연구에서는 지붕 개폐형태의 공간 막 구조물을 

상으로 우수 차단 시스템의 형태가 바람을 동반한 강수환경 조

건에서 누수의 발생 유무를 확인하고 이를 통해 누수 요인을 실

험적으로 분석함으로써, 우수 차단 시스템의 디테일에 한 다양

한 안을 모색하고 수 성능을 평가ㆍ검토함을 연구의 목적으로 

한다. 
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지붕 개폐형태의 공간 구조물은 그 형식에 따라 중첩방식, 

수평이동방식, 조합방식, 수평이동 회전중첩방식, 주름접기 방식 

등으로 구분할 수 있다. 그 중 수평이동방식은 2개의 지붕이 수평

이동에 의해 개폐되는 단순한 방식이지만, 수 안정성 측면에서

는 지붕이   맞닿는 구간이 직접적인 우수 유입경로가 형성되므로 

보다 정 한 우수 차단 시스템이 요구되어진다.

이를 기반으로 우수 차단 시스템의 세부 디테일을 선정하고자 

한다. 이러한 세부 디테일이 수 성능에 어떠한 향을 미치는지 

확인하기 위해 우선적으로 지붕 개폐형태의 모형물을 제작하 다. 

이때, 지붕 개폐형 모형물 상부에 위치한 우수 차단 시스템의 디

테일 교체가 가능하도록 고려하여 다양한 종류의 개폐형태를 실

험을 통해 검증할 수 있도록 계획하 다.

지붕 개폐부위의 수 성능에 향을 주는 외기 조건으로는 강

수량과 바람환경을 선정하 다. 강수량 환경조건의 경우, 강수량 

조절이 가능한 수조를 제작하여 과거 10년간의 기상 데이터를 기

반으로 강수 환경을 실험적으로 재현하 다. 이와 동시에 강풍 환

경을 조성할 수 있는 풍동실험실에서 실험을 실시하여 바람을 동

반한 우수가 지붕 개폐부위에 어떻게 침입하는가를 수 성 실험

을 통하여 검증 하 다.

본 연구의 범위 및 방법은 표 1과 같이 정리할 수 있으며, 바람

을 동반한 강수 환경에서 우수 차단 시스템의 디테일에 한 신뢰

성 및 효용성(누수 방지 효과)을 검증하는 것을 목표로 한다. 만

약, 상기의 조건에서 누수가 발생될 경우에는 그 원인을 파악하여 

새로운 우수 차단 시스템 디테일을 제안 하고자 한다.

연구 대상 지붕 개폐부위 우수 차단 시스템

대상 지역 천안

강수 환경 10분동안 27mm의 강수 재연

바람 환경 풍동실험 약 5-10m/sec 범위

지붕 개폐형태의 공간 구조물에서 우수 차단 시스템의 수

성능을 평가하기 위하여 표 2와 같이 실험 조건을 선정 하 다.

강수량은 천안지역(연구 상지역)의 역  10분간 최  강수량

이 27㎜로 나타나고 있으므로 2개의 수준(20∼30㎜)으로 구분하

다. 또한 풍속은 풍력 계급이 3∼5(강풍 환경조건)에 해당하는 

3개의 수준(5, 7, 10 m/sec)으로 실험조건을 선정하 다.

인  자 수      준

10분간 강수량 20㎜ 30㎜

풍  속 5 m/sec 7 m/sec 10 m/sec

디 테 일
실험군 대조군① 대조군② 대조군③

기본 앵글설치 고무패킹 유도배수

1) 지붕 개폐형 모형물 제작

개폐형 구조물의 수 성을 실험하기 위해 그림 2와 같이 개폐 

형태의 모형을 제작하 다. 이때, 지붕 개폐 모형은 축척을 사용

하여 크기를 축소시키지 않았으며, 부재의 크기 일부분만 제작하

여 실험을 진행하 다.

좌ㆍ우측 BOX형태의 모형물은 하부에 주행용 레일을 설치하

여 수평 이동이 가능하도록 설계되어 있으며, 지붕 폐쇄 시 충격

을 흡수하기 위해 요철모양의 간격재를 BOX형 모형물 사이에 설

치하 다.

또한, BOX형 모형물 상부에는 간격재의 틈으로 누수가 되지 

않도록 우수 차단 시스템을 설치하고, 이러한 우수 차단 시스템은 

다양한 디테일로 교체하여 실험이 가능하도록 제작하 다.

2) 지붕 도어의 맞댐부 설정

본 연구에서는 우수 차단 시스템의 실험군으로 사진 1과 같은 

디테일을 선정하 다. 그 세부 구조를 살펴보면, 상부의 강판 

web가 수직방향으로부터 우수를 보호하고, 고무패드가 수평방향

으로 우수 침입을 차단하는 역할을 하고 있다.

 그러나 강판 web의 길이 및 고무패드의 높이에 의해 수 성능의 

차이가 크게 나타나는 구조 형식이므로, 풍속 1∼3 m/sec 의 미

풍 조건에서 사전 실험을 실시하 다. 그 결과, 강판 web의 길이

와 고무패드의 높이가 각각 160㎜, 80㎜일 때 수 안정성이 상

적으로 양호한 것으로 확인되었다.

우수 차단 시스템

BOX 모형물

주행용 레일
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(A) 기본 실험군 (B) 앵글설치

(C) 고무패킹 (D) 유도배수

3) 강수 및 바람환경 조성

강수환경을 조성하기 위해 사진 2의(A)와 같이 700 × 700 × 

300㎜의 투명 아크릴 수조를 제작하 다. 수조 내부에는 물의 유

속을 조절할 수 있도록 중앙부에 원통모양의 유속 조절용 구경이 

위치하며, 하부층에는 빗물의 떨어짐을 재현할 수 있는 다수의 모

세관 홈을 약 10㎜ 간격마다 천공하 다.

강풍 조건의 바람환경은 흐름 그 자체에 난류적인 성향을 갖고 

있으므로 시공간에 따라서 불규칙적으로 변동하는 특성이 있다. 

따라서 사진 2의(B)와 같이 형 풍동실험장치를 사용하여 강풍

환경 조건에서의 우수 침입 여부를 관찰하 다.

픙

 

투명 아크릴 수조에 높이 200㎜의 물을 채운 뒤 유속 조절용 

구경을 조작하여 실험 조건 로 강수환경을 재현함과 동시에 풍

동장치를 작동시켰다. 그 결과, 사진 3의(B)와 같이 강풍에 의해 

물방울이 각선 방향으로 휘어 모형물에 부딪치는 현상을 확인

하 으며, 고무패드가 바람에 의해 펄럭거리는 것을 육안으로 관

찰하 다.

(A) 실험체 현황 (B) 강수현황

실험 조건별로 강수량 및 풍속을 각각 실험한 결과, 실험군과 

조군 모두 지붕 개폐형 모형물 내부로 누수가 발생되었음을 확

인하 다.

실험이 끝난 직후, 고무패드를 들어 올려 우수 차단 시스템 내

부를 살펴본 현황은 사진 4와 같으며 강판 web의 천장으로 다수

의 물방울이 맺혀있는 것을 확인하 다.

(a) 차단앵글 확인 (a) 강판내부 확인

지붕 개폐부위에 적용되는 우수 차단 시스템에 하여 기본 실

험군을 선정하고 디테일을 보완한 조군으로 구분하여 수 시험

을 실시하 다. 그 결과, 모든 실험체에서 모형물 내부로 우수가 

유입되고 있음을 확인하 다.

기본 실험군은 우수가 모형물 표면에 떨어지면서 낙하 충격이 

발생하게 되고, 동시에 공중으로 분산된다. 이때. 분산된 물입자

들은 강풍에 의하여 고무패드 안쪽으로 들이치면서 강판 web의 

천장에 맺히고, 맺힌 물방울들은 응집되어 구조물 내부로 유입되

었음을 확인하 다.

차단 앵글은 분산된 물입자가 바람에 의해 내부로 들이치는 각

도를 줄여주고 있으므로 기본 실험군에 비하여 상 적으로 내부

로 유입되는 물의 양이 줄어든 것을 확인할 수 있었다. 하지만, 

수 안정성 측면에서는 소량의 물이어도 누수 하자를 유발시킬 

수 있으므로 디테일의 재검토가 요구된다.

고무패킹에 의한 폐는 이론적으로 수 성능을 기 할 수 있

지만, 고무패킹 간의 실한 맞닿음이 가능하기 위해서는 지붕 패

쇠시 지속적인 수평하중이 가해져야 한다. 또한, 작은 오차에 의

해서 왁벽한 폐가 되지 않았을 경우에 수 성능이 급격히 저하

되기 때문에 추가적인 보완이 요구된다. 
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본 실험에서는 모형물에 지속적인 수평하중을 가하지 못하여 

실한 맞닿음이 형성되지 않아 누수가 발생한 것으로 판단된다.

유도배수로가 설치된 실험체는 강판web의 천장에 맺힌 응집수

는 구조체 안쪽으로 타고 내려와 유도배수로의 반 방향으로 누

수가 진행된 것으로 확인되었다. 이는 초기 디테일 구상단계에서 

우수 유입경로가 잘못 선정되어 누수가 발생한 것으로 판단된다.

 

본 실험 연구을 통하여 공간 구조물과 같은 특수한 건축물에

서 개폐 형태의 지붕을 도입할 때에는 외기 환경(강우, 강풍 등) 

고려한 수  성능 확보 유무가 사전에 검토되어 져야함을 알 수 

있었다. 특히 설계 단계에서 반드시 기본 설게를 상으로 수 성 

검증이 필요하다.  본 연구에서 도출된 결론은 다음과 같다.

1) 파일롯형 공간 막 구조물의 개폐형태 지붕 도어의 맞댐부

에서의 우수 차단 성능을 평가한 결과  기존 설계 단계에서

의 실구조 시험체에서는 내부로 우수가 유입되고 있음을 확

인하 다.

2) 기본 실험군은 강풍에 의하여 고무패드 안쪽으로 들이치면

서 강판 web의 천장에 맺히고, 맺힌 물방울들은 응집되어 

구조물 내부로 유입되는 현상을 확인하 다.

3) 차단 앵글은 분산된 물입자가 바람에 의해 내부로 들이치는 

각도를 줄여 기본 실험군에 비하여 상 적으로 내부로 유입

되는 물의 양이 줄어드는 현상을 확인하 다..

4) 유도배수로가 설치된 실험체는 강판 web의 천장에 맺힌 응

집수는 구조체 안쪽으로 타고 내려와 유도배수로의 반 방

향으로 누수가 진행된 것으로 확인되었다.

기타 향후, 공간 막 구조물의 지붕 개폐 도어 맞댐부의 수 

성능 확보를 위해서는 개폐식 지붕 구조에서의 막재료의 성능, 막

재료 연결부의 품질, 이종 구조 및 재료의 연결부에서의 품질 확

보를 위한 설계 지침서, 시공 지침서, 품질관리 기준서, 유지관리 

지침서 등의 작성이 필요하다.

본 연구는 “ 공간 건설기술개발 연구”의 일환으로  (주)Cㆍ

S구조엔지니어링의 위탁 시험으로 수행되어진 것으로 본 실험을 

위해 전북 학교 건축공학과 풍동실험실의 협조를 받았습니다. 

이에 관계자 여러분께 감사를 드립니다.
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