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플로팅 건축에서 해수열 이용을 위한

수중 열교환기 성능예측에 관한 기초연구
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요 약 : 지구환경문제에 대응하기 위한 탄소배출량 저감 기술 개발과 같은 대응기술 개발이 시급한 가운데 수 해양 공간에 대한 수

요의 증가로 플로팅 건축물에 대한 관심 또한 증가하고 있다. 이에 본 연구에서는 플로팅 건축물 주변에 존재하는 신재생에너지 중

해수 열 이용을 위한 수중 열교환기의 성능을 FLUENT를 이용하여 예측․분석하였다.

핵심용어 : 플로팅 건축 쾌적환경, 해수열이용 시스템, 수중 열교환기, 신재생에너지
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