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Abstract

In this study, it is contemporaneously understood that tile attachment on CRC board do not have a regulated 

standard on quality control and construction. Furthermore, there is also a definite lack of standardization on 

nondestructive inspection of tiles. This thesis investigates a diagnosis method of spot bonding tile attachment using 

infrared thermal camera as a way to propose a systematic nondestructive inspection method after tile construction.
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1. 서 론

타일은 다른 건축 마감재에 비해 의장적 효과가 뛰어나 현대 건축공사에서 건축물의 내/외장 마감재료로 널리 사용되고 있다. 또한 공기단축, 

시공성, 경제성 등을 추구 하는 현대공사의 흐름에 따라 많은 곳에서 건식벽체에 타일시공이 이루어지고 있다.

하지만 시공 완료된 타일 부착면에 대한 시공품질관리 방법은 부착시험(파괴진단방법)과 타진봉 측정(비파괴진단방법)방법으로 나뉘는데 시

공완료 이후에 고가의 타일을 떼어내어 부착을 확인하는 파괴진단방법은 건축주의 경제적 손실을 유발하고, 타진봉 또한 정량적인 평가방법이 

아닌 시공자의 주관적인 판단에 의존해야 하므로 정확한 진단결과를 낼 수 없어서 이에 따른 하자(타일탈락 등)가 발생되고 있는 실정이다. 

따라서 본 연구에서는 적외선열화상카메라를 이용해 타일의 시공 상태를 점검하고 실험실에서 일반적으로 적용되고 있는 벽체 구성을 재현해 

비파괴진단방법인 적외선열화상카메라를 이용한 타일부착의 적정성 여부를 알아보고자 한다.

2. 연구방법

그림1과 같이 타일에 열풍가열 후 열화상카메라를 이용하여 타일 부착면을 측정해 보고 실험실에서 시험체를 제작하여 비교하였다.

2.1 현장진단방법

그림 1. 현장진단방법
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2.2 시험체 시험방법

표 1. 사용 재료 및 공법

구 분 사용 재료 공 법

내 용

1) 타일 : 폴리싱타일
(600×450 ㎜, 두께 : 11 ㎜, 격자패턴의 뒷발)

2) 접착제 : 에폭시수지계 접착제

3) 바탕면 재료 : CRC보드

떠붙임 공법
: 타일 뒷면에 붙임모르타르 또는 에폭시 접착제를 각 부위
에 일정량 도포해 바탕면에 일정한 압력으로 타일을 비

틀며 압착 붙임 시공하는 방법

그림 2. 시험체 시험 방법

3. 실험결과

5개소 측정됨 4개소 측정됨

6개소 측정됨 6개소 측정됨

그림 3. 현장측정결과(Tile Size : 600Ｘ450 ㎜)

103 ㎜
측정결과 : 103 ㎜ 측정결과 : 100 ㎜

그림 4. 시험체 측정 결과

4. 결 론

측정 결과 그림3, 그림4 와 같이 현장에서 측정된 타일과 시험 제작한 타일간의 부착면적이 비슷한 양상을 띄는것으로 확인되었다. 따라서 

적외선열화상카메라를 이용한 타일의 비파괴시공확인방법은 적절한 진단기준의 부재로 발생될 수 있는 시공 하자를 감소시킬 수 있을 것으로 

판단된다.
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