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Ⅰ. 서  론

현장의 전기 기술자는 특정의 수용가가 어떤 
선로를 통하여 어떤 변압기에 연결되어서 전력이 
공급되는지를 결정하기 위해 전기적 결선 정보를 

정확히 이해할 필요가 있다. 선로에 대한 전기적 
절대 위상의 실수 없는 식별은 안전 관련 및 배
전선로 사이의 부하 평등의 달성에 매우 중요한 
이슈이다. 잘못된 결선은 운전자에게 매우 심각한 
결론을 야기하며, 연결된 고객에게도 정전을 야기
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요  약

도심에서 배전선로는 지중과 가공 선로의 구성, 연가, 건물과 나무로 인한 시야 방해로 추적하기
가 어렵다. 이러한 3상 4선식 배전계통에서 특정 수용가가 어떤 변압기 또는 어떤 선로로부터 공급
되는지를 결정하는 것이 현장의 전기 기술자에게 어려운 문제다. 배전선로 사이의 부하 평형 등을 
위해 선로의 정확한 추적기술이 필요하다. 기존의 임펄스 전류를 사선에 주입하는 방식과는 다르게 
활선에 고주파 신호를 주입하는 식별 방법을 제안한다. 배전선로에 고주파 전력 신호를 주입하여 분
석 한 결과 고주파 신호는 배전선에서 전달 능력에 한계 능력을 갖는다. 보통 배전계통의 전력 변압
기는 그러한 고주파 신호의 전달을 차폐하게 된다. 이러한 전송제한 특성을 사용하여 변압기와 배전
선로를 식별하는 방법을 제안한다. 측정 배전선로의 양단에서 전기신호에 대한 동일 선로 여부를 판
별하는 방식이다. 어려운 점은 원격 두 지점이 동기화되어야 하는데, 동기화 시간을 제공하는 GPS를 
사용하지 않고 두 지점에 동기화를 달성한다. 새로운 형태의 선로 및 변압기 식별시스템을 설계 및 
구현한다. 시스템은 전력선 통신 모듈을 바탕으로 송수신기로 구성된다. 이론적 개념을 검증하기 위
해서 일반 상업용 건물에서 실험이 행하여진다. 

ABSTRACT

In city, tracing of power transmission lines is difficult due to compound installation of overhead and 
underground lines, transposition, bad view caused by trees or big buildings. It is hard problem for electrical 
technician on site to trace power transformers or power lines to serve customers in 3 phase -4 wires power 
distribution systems. It is necessary that the correct and fast tracing method is required for load balancing 
among distribution lines. Old technology use to trace off-lines with high power impulse injection. Our proposed 
method use to trace live lines with very small power high frequency signal injection. Typical power 
transformers in the distribution system prevent propagating the higher frequency carrier signal. The proposed 
method uses the limited propagation ability to identify the power transformer to serve customers. Two end 
communication terminals are required to be synchronized between them for determination on electrically same 
phases. Challenging issue is to achieve synchronization without GPS providing synchronizing time. A novel power 
transformer and wire identification system is designed and implemented. The system consists of a transmitter 
and a receiver with power-line communication module. Some experiments are conducted to verify the 
theoretical concepts in a big commercial building. Also some simulations are done to help and understand the 

concepts by using MATLAB Simulink simulator.
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하기도 한다.  
전형적인 배전계통에서는 다수의 승압 또는 감

압 변압기를 사용하여 고객에게 3상 전력을 공급
하고 있다. 기술적으로 동일한 배전 선로 조건을 
유지하기 위해 연가를 하기 도 하며, 그 외에 지
중화도 하고 있다. 3상 배전선로의 개별 상에서의 
부하가 평형을 이룰 것을 요구한다. 하지만, 초기 
계획적 건설 이후 시간이 경과함에 따라 고객이 
추가 또는 이주하게 되고, 개별 상 선로에서 부하 
변동이 일어나서 3상 선로 간에 불평등이 발생한
다. 부하의 불 평형은 전력손실, 과전압 조정에 
따른 설비 손실, 또는 사용 수명의 감소를 야기하
는 문제가 있다. 고객에게 공급되는 전기 공급 품
질과 경제적 손실 같은 관리상의 어려움을 야기
한다. 

3상 4선식 다중접지 형식의 배전계통에서 수용
가가 어떤 변압기 그리고 변압기의 어떤 절대 위
상 선로에 연결되어 있는지를 정확히 판별하는 
방법이 필요하다. 현장의 기술자는 수용가가 배전
선 변압기의 A, B, 또는 C 어떤 절대 위상과 어
떤 변압기에 연결되었는지를 현장에서 알 수 있
어야 한다. 변압기 식별이란 주변의 다수 변압기
로 부터 하나의 정확한 변압기를 식별하는 것을 
의미한다.

보통 변전소에서는 개별 선로에 대한 절대 위
상 값이 알려져 있으나, 배전선로의 말단으로 이
동 할수록 개별 선로의 변압기 연결 상태와 절대 
위상 값을 판별하는 것이 어려워진다. 

대부분의 절대 위상을 측정하는 시스템은 변전
소의 알려진 위상 값과 현장에서의 미지의 위상 
값을 비교하는 방법을 사용하고 있다 [1][2][3] 

[4][5]. 

 이 논문에서는 전력선 통신 기술을 이용한 변
압기를 식별하고 선로의 절대 위상을 식별 할 수 
있는 방법을 제시한다. 주상 변압기와 배전선로의 
고주파의 반송파 신호에 대한 전송억제 현상을 
이용한다. 배전선로의 양단에서 동일 위상과 동일
선로 여부를 판별하는 방식이다. 어려운 점은 원
격 두 지점이 동기화되어야 하는데, 동기화 시간
을 제공하는 GPS를 사용하지 않고 두 지점에 동
기화를 달성한다. 변압기와 선로 식별 시스템이 
설계되고 구현된다. 시스템에는 전력선 통신 모듈
을 갖는 서버와 클라이언트로 구성된다. 이론적 
개념을 증명하기 위해 실험도 이루어진다. 

Ⅱ. 제안된 변압기 및 선로 식별 시스템 

그림 1에서처럼 빌딩으로 둘러싸인 시내에서 
많은 변압기와 배전선로를 갖는 경우를 생각하자. 
전기 기술자는 많은 장애물 때문에 어떤 수용가
가 어떤 변압기와 배전 선로를 통하여 연결되어 
있는지 구분하기 어렵다. 배전선로는 전신주의 변

압기를 통해 다수의 분기 회로로 갈라진다[6]. 

그림 1. 변압기와 선로 식별 요구 상황

현장에서 변압기와 선로를 식별하기 위해서는 
선로를 따라 걸어가면서 탐색한다면 결국에는 어
떤 변압기와 선로를 통하여 연결되었는지를 알 
수는 있을 것이다. 이 논문에서는 기술적으로 쉽
게 찾는 방법을 제시한다. 

기존의 선로 식별시스템은 전류 임펄스 발생기
와 수신기로 구성된다. 펄스 발생기는 특별한 형
식의 펄스를 생성하며 선로를 따라 전송하게 된
다. 그리고 수신기는 클램프로 선로와 연결하여 
식별 신호를 분리하여 인식하게 된다. 송신된 임
펄스 신호는 선로 주변에 정의된 극성의 전자기
장을 유도하게 된다. 수신기의 결합장치를 통해 
동기화 수신을 달성하고 선로를 식별하게 된다. 
다른 선로에서는 동일 선로에서의 신호 극성과 
다르게 나타나는 현상을 이용한다[7]. 또 다른 방
법으로 직접적 신호를 송신기에 주입하고, 수신기
에서 진폭-시간-위상에 의해 분석하는 방식이 있
다[8]. 중앙장치와 선로 장치 간에 부호화된 메시
지를 전송하는 방법도 있다[9].

전력선 통신 기술이 가정 자동화부터 인터넷 
접속까지 다양한 영역에서 활용되고 있다. 최근에
는 전력선 통신이 고급 검침 시스템(AMI)에서도 
활용되고 있다. 전력선 통신 기술을 이용하여 수
용가에 연결된 변압기를 식별하는 시스템이 최근 
연구되어 왔다. 임의의 수용가와 직접 연결된 단
상 변압기를 식별 할 수는 있으나 3상 변압기 간
의 식별은 가능하지 않다[10][11]. 

고주파의 신호가 보통의 변압기에서는 1차와 2
차 권선 비에 의해 크게 감소된다. 본 논문에서 
제안된 시스템에서는 배전 선로와 변압기에 대한 
식별도 가능하다. 이전의 논문에서는 서버가 비동
기화되어 개별적으로 동작하는 구조여서 개별적 
응답에 의한 변압기 구분이 가능했다 [12][13]. 제
안 시스템은 그림 2처럼 서버와 클라이언트로 구
성된다. 본 논문에서 제안한 방식은 개별 서버가 
하나의 장치로 구현되며 클라이언트와 서버 간에 
동기화되어 상호간의 동일 측정 시간을 이루어 
동일 선로 및 변압기 식별을 가능하도록 한다. 
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그림 2. 변압기 식별시스템 원리

변압기 2차측 선로의 클라이언트 또는 서버에 의
해 주입된 반송파 신호는 급격히 감소되어 변압
기 1차 측을 건너지 못한다. 변압기 2에서 전송된 
신호가 다른 변압기 1 또는 3 에서 검출되지 않
게 된다. 하지만 변압기 2에 선로들 간에는 고주
파 신호가 큰 문제없이 전송되는 특징을 갖는다. 
따라서 서버에서는 A, B, 또는 C 개별 선로를 구
분하는 기법이 필요하다. 동일 변압기에 연결된 
선로들 간의 식별을 위해 서로 다른 메시지를 사
용하는 방법을 사용하기 위해서는 서버와 클라이
언트의 능력이 매우 중요하다. 한 선로에서 매우 
짧은 매시지를 매우 빨리 송수신하여야 했다[13]. 
다른 선로에서의 메시지를 송수신하기 전에 작업
이 이루어 져야 했다. 그래서 클라이언트와 서버 
사이의 데이터 송수신이 수 마이크로 초 [micro 
sec] 이내에 이루어져야 했다. 예로서 A 상에서 
메시지를 송신하면 다른 선로를 경유한 신호가 
전송되기 전에 매우 빨리 구분하여야 했다. 통신 
선로의 길이가 수 내지 수십 미터의 짧은 거리인 
점을 고려할 때 마이크로 초 이내에 송수신이 달
성되어야 선로간의 구분이 가능했다. 
하지만 본 논문에서 다루는 문제는 통상 1km 이
하의 배전선로에서 변압기 및 선로를 식별하는 
경우를 다룬다. 수백 Mbps 급의 광대역 전력선 
방식으로는 수십 미터 정도 밖에 신호가 전송되
지 않아, 선로를 식별하는 문제에서는 협대역 전
력선 방식이 사용되어야 가능하다. 협대역 전력선 
통신 방식에서는 통신 속도가 밀리 초[milli sec]  
단위이다. 
3상 선로에서 전기적 신호는 120도 위상차를 갖
는다. 서버의 각상별로 통신 신호를 제어하여 전
송하고, 클라이언트에서 수신하는 방식은 앞에서
의 연구와 동일하다. 하지만 양 단간의 동기화를 
달성하는 방식이 추가되었다. 양단간에 동기화를 
위해 GPS를 사용하는 기술이 있으나, 선로간의 
식별은 가능하나 변압기 간의 구분이 불가능하다. 
GPS를 사용하지 않고 양단간에서 전기적 신호의 
위상 값이 동일한지 여부를 판별하는 방식을 사
용한다. 어떤 선로에 대한 서버에서의 전기적 신
호 위상과 클라이언트에서의 전기적 신호 위상이 
동일하다면 동일 선로인 것으로 판정하는 기술이

다. 하지만 대형 오실로스코프가 있다면 양단 간
에 전기적 위상을 동시에 측정할 수 있지만 물리
적으로 그러한 대형 오실로스코프는 없다.  따라
서 원격 지점간의 동기화를 판별하는 기술이 필
요하다. 고정길이의 데이터 프레임을 사용하는 방
식을 제안한다. 고정길이의 데이터 프레임을 송수
신하는데 걸리는 전송시간을 측정하는 방식이다. 
클라이언트와 서버의 개별 선로들 간에 전송시간
을 측정하면 동일 선로에 있을 때와 다른 위상 
값의 선로에 대한 전송시간에 차이가 존재하게 
된다. 그 차이를 동일 선로 여부를 판별하는데 사
용한다. 그림 3은 선로 식별을 위한 고정길이 프
레임을 사용하는 방식을 제시한다.

그림 3. 고정길이 프레임에 의한 선로 식별(예) 

전력선 통신에 고정 길이를 갖는 프레임이 전송
된다. 그림1에서처럼 서버와 클라이언트가 동일 
선로에 있을 때와 다른 위상에 있을 때 전기신호
의 위상이 시작되는 점을 기준으로 개별 상에서 
전송된 프레임은 서로 다른 시간이 경과한 후에 
전송이 될 것이다. B 상에서의 전송된 프레임이 
가장 짧은 경과 시간 후에 클라이언트에서 수신
이 될 것이다. 

Ⅲ. 시스템 설계 및 구현 

그림 4. 개발된 변압기 식별시스템 구조

그림 4은 개발된 선로 식별 시스템에 대한 구조
를 보여준다. 서버와 클라이언트로 구성되며 개별 
선로에서의 데이터는 위상의 동일 경계 조건에서 



한국정보통신학회 2017 춘계종합학술대회

- 562 -

송수신이 이루어진다. 마이크로프로세서는 개별 
상에서의 신호가 동일 조건에서 송수신이 이루어
지도록 제어기능을 수행한다. 물론 송수신 프레임
의 길이도 고정되도록 구현한다. 협대역 290 KHz 
주파수의 전력선 통신 모뎀을 사용하고, S bps 통
신 속도에 N바이트 고정길이 데이터 프레임을 사
용한다. 
그림 5는 실험실 속의 양단간에서 전기적 신호에 
대한 경계조건을 오실로스코프로 측정하여 보여
주고 있다. 서버 측 선로에서의 경계조건과 클라
이언트 측 선로에서의 경계조건이 거의 동일 시
간대에 측정되는 것을 보여준다. 

그림 5. 클라이언트/서버간의 동기화 측정

그림 6. 고정 프레임 신호
그림 6은 서버에서의 경계조건 신호와 클라이언
트에서의 수신된 데이터 프레임을 보여준다. 본 
논문에서는 20 바이트 고정길이 프레임을 사용하
고 있다.

Ⅳ. 결론

전력선 통신에 사용되는 고주파 신호가 일반 전
력용 변압기를 통과할 때는 1 차 와 2 차 사이에 
임피던스 차이로 블로킹되어 이동하지 못하게 된
다. 이동하여도 감쇠되어 신호의 세기가 무시할 
정도로 통신이 전력선 통신이 안 된다. 이러한 특
성과 3상 선로의 상간 위상차를 이용하여 GPS를 
사용하지 않고도 양단간의 동기화를 달성하는 방
식을 개발하였다. 
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