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I. 서 론

I.  서 론

위상 측정에 있어서 다양한 기술적인 면 중, 유한비

트 계수 근사의 오차 향에 강인하면서도 구현상의 

간소함은 특히 임베디드 시스템 환경에서의 

time-critical한 실시간 처리와 같은 응용에서는 가장 

중요한 설계 고려 사항 중 하나이다[1]-[3]. 
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요  약

 본 논문에서는 sliding-DFT에 순환 구현에 기반한 위상 측정 앨고리즘을 제안하 다. 제안한 앨고리즘은 주파수 
변이, 누적 잡음, 계수 근사 향 등의 오차 향에 강인한 특성을 가지도록 설계되었다. DFT 계수의 유한 비트 근
사 구현에 의한 위상 오차는 크기 오차에 비해 매우 작게 나타난다. 위상 오차의 혁신적인 감소는 근사 계수가 복
소평면 상에서 4사분면상에 대칭적으로 존재함을 이용하여 얻을 수 있다. 
 제안한 앨고리즘을 시분할 공유 구조에 기반한 4-채널 전력선 위상 측정 시스템을 설계하고 구현하 다. 구현한 
시스템의 동작은 실시간으로 host processor 시스템과 다채널 함수 발생기를 통한 test 환경에서 실험적으로 확인
하 다. 
 제안한 앨고리즘의 위상 측정에 있어 정확한 특성과 유한비트 근사 향에 강인한 특성은 특히, 빠른 처리 속도와 
구현의 감소함이 주요 설계 고려사항인 ASIC 이나 microprocessor에 기반의 임베디드 시스템 적용에 중대한 효과
를 제공할 수 있을 것이다. 

Abstract
This paper proposes a phase measurement algorithm which is based on the recursive implementation of 

sliding-DFT. The algorithm is designed to have a robust behavior against the erroneous factors of frequency 
drift, additive noise, and twiddle factor approximation. The size of phase error caused by the finite wordlength 
implementation of DFT twiddle factors is shown significantly lower than that of magnitude error. The drastic 
reduction of the phase error is achieved by the exploitation of the quadruplet symmetry characteristics of the 
approximated twiddle factors in the complex plane. 
Four channel power-line phase measurement system is also designed and implemented based on the 

time-multiplexed sharing architecture of the proposed algorithm. The operation of the developed system is also 
verified by the experiment performed under the test environment implemented with the multi-channel function 
generator and the on-line interfaced host processor system. 
The proposed algorithm's features of phase measurement accuracy and its robustness against the finite 

wordlength effects can provide a significant impact especially for the ASIC or microprocessor based embedded 
system applications where the enhanced processing speed and implementation simplicity are crucial design 
considerations.
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Modified zero crossing 기법, level crossing 기법, 

least squares 기법, Newton method, DFT 기법등과 

같은 기존의 방법들 중 60Hz 전력선 버스의 단일 톤 

신호의 위상 측정에 적용되는 가장 전형적인 방법으

로, 순환 DFT는 비교적 낮은 구현 복잡성으로 인해 

임베디드 시스템 적용을 위한 가장 적합한 방법 중 하

나이다[4]-[7]. 하지만, ASIC이나 마이크로프로세서에 

기반한 임베디드 시스템의 응용에 있어서 순환 DFT는 

처리 속도 향상이나 구현상의 감소함을 위해 유한 비

트 근사에 의한 심각한 오차 누적을 나타낸다. 그러므

로, 순환 앨고리즘의 실직적인 응용을 위해서는 오차 

누적 문제의 격감이 꼭 필요하다.

본 논문에서는 위상 측정에 적합한 순환형 

sliding-DFT기법을 제안하 다. 제안한 수정된 

sliding-DFT 앨고리즘은 순환구조에 있어서 N 포인트 

DFT 계수 모두를 사용함으로써 오차 누적을 현저하게 

줄 다. 또한, 제안한 앨고리즘을 유한 비트 근사 계수

로 구현함으로써 얻어지는 페이저 측정값에 있어서 위

상 오차는 크기 오차에 비해 훨씬 작은 값을 가짐을 

알 수 있었다. 이러한 특징은 정확한 위상 측정과 구

현의 간소함이 필요할 때 제안된 앨고리즘의 유용함을 

잘 설명할 수 있다. 제안한 앨고리즘에서 나타나는 근

사 DFT 계수의 대칭성과 위상 오차의 상쇄 특성은 위

상 측정에 있어서 매우 강인함을 나타내게 된다. 또한 

제안한 앨고리즘의 강인성은 유한 비트 근사 구현에 

의해 발생하는 성능 열화를 반 하는 close-form으로 

유도된 식에 의해 해석적으로 증명되었다.

주기적으로 펼쳐진 계수를 입력과 곱해서 더하는 

비순환 형태로부터 주기적으로 펼쳐진 계수의 하모닉 

분리를 통한 sliding-DFT의 순환 구조로 재구성하는 

방법을 통해 해석식을 유도하 다. 복소평면 상에서 

계수의 사사분면 상 대칭 특성은 페이저 근사에 있어

서 0이 아닌 첫번째 성분과 세번째 성분 만으로 하모

닉 근사를 할 수 있는 가능성을 준다. 해석식은 위상 

측정 오차의 비교적 낮은 수치를 보여주기 위해 DFT

의 위상 오차와 크기 오차를 분리한 점에 기반한다. 

실제 응용 환경에서 주된 오차 요인인 주파수 변이, 

누적 잡음, 계수 근사 등에 의한 오차 발생 요인의 넓

은 변이 범위에 대해 컴퓨터 시뮬레이션이 실행되었

고, 결과적으로 제안한 앨고리즘이 위상 오차에 강인

함을 확인하 다. 

제안한 앨고리즘을 FPGA를 이용한 하드웨어에 게

이트 소요량을 최소화 할 수 있는 형태로 구현하 으

며 주파수 변이, 누적 잡음과 계수의 유한 비트 근사 

등에 대한 오차 향에 강인한 위상 측정 결과를 확인

하 다.

제안한 위상 측정 앨고리즘은 2 에서 설명되었고, 

위상 측정 앨고리즘의 유한 비트 근사에 의한 오차 

향의 해석은 3 에서 설명되었다. FPGA 하드웨어를 통

한 제안한 앨고리즘의 구현을 4에서 기술하 으며, 5 

에서 결론을 냈다.

II.  순환 sliding-DFT 기반 

위상 측정 앨고리즘

단일 톤 신호의 위상 값은 그림 1에서 보여지는 것

처럼 sliding window의 l번째 DFT bin 주파수 성분으

로 얻을 수 있다. 

N = M sample * l cycle

x(n)
x(n-1)

x(n-N)

sliding

M sample/cycle

그림. 1. 단일 톤 신호의 위상 측정을 위한 sliding 

window.

Fig. 1. Sliding window to measure the phase of 

the single tone signal

이것은 샘플링을 통해 얻은 이산 신호 x(n)과   식 

(1)과 (2)로 설명되는 DFT의 l-번째 bin 주파수 성분

으로 잘 설명되어진다.
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x(n)는 단일 톤 신호의 주파수에 정수배(M)로 샘플

링해서 얻은 이산신호이고, Xl(n)은 x(n)으로 시작하는 

N 포인트 DFT 블록의 l-번째 bin 주파수 성분이다. 
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식 (1)을 식 (2)에 대입함으로써 식 (3)과 같이 이산 

신호 x(n)의 페이저 값에 따른 N포인트 DFT의 l-번

째 bin 주파수 성분을 표현할 수 있다.
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실시간 응용에서, 페이저 측정의 시간 정 도를 최

대화하기 위해 데이터 블록의 각 sliding 순간마다 샘

플링을 실행해야 한다. 반면에 sliding-DFT에서 한 샘

플 sliding하면서 발생하는 계산량의 증가는 구현의 어

려움을 야기한다. 그러므로, 식 (2)의 한 샘플 sliding 

시 발생하는 계산 부담을 줄이기 위해서는 순환 구조

로 이루어져야 한다. Sliding-DFT의 순환 계산은 식 

(2)를 이용해서 Xl(n)과  Xl(n-1)의 관계를 통해 유도

할 수 있다. x(n)이 새롭게 sliding해서 들어온 샘플이

고 x(n-N)이 sliding되어 나가는 마지막 부분일 때, 

Xl(n) 은 데이터 블록의 l-번째 bin DFT 성분을 나타

낸다.
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순환식 (4)에서 하나의 계수만을 사용하는 것은 계

수가 유한 bit로 근사화 되었을 때 오차의 누적을 야기

한다. 제안한 앨고리즘은 식 (5)에서 보여 지는 것처럼 

각 순환 단계마다 2/N의 위상 회전 성분을 포함하는 

식 (4)를 수정함으로써 유도할 수 있다. 
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N개 계수의 대칭 특성은 다음의 섹션 3에서 해석적

으로 증명되는 것처럼 오차누적의 놀랄만한 감소를 통

한 결과로 오차 상쇄의 효과를 준다. 제안한 앨고리즘

은 또한 DFT 블록의 sliding에 따른 절대 기준 위상

을 줌으로써 위상 회전의 효과를 상쇄해준다.

그림 2에 설명되는 것처럼 순환 sliding-DFT는 

FIR과 IIR 필터의 종속 연결과 같이 설명될 수 있다. 

IIR 필터 부분은 단위원 상에 z=1인 곳에 pole이 존재

하는 불안정성을 포함하는 누적기이다. 이 pole은 데이

터 블록 길이 N에 따라서 FIR 필터의 zero에 의해서 

상쇄되고, 결과적으로 전체 종속 연결 시스템은 안정

화 된다. 그러나 IIR필터 부분의 오차 누적 특성 때문

에 식 (5)에서 위상 측정 앨고리즘의 정확도와 오차 

범위에서 유한비트 근사에 따른 오차 향에 대한 연구

가 필수적이라 하겠다. 특히, 마이크로프로세서나 

ASIC 등의 하드웨어를 통해 위상측정 앨고리즘을 구

현하는데 있어서, 유한비트 근사 구현에 따른 오차 

향의 연구는 하드웨어의 최적 구현을 위해서 꼭 필요

하다.

그림. 2.  본 논문에서 제안한 sliding-DFT의 순환 

구현에 기반한 위상 측정 앨고리즘.

Fig. 2. The proposed phase measurement 

algorithm based on the recursive implementation of 

the sliding-DFT

III.  유한비트 근사에 따른 오차 향 해석

정확하지 않은 샘플링 주파수로 인한 단일 톤 신호

의 주파수 변이와 입력 신호에 더해지는 잡음의 발생

은 계수가 유한 비트로 근사 구현될 때 오차 누적을 

발생시키는 원인이 된다. 출력에서의 누적 잡음의 

향은 DFT 블록 길이 N에 의한 잡음 변이의 감소를 

제외하고는 다른 오차 요인들에 독립적인 동작을 할 

것이라 가정한다. 그러므로, 다음에 나타낼 것과 같이 

주파수 변이와 계수 근사의 향은 오차 누적의 기하

학적인 방법에 의해 연구할 수 있다. 여기에서 샘플링 

주파수 변이의 향은 단일 톤 신호의 주파수 변이의 

샘플링과 같게 볼 수 있다.

식 (5)의 순환 식에서 오차 누적의 연구는 페이저의 

또 다른 표현 방법으로 식 (6)에 주어진 것처럼 시간 

역에서 두 개의 신호 성분의 곱을 비순환 덧셈의 형

태로 하모닉 성분 해석으로 실행된다. 이때, 일반성을 

잃지 않고 l의 값은 1로 대처될 수 있다.
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계수 근사 성분 
ˆ n
NW
−
는 근사에 의한 하모닉 성분을 

갖는 주기신호로 볼 수 있으며 차분 신호 u(n)에 곱해

진다. 식 (6)의 비순환 표현을 통해, ˆ ( )X n 의 페이저 

오차는 
ˆ n
NW
−
의 하모닉 성분에 의한 결과로 볼 수 있

다. 이러한 해석으로 유력한 오차 성분의 기하학적인 

해석을 적용함으로써 
ˆ n
NW
−
의 주기 신호를 우세한 하

모닉들에 의한 결과로 오차의 바운드를 유도할 수 있

다.

측정 대상 신호 x(n)의 주파수가 변이 주파수 △f
만큼  nominal한  주파수 값 f를 벗어날 때, 차분 신호 

u(n) 또한 식 (7)에서 보여 지는 것처럼 f+△f의 

주파수를 갖는 사인파 신호가 된다.
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n
NW
−
의 참값이 단일 톤 시퀀스일 때, 유한 비트 근

사 계수 
ˆ n
NW
−
는 식 (8)에서와 같이 이산 Fourier 

series의 하모닉의 합으로 볼 수 있다.

식 (8)의 계수 
ˆ n
NW
−
에 의해 전개된 식을 통한 하모

닉 성분 중 복소수 평면 상에서 단위 원상에 대칭적으

로 위치하게 되기 때문에, 첫번째 하모닉 성분 ω-1  

와 세번째 하모닉 성분 ω3 가 가장 유력한 위상 오차 

성분이 된다. 그러므로, 
ˆ n
NW
−
는 식 (9)와 같이 첫번째

와 세번째 하모닉 성분의 합으로 근사할 수 있다.
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식 (6)의 근사화된 페이저 
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과 u(n)을 

식 (7)과 식 (9)와 같이 대입해줌으로써 식 (10)과 같

이 표현할 수 있다. 이러한 유도에서 식 (6)은 주파수 
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그림 3과 같이, 최대 위상 오차 êrrorθ 는 식 (10)의 

오차가 있는 위상 성분인 세번째 항이 첫번째 항과 두
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그림. 3.  계수의 유한 비트 근사에 의한 최대 위상 

측정 오차의 기하학적 표현.

Fig. 3. Geometrical representation for the 

maximum phase measurement error caused by the 

finite wordlength implementation of the twiddle 

factors

그러므로, 최대 위상 오차는 식 (11)과 같이 식 (10)

의 2f-△f 페이저 성분과 △f 성분 사이의 크기의 역 

탄젠트로 구할 수 있다.
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만약 주파수 변이 f가 대상 신호 x(n)의 nominal 주

파수 f에 비해 충분히 작다고 하면, 식 (11)의 위상 오

차는 ω3/ω-1의 하모닉 오차 비율 값이다. 이것은 

f/2f 의 0에 가까운 값으로 조절된 normalized 크기 오

차의 대략의 추정값이 된다. 이러한 사실은 제안한 위

상 측정 앨고리즘이 계수의 유한 비트 근사 구현에 대

해 강인한 특성을 가짐을 잘 보여준다.
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그림. 4. 4-채널 페이저 연산 장치의 전체 구성도

Fig. 4. The functional block diagram of the 

4-channel phasor computation module

본 논문에서 설계된4-채널 위상 측정 시스템의 설

계 구성도는 그림5와 같다. 여기서 마이크로 컨트롤러

는 DFT 측정 앨고리즘의 FPGA 합성, HOST와의 

serial 통신 및 제어/상태 정보의 처리를 담당하며 

89S53을 사용하여 구현되었다. 동작 수행 과정에서 마

이크로 컨트롤러는 먼저 Host PC와의 RS232C link를 

초기화하고 Host PC로부터 sliding-DFT 측정 장치 

합성 파일을 다운로드 받아서 target FPGA를 합성한

다. FPGA 합성 동작 후 마이크로 컨트롤러는 Host로

부터의 제어 명령을 처리하며, 페이저 연산 FPGA에서 

계산한 결과 값을 byte단위로 읽은 후, RS232C를 통

하여 Host PC로 전송한다. 프로그램은 크게 FPGA 합

성부분과 데이터 전송 부분으로 나눌 수 있는데, 

Power on 시에 합성부분은 PC로부터 합성 bit-file을 

다운로드 받아서 FPGA를 합성하고, 데이터 전송 부분

은 합성이 끝난 후에 FPGA로부터 DFT 결과값을 받

아서 PC로 전송하는 역할을 한다. 

본 논문에서는 그림 6과 같이 FPGA를 이용한 다채

널 위상 측정 시스템을 설계하여PCB에 제작 구현하

고, 이를 통한 실시간 페이저 및 위상 측정을 통해 하

드웨어 동작을 확인하 다.
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그림. 5. 구현한 위상 측정 시스템의 기능 블록도

Fig. 5. Functional block diagram of the test 

environment of the developed phase measurement 

system

그림. 6. FPGA를 이용한 다채널 위상 측정 시스템

Fig. 6. The picture of the developed phase 

measurement system

구현된 시스템을 통해 61Hz 입력의 실시간 위상 측

정을 수행한 결과를 그림7에 나타내었다. 구현한 시스

템을 통해 입력 신호의 실시간페이저 정보를 그림 7과 

같이 실수와 허수값으로 산출하고 이를 Host PC로 전

송하여 실시간 위상 정보를 얻는다. 1.92KHz의 샘플링 

주파수에 대해 32샘플마다 한 샘플씩 host PC로 전송

을 하 을 때 위상 기울기는 60샘플동안 한주기(2π )

의 변화를 나타내고 있다. 즉, 1초의 시간동안 한주기

(2π )의 위상변화를 보이고 있다. 따라서 reference 
input 60Hz에 대해 +1Hz의 차이를 보이므로 입력 주

파수가 61Hz임을 확인하 다. 여기에서General 

purpose function generator의 주파수 변이에 따른 위

상 변화를 정확하게 찾아내는 것을 확인하 으며, 또

한 위상 측정 값의 변이가 크기 측정 값의 변이에 비

해 훨씬 작게 나타나는 것을 확인하 다. FPGA 시스

템에 의한 측정 결과를 통해 본 논문에서 제안한 위상 

측정 앨고리즘은 실시간으로 위상 오차 누적에 강인한 

동작특성을 가지는 것을 확인하 다. 

그림. 7.  위상 측정 결과 (61Hz input)

Fig. 7. The plot of an exemplary operation of the 

developed system taking the 61Hz sinusoidal signal 

input from a low precision function generator
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향에 거의 향을 받지 않음을 확인하 고, 잡음이 
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0.00125[rad]을 넘지 않는 것을 확인하 다.
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그림 8. 32-포인트 sliding-DFT를 적용한 계수 비트 

길이, 잡음 레벨, 주파수 변이를 변화시키며 얻은 

컴퓨터 시뮬레이션 위상 측정 오차 요약

Fig. 8. Summary of phase measurement errors 

simulated by varying twiddle factor bit length, noise 

level, and frequency deviation. The block length of 

sliding-DFT is 32-point.

V.  결 론

본 논문에서는 매 동기시간에 정 한 위상 측정을 

위한 순환 sliding-DFT 앨고리즘을 제안하고, 이를 바

탕으로 다채널 입력의 실시간 위상 측정이 가능한 

FPGA 하드웨어를 설계 구현하 다. 앨고리즘은 주파

수 변이, 잡음, 그리고 계수근사의 오차 향에 대해 강

인함을 가지도록 설계되었다. 위상 측정 앨고리즘에 

오차 요인으로 작용하는 계수 근사에 대해 해석적으로 

분석하여 제안한 위상 측정 앨고리즘이 계수 근사 오

차에 강인하다는 것을 확인하 다. 위상오차의 획기적

인 감소는 복소수 평면상에서 근사 계수의 4사분면상

에서의 대칭성을 이용함으로써 얻어진다. 제안한 앨고

리즘의 위상측정 정확도와 유한비트 근사 향에 대한 

강인한 특성은 특히 프로세싱 속도와 구현의 간소함이 

매우 중요한 설계 고려사항인 ASIC이나 임베디드 시

스템에 기반한 마이크로프로세서의 적용에 크게 향

을 줄 수 있다. 다채널 실시간 위상 측정 시스템은 

IDEC의 지원으로 Synopsys 툴을 이용하여 FPGA를 

이용한 하드웨어로 설계 제작 하 고 이의 동작을 확

인하 다.
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