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Abstract
This study was aimed to both enhance the fluoride removal and to reduce the phosphorus removal in treating semiconductor 
wastewater using Ca(OH)2 at low pH so as to facilitate struvite crystallization reaction. The struvite crystallization could be 
introduced after fluoride removal by retaining the phosphorus source. As the results, the method applied in this study achieved 
high fluoride removal efficiency (about 91%) with retardation of phosphorus removal at pH 4, compared to conventional 
methods where the removal of fluoride and phosphorus were done at pH 11. Therefore, the fluoride removal at low pH would 
contribute to the enhancement of nitrogen and phosphorus removals in a consecutive struvite crystallization reactor. Treatment 
of semiconductor wastewater at low pH using Ca(OH)2 also had lower (about 20%) water content of precipitated sludge 
compared to conventional method. As the molar ratio of Ca to F increased the removal efficiencies of fluoride and phosphorus 
increased. Although the amount of seed dosage didn't affect the removal of fluoride and phosphorus, its increase reduced the 
water content of precipitated matter. Finally, considering consecutive struvite reaction, the optimum condition for the removal 
of fluoride and phosphorus was as follow: pH: 4, the molar ratio of Ca:F: 1:1. 
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1. 서 론1)

불소는 화학 으로 매우 불안정하여 다른 물질들과 강하

게 결합하려는 성질을 가지며, 자연계에서는 Ca2+, Mg2+, 
Al3+

와 같은 양이온들과 결합한 불소화합물로 존재한다. 수
생태계에 미치는 독성에 한 연구 결과에 의하면 불소의 

독성은 3 mg/L 이하에서는 물고기 등이 해를 입지 않는 

것으로 알려져 있다(Rabosky and Miller, 1974; Zabban and 
Helwick, 1975). 생활환경에서는 인간이 섭취하는 불소량이 

약 3 mg/L 이하로 거의 무해하지만, 독량 이상의 불소를 

섭취하면 와 장, 순환계, 호흡계, 신경계 등에 이상을 주

면서 각종 질병을 일으키고 심할 경우 사망에까지 이를 수 

있는 유해물질이다.
불소 함유 폐수는 많은 제조업에서 쉽게 발생하는 폐수이

다. 유리 제조, 기도 , 알루미늄/철 생산  기 부품 제

†To whom correspondence should be addressed.
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조 등의 제조공정에서 불소( : 불산)가 량으로 사용되며 

한 fluorapatite(Ca5(PO4)3F)를 함유한 인산염으로부터 인 

비료를 만드는 과정에서 많은 양의 불소가 배출되기도 한

다. 특히, 반도체  자제품 생산 공정에서 각 공정 진행 

후 기기  표면에 부착된 입자를 비롯하여 속 불순물, 
유기오염물  불필요한 산화 표면 막 등을 기 에 아무런 

향 없이 깨끗하게 제거하기 한 oxidation  etching 공
정 등에서 다량의 불산이 사용되어, 이에 따라 불산 폐수가 

발생하게 된다(Amor et al., 1998; Yang et al., 1999).
불소함유 폐수 에서도 반도체 폐수는 특히 독성물질 

 고농도의 질소, 인  불소를 함유하고 있어 생물학  

처리가 어려워 물리화학  처리 방법이 요구되어진다. 이러

한 폐수의 특성상 질소  인의 제거는 struvite 결정화공법

을 용하고, 불소제거는 일반 으로 사용되어지는 Ca(OH)2

를 이용한 응집 침 법을 제시할 수 있다. 마그네슘(Mg2+), 
암모늄(NH4

+), 인(PO4
3-)의 몰 비가 1 : 1 : 1로 결합된 struvite 

(MgNH4PO4･6H2O) 결정화 공법은 고농도의 질소와 인을 

동시 처리할 수 있는 기법이며, 체류시간이 짧고 별도의 
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시설이 불필요하여 부지면 을 감소시킬 수 있는 장 을 

가지고 있다. 하지만 struvite 결정화 공법은 고농도의 불소

가 폐수 내 공존할 경우 MgF2와 같은 물질을 형성하여 

struvite 결정화 반응에 방해인자로 작용하고(Ryu et al., 
2008) 결정화에 필요한 교반조건(G･td)도 더 크게 요구된

다(김진형, 2009). 따라서 struvite 결정화 방법에 의해 효과

으로 질소  인을 제거하기 해서는 struvite 결정화 

에 불소를 사 에  처리하여 주는 것이 매우 요하다. 
일반 으로 불소를 처리하기 해서는 강알칼리 상태(약 

pH 11 이상)에서 칼슘(Ca)염을 이용한 불소의 응집 침  

법이 많이 선호되고 있다. 하지만 이러한 기존 방법을 사

용할 경우 불소뿐만 아니라 PO4-P 역시 Ca염과 반응하여 

hydroxylapatite(Ca(PO4)6(OH)2) 형태로 침 되기 때문에 불

소 처리 후 후단에서 struvite 결정화 방법에 의한 질소  

인 처리 시 P 원이 부족해지기 때문에 외부에서 P를 별도

로 공 해 주어야 하는 단 이 있다(주지하다시피 struvite 
결정화 반응이 일어나기 해서는 Mg:N:P의 이론  몰비

가 1:1:1이 되어야 함). 이는 공정 운 에 있어 경제성과 

직결되는 문제이므로  간과해서는 안 될 부분이다.
따라서 본 연구의 목 은 칼슘(Ca) 염을 이용하여 기존 

방법에 비해 산성조건에서 불소 제거율 유지  인의 제거

는 최소화시키고, 발생되는 슬러지 함수율을 감시키는데 

있다.

2. 연구방법

2.1. 실험 재료

2.1.1. 폐수 성상

본 연구에 사용된 폐수는 고농도의 질소, 인  불소가 

함유된 반도체 폐수를 C 자회사로부터 공 받아 사용하

다. 폐수의 성상은 Table 1과 같다. pH는 2.9로 부식성  

유해성이 강한 산성을 띠고 있으며 불소(F)의 농도는 평균 

207.1 mg/L이고, 인산염(PO4
3-)의 농도는 평균 188.8 mg/L 

로 찰되었다.

Table 1. Characteristics of raw semiconductor wastewater
Cations Concentration (mg/L) Anions Concentration (mg/L)

Na+ 7.1 (6.8~19.5) F- 197.1 (191~232.8)
NH4

+-N 80.8 (73.1~86.4) Cl- 8.7 (6.9~11.8)
K+ 7.3 (2.0~10.1) NO3

- 10.2 (8.3~11.7)
Mg2+ 2.5 (1.8~3.93) PO4

3- 209.2 (167.3~209.2)
Ca2+ 8.3 (5.0~12.2) SO4

2- 3.5 (0~12.7)
pH 2.90

2.1.2. 실험 재료

불화칼슘 결정화 반응을 한 모든 실험은 6개의 paddle
를 가진 표  Jar-tester를 이용하 다. paddle의 크기는 

25.4 × 76 mm이고, paddle과 shaft는 스테인 스 스틸 재질

로 제작되었으며, 교반 장치는 tachometer와 조정장치가 부

착되어 0~390 ev/min으로 회 수를 조 할 수 있도록 구성

되었다. 실험 시 사용한 Jar는 아크릴 재질로 제작되었으며, 
크기는 115 × 115 × 210 mm이다. 폐수의 양은 2.0 L로 일

정하게 하 다. Seed 물질로는 CaF2(Calcium fluoride) 시약

을 사용하 다. pH 조정을 해 2.5 N NaOH  5 N HCl
을 이용하 으며 Ca이온의 공 원으로는 Ca(OH)2(Calcium 
hydroxide)를 사용하 다. 

2.2. 실험방법

2.2.1. pH의 향

pH의 향을 찰하기 하여 비된 Jar에 상 폐수를 

2.0 L 균일하게 취하고 370 sec-1로 교반시켰다. 기 pH 
 온도 측정 후 분석화학용 CaF2를 seed 물질로 0.5 g/L 

주입하 고, Ca이온의 공 원으로 Ca(OH)2 1.0 [Ca]/[F] 
(mol/mol)을 첨가하 다. Ca원 주입 즉시 임의 으로 pH를 

2.5 N NaOH  5 N HCl을 이용하여 2~8로 조정한 후 각

각의 pH에서 1 hr 반응 시켰다. 불소와 인의 처리 특성을 

평가하기 하여 30 min 침  후 상등수를 채취하여 0.45 
㎛ membrane 여지로 여과한 후 인과 불소를 분석하 으며 

상등수를 채취하고 남은 시료는 20시간 방치 후 함수율을 

측정하여 pH에 따른 효율을 비교·분석하 다. pH meter 
(InoLab pH-720: SenTix 극, WTW, Germany)는 매 실험

마다 calibration한 후 사용하 다.

2.2.2. Ca화합물에 따른 Ca이온의 주입량 결정

Ca이온의 주입량을 결정하기 하여 상폐수 2.0 L를 

비 한 후 CaF2를 seed 물질로 0.5 g/L, Ca이온의 주입량

은 Ca(OH)2 0.3, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0 [Ca]/[F] (mol/mol)을 첨

가 하 다. 이때 pH는 칼슘 원을 주입 즉시 2.2.1 에서 결

정된 잔류 인의 농도  불소제거효율이 높고 함수율이 낮

은 값으로 고정한 후 1 hr 동안 370 sec-1로 반응 시켰다. 
불소와 인의 처리 특성을 평가하기 하여 30 min 침  

후 상등수를 채취하여 0.45 ㎛ membrane 여지로 여과한 

후 인과 불소를 분석하 다. 남은 시료는 20 시간 방치 후 

침 된 슬러지를 취하여 함수율을 측정하 다.

2.2.3. Seed(CaF2) 물질의 주입량 결정

Seed의 주입량을 결정하기 하여 상폐수 2.0 L를 

비 한 후 기 pH  온도를 측정하 다. Seed 물질을 0.0, 
0.5, 1.5, 3.0, 4.5  6.0 g CaF2/L로 첨가한 후 2.2.2 에서 

결정된 잔류 인의 농도  불소제거효율이 높고 함수율이 

낮은 값의 Ca량을 첨가하 다. 그 후 2.2.1 의 연구에서 

얻어진 pH를 유지하면서 1 hr 동안 370 sec-1로 반응시켰

다. 불소와 인의 처리 특성을 평가하기 하여 30 min 침
 후 상등수를 채취하여 0.45 ㎛ membrane 여지로 여과

한 후 인과 불소를 분석하 다. 이 경우에도 남은 시료는 

20 시간 방치 후 침 된 슬러지를 취하여 함수율을 측정하

다.

2.2.4. 기존의 불소 제거방법

기존의 불소 제거방법 용 시 함수율, 불소  인 제거
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효율을 살펴보기 해 Jar에 상 폐수를 2.0 L 균일하게 

취하고 370 sec-1로 교반시켰다. 기 pH  온도를 측정 

후 분석화학용 CaF2를 seed 물질로 0.5 g/L 주입하 고, Ca
이온의 공 원으로 Ca(OH)2 1.3 [Ca]/[F] (mol/mol)을 첨가

하여 1 hr 반응시켰다. 불소와 인의 처리 특성을 평가하기 

하여 30 min 침  후 상등수를 채취하여 0.45 ㎛ mem-
brane 여지로 여과한 후 인과 불소를 분석하 다. 이 경우

에도 남은 시료는 20 시간 방치 후 침 된 슬러지를 취하

여 함수율을 측정하 다.

2.3. 분석 방법

인은 Standard Method(APHA, 2005)에 하여 Ascorbic 
Acid Method법에 의하여 분석하 다. 불소를 포함한 이온 

분석은 Ion chromatograph(DX-80, Dionex, USA)을 이용하

여 분석하 다. 음이온 분리는 IonPac AG4A-SC(50 mm × 
4 mm) guard column과 Ion PacAG4A-SC(250 mm × 4 mm) 
Analytical column을 사용하 다. Eluent 성상은 1.8 mM 
Na2CO3 / 1.7 mM NaHCO3으로 하 으며 2 mL/min 로 공

하 다. 양이온 eluent는 20 mM Methane sulfonic acid로 

제조하여 1 mL/min 유량으로 공 하 다. 함수율은 폐기물 

공정 시험법의 수분  고형물 시험법에 의해 측정하 으

며 함수율 계산은 식 (1)에 의하여 구하 다.

수분 항습시료의무게
수분의무게

× 


× (1)

W1 = 증발 시를 105-110°C 1시간 건조시킨 후 황산 데

시게이터 안에서 방냉 후 항량 무게

W2 = 증발 시에 시료를 취한 무게

W3 = W2의 항습시료를 수욕 상에서 수분을 날려 보내고 

105-110°C의 건조기 안에서 4시간 건조시킨 다음 

황산 데시 이터 안에 넣어 방냉 후 항량 무게

3. 결과  고찰

3.1. pH 향

Fig. 1은 Ca(OH)2의 pH 향을 나타낸 것이다. pH가 증

가함에 따라 불소의 제거효율은 증가하다가 pH 4 이상에

서는 낮아지는 경향을 보 으며(Fig. 1(b)) 함수율  인 제

거효율(Fig. 1(a),(c))은 증가하는 경향을 나타났다. 불소 제

거 효율이 pH 4 이상에서 감소한 원인은 높은 pH에서는 

Ca 원이 불소와 반응하기보다는 인산염과 반응할 확률이 

높기 때문이다(김 임, 2003). 따라서 인산염의 경우 pH가 

증가할수록 제거효율은 계속 증가하는 경향을 보 다. 하지

만 불소 제거효율이 최 인 지 에서의 인 제거 효율은 약 

33% 정도로서 낮은 제거 효율을 보 다. 높은 pH에서 

Ca(OH)2를 이용한 기존 불소 처리 방법에 의하면 불소처리 

효율 역시 높지만 인 처리 효율도 매우 높은 것을 알 수 

있다(Table 2). 기존의 처리방법은 Ca(OH)2 주입으로 인해 

pH가 상승하므로 Ca의 주입량이 증가하면서 불소처리 효

Fig. 1. Treatability characteristics of semiconductor waste-
water as a function of pH using Ca(OH)2 as calcium 
sources. (a) water content, (b) F removal, (c) PO4-P 
removal

Table 2. Coagulation results in conventional method using 
Ca(OH)2

Items Results
Final pH 11.26

PO4-P removal (%) 99.75
F removal (%) 89.1

Water content (%) 84.8

율  인 처리 효율이 상승한 것으로 사료된다. 한 불소

는 처리되어진 인산염에 의해 응집 침 이 일어나 제거효

율이 pH가 증가하여도 높은 것으로 단된다. 반도체 폐수 

처리 시 불소처리만을 고려한다면 기존 처리 방법도 효과

이지만 후단에 struvite 결정화 방법에 의한 질소  인 

처리까지 고려한다면 기존 처리 방법은 인이 과다하게 제

거되기 때문에 효과 이지 못하다. 
침  시 발생한 슬러지의 함수율의 경우 불소 제거효율

이 최 인 지 에서 낮은 경향이 찰되었다. Benefield 등
(1982)에 의하면 Ca(OH)2 물질 자체가 가지고 있는 수산기

(OH) 때문에 생성되는 침 물 한 수산기(OH)로 결합된 
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착화합물(soluble complexes)로 구성될 가능성이 높고, 이 

수산기(OH)는 물(H2O)로 환되기 쉽다고 보고하 다. pH
가 증가함에 따라 함수율은 Ca원 자체가 가지고 있는 수산

기로 인해 착화합물이 생성되어 함수율이 증가하 고, 한 

인산염이 칼슘과 반응하여 CaF2 결정 성장에 향을 주어

(Amjad, 1993) CaF2 결정이 미세하게 생성되어 처리되어진 

인산염과 같이 응집처리되면서 함수율이 증가한 것으로 사

료된다. pH가 4 이하인 경우에는 불소  인 제거 효율이 

낮기 때문에 이로 인해 침 물의 함수율이 높은 것으로 사

료된다.
결론 으로 Ca(OH)2를 이용한 불소 제거 시 기존 방법은 

F, PO4-P 제거효율이 각각 89.1  99.8%로 찰되어 불소 

 인 제거 효율이 모두 높은 것으로 나타났다. 그러나 본 

연구에서 용한 낮은 pH에서 불소를 제거한 경우 pH 4에 

F  PO4-P 제거 효율이 90.5  33.3%로 나타나 불소 제

거효율은 비슷한 반면 인 제거효율은 월등히 낮은 것으로 

찰되었다. 한 함수율 역시 기존 방법은 약 85%의 함수

율을 보인 반면 본 연구에서 용한 방법의 경우 약 65%
의 함수율을 보여 기존 방법보다 불소 제거  함수율에서

도 월등히 우수한 결과를 얻을 수 있었다.

3.2. Ca주입량에 따른 향

pH 4에서 [Ca]/[F](mol/mol)의 주입량에 따른 실험 결과

는 Fig. 2와 같다. 칼슘원의 주입량이 증가할수록 불소  

인의 제거효율은 상승하 으며 함수율은 감소하다가 일정

해지는 경향이 나타냈다. 나재식(1999)는 수산화칼슘의 주

입량이 증가할수록 불소의 제거효율이 증가하 다고 보고

하 다. 이명진 등(2002)은 Ca의 주입이 증가할수록 이론

인 용해도보다 낮은 농도를 얻을 수 있지만 처리수에 잔

류하는 칼슘의 농도가 증가해 후단의 공정에서 스 일 형

성 등의 문제를 발생시키고 약품 효율이 감소하여 주입약

품을 증가시켜야 하는 단 이 발생하게 되었다고 보고하

다. 김 임(2003)은 pH 4에서 칼슘이온이 증가할수록 제거

율 한 몰 비에 상응하는 수치로 감소한다고 보고하 다. 
본 연구에서도 Ca(OH)2의 주입량이 증가할수록 불소의 제

거효율이 증가하는 경향이 찰되었다. 

Ca2+ + 2F- ⇔ CaF2(S)↓ (2)
pKsp = 10.4 at 25°C

불소(F)를 Ca에 의해 CaF2로 침  제거할 경우 이론 으

로 용해도 식에 의해 불소의 용해도는 4.3 × 10-4 M이므로 

8 mg/L까지 제거할 수 있지만 불소의 용해도가 과량의 Ca
이온이 존재할 때 공통이온효과에 의하여 불소농도를 이론

 처리 한계인 2 mg/L까지 더 낮출 수 있다(Rabosky and 
Miller, 1974). 그러나 본 연구에서는 Ca(OH)2는 최  11 
mg/L까지 제거되었다. 이는 인의 제거효율이 증가하는 경

향을 보아 주입된 Ca가 인산염과 반응한 것으로 사료된다. 
함수율이 감소하다가 증가하는 경향은 칼슘 주입량이 증가

할수록 인산염의 제거가 증가하면서 생성된 미세한 CaF2

Fig. 2. Treatability characteristics of semiconductor waste-
water as a function of calcium to fluoride ratio using 
Ca(OH)2 as calcium sources. (a) water content, (b) F 
removal, (c) PO4-P removal

결정과 함께 응집처리되면서 그에 따라 함수율이 증가한 

것으로 보인다. 이에 Ca(OH)2의 [Ca]/[F](mol/mol)는 장 

용 시 약품 감 등의 경제 인 측면을 고려하여 1.0 [Ca]/[F] 
(mol/mol)로 결정하 다. 

3.3. Seed 물질 주입량에 따른 향

Ca원의 종류에 따른 seed 물질(CaF2) 주입량에 따른 

향은 Fig. 3에 나타내었다. 3.1, 3.2 에서 정해진 pH  

Ca(OH)2 주입 후 seed 물질의 주입량을 변화시키면서 찰

하 다. CaF2의 주입량이 증가할수록 함수율은 낮아지며 

불소  인의 제거효율에는 변화가 없는 것으로 찰되었

다. Calcium fluoride의 형성 반응은 느린 반응으로 속도제

한 단계가 결정성장 단계가 아니라 핵생성 단계이며 형성

된 calcium fluoride는 매우 미세한 입자로서 침 속도가 느

린 특징을 가지고 있다. 하지만 seed 주입 시 반응을 진

시키고 입자크기를 증가시켜 고액 분리가 잘 된다고 알려

져 있다(Parthasarathy et al., 1986). 본 연구에서는 seed를 

첨가하여 seed 표면에 용존 된 F와 Ca이온을 흡착하여 결

정으로 성장시켜 처리하 다. 이에 함수율의 감은 seed 
주입량을 증가시켜 Ca와 F의 농도가 일정한 상태에서 
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Fig. 3. Effect of seed dosage on treatability of semiconductor 
wastewater in using Ca(OH)2 as calcium sources: (a) 
water content; (b) F removal; (c) PO4-P removal.

 횟수가 증가함에 따라 고액분리가 잘 이루어져 함수율

이 감되어진 것으로 사료된다. Macaskill and Bates(1977)
에 따르면 CaF2의 표면 흡착은 표면 과 용액의 이온강도

에 의하여 용해도 상수를 변화시킨다고 보고했다. 한 Hamza 
and Hamdona(1991)는 seed 물질의 체 표면의 5%정도만 

용해 반응에 향을 주기 때문에 무시할 수 있다고 보고 

하 다.
본 연구에서는 seed 주입량이 불소 제거에 거의 향을 

주지 않는 것으로 나타났다. 이는 seed 주입량 변화가 불소

처리에 향이 주기 보다는 결정 성장에 향을 주었기 때

문인 것으로 사료되며 이러한 결과는 Hamza and Hamdona 
(1991)의 보고와 일치하 다. Seed(CaF2)(g/L) 주입량은 잔

류 인의 농도  불소의 제거효율이 높고 함수율이 낮은 

1.5(g/L)로 나타났다. 기존 처리 방법에 비해 이때의 함수

율  인 제거효율은 46  86.4% 낮게 나타났으며 불소

는 2.1% 높은 제거효율을 보 다.

4. 결 론

본 연구에서는 반도체폐수 내에 함유된 불소를 Ca(OH)2

를 이용하여 제거 시 후단의 struvite 결정화 방법을 이용한 

질소  인 처리를 고려하여 불소 처리 효율은 높이고 잔

류 인 농도는 증가시키는 기술과 침  제거된 슬러지의 함

수율을 감시키는 기법에 하여 연구하 다. 연구 수행 

결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
1) 높은 pH에서 불소를 처리하는 기존 불소 처리 방법과 

본 연구에서 수행한 낮은 pH에서 불소처리 효율은 높이

면서 인 처리 효율은 낮추는 방법을 비교한 결과 기존 

처리 방법(pH 11.3)의 경우 F  PO4-P 모두 약 89.1 
 99.8%로 높은 제거 효율을 보인 반면 본 연구에서는 

pH 4에서 F 제거 효율은 약 90.5%로 찰되어 기존 처

리 방법보다 오히려 처리 효율이 높았으며, PO4-P 제거 

효율은 약 33%로 기존 방법에 비해 인 제거 효율을 낮

게 유지할 수 있었다. 한 함수율 역시 기존 방법에 비

해 본 약 20% 더 낮은 것으로 나타났다.
2) pH 4에서 칼슘과 불소의 몰 비(Ca/F)에 따른 향을 살

펴본 결과 불소  인 제거 효율은 주입 몰 비가 증가

함에 따라 제거율도 증가하는 것으로 찰되었다. 함수

율의 경우 Ca 양이 증가함에 따라 감소하다가 일정해 

지는 경향을 보 다.
3) Seed 주입량에 따른 향을 살펴본 결과 주입량에 따라 

불소  인 제거 효율은 향을 받지 않았고 함수율의 

경우 seed의 주입 양을 증가시킴에 따라 격히 감소함

을 알 수 있었다.
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