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ABSTRACT: To analyze the cooling performance in the refrigerator truck according to frost 

growth, the analytical model of refrigeration system was developed under frost and non-frost 

condition using EES. The system performance was analyzed with outdoor temperature, storage 

temperature, outdoor front air velocity and compressor speed in order to investigate the system 

performance characteristics with operating conditions. Besides, the system performance under frost 

condition was compared with that under non-frost condition. As a result, the frost thickness was 

0.9 mm when the refrigerating capacity of frost condition was decreased by 30%. The maximum 

of the system COP was shown at compressor speed of 1500 rpm for non-frost and frost condition, 

simultaneously. The performance under frost condition was more sensitive to the operating con-

dition compared to that under non-frost condition.
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 기 호 설 명   

A ：면  [m
2
]

c1∼c5 ：식(28)의 상수

D ：직경 [m]

 ：마찰계수

Fr ：Froude 수

h ：열 달계수 [W/m
2
K]

k ：열 도도 [W/m․K]

L ：유효 오리피스 직경 [m]

M ：질량유량 [kg/s]

N ：회 수 [RPM]

n ：실린더 수

P ：압력 [Pa]

Pr ：Prandtl 수

Re ：Reynolds 수

S ：간격 [m]

 ：스트로크 길이 [m]

T ：온도 [K]

 ：압축기 냉매 비체  [m
3
/kg]

∆ ：압력강하 [Pa]

We ：Weber 수
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x ：건도

그리스 문자

 ：효율  

 ：압축비

 ： 도 [kg/m
3
]

 ： 성계수 [kg/m․s]

 ：표면장력 [kg/s
2
]

하첨자

a ：공기

c ：실린더, 임계

 ：서리

g ：가스

i ：등엔트로피

in ：입구

m ：최소

o ：오리피스

p ：

r ：냉매

s ：표면

sp ：단상

t, m ：최소 오리피스

tp ：2상

v ：체

1. 서  론 

사회에 있어 생활필수품  하나인 냉장고

는 가정용, 상업용, 공업용 등의 다양한 형태로 발

되어 왔다. 이  상업용 냉장장치는 변질의 우

려가 있는 온도에 민감한 식료품들을 정 온도를 

유지시켜 원하는 곳까지 안 하게 운반하는데 사

용된다. 이러한 목 을 달성하기 한 냉장장치 

의 하나로 냉동탑차가 주요하게 사용되고 있다. 

냉동탑차는 경제가 발 하고 생활수 의 향상으로 

온라인과 오 라인을 이용한 냉동, 냉장 식품의 

택배수요가 증가함에 따라 그 필요성이  커지

고 있는 추세이다. 한 농수산품과 식료품 등이 

차 형화, 집 화, 지역화가 되어가는 추세이므

로 온을 유지하면서 장거리 이동을 할 수 있는 

냉동탑차의 필요성은 차 커져가고 있다. 이에 

냉동탑차가 소비하는 에 지의 양이 크게 증가하

고 있으며 따라서 냉동탑차의 냉장시스템에서 고

효율과 고성능을 얻기 한 연구가 실히 필요한 

실정이다.

냉동탑차의 냉장시스템은 작동시 증발기로 들어

오는 습공기 의 수증기가 차가운 열교환기의 표

면과 하여 냉각면이 어는  이하로 내려갈 경

우 다공성의 서리가 형성되고, 서리 성장에 따라 

서리층 두께가 증가하게 되면 증발기를 통과하는 

풍량을 감소시켜 열교환기의 성능을 하시킨다. 

한 서리의 성장은 열 항을 증가시켜 냉매와 공

기의 열 달률을 감소시킨다. 따라서 서리로 인한 

성능 하의 연구는 냉장시스템의 성능을 유지하여 

물품을 신선하게 유지하기 해 반드시 고려되어

야 할 사항이다.

지 까지 휜-  열교환기의 착상 상에 한 해

석  연구로 Lee(1)는 상 습도와 핀 피치에 따른 

시뮬 이션을 수행하여 핀 피치가 작을수록 열

달율의 감소가 크고 일정 착상 후에 습도가 낮을

수록 높은 열 달을 가짐을 보 다. 한, Lee 

and Yang(2)은 수학  모델링을 통하여 착상 조

건하에서 운 되는 다단 다열의 휜-  열교환기의 

열  성능을 평가하기 한 수학  모델을 제시하

다. Huang at al.(3)은 휜-  열교환기에서 서리 

두께에 의한 효과를 고려한 해석  연구를 수행하

다. 하지만 이 의 연구는 사이클이나 열교환기

에서 일부분만을 해석의 상으로 연구하 으며 

서리의 성장은 고려한 열교환기 체나 이의 향

을 받은 사이클 성능 하에 한 고찰은 수행되지 

않았다. 특히 냉동탑차 시스템에서 서리성장에 따

른 성능의 감소정도에 한 연구는 거의 찾아보기 

힘들다.

따라서 본 연구에서는 증발기에 생성되는 서리

가 냉동탑차 냉장시스템의 성능변화에 미치는 

향을 악하기 해 무착상상태일 때의 성능과 비

교하여 냉방용량이 30% 감소 을 때의 성능을 비

교  분석하 다. 본 연구를 통하여 서리성장에 

의한 냉동탑차 냉장시스템의 성능변화를 해석하고 

시스템 효율향상을 한 방안과 시스템 성능을 유

지시킬 제어법 개발을 한 기 인 성능 데이터

를 제공할 것으로 기 된다.

2. 모델링  해석 방법

본 연구에 사용된 냉동탑차 냉장시스템은 재 

도로에서 운 되고 있는 냉동탑차를 주 해석 모델
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Fig. 1  Refrigeration cycle of refrigerator truck.

Fig. 2  Flow chart for the refrigerator cycle.

Table 1 Specification of compressor

Elements Value

Bore[mm] 35

Stroke[mm] 28.6

Displacement per 
revolution[cc/rev]

138

Number of cylinders 5

Table 2  Specification of heat exchanger

Elements Condenser Evaporator

Fin interval[mm] 2.1 4.56

Fin height[mm] 25.78 22.64

Fin width[mm] 24.83 26.13

Tube diameter[mm] 9.5 9.5

Tube 
thickness[mm]

0.5 0.5

Total size[mm]
760.2(L)×283.5
(H)×99.3(W)

864.6(L)×135.8
(H)×209(W)

로 선정하여 개발하 고 개발된 시스템의 구성은 

Fig. 1과 같이 압축기, 응축기, 팽창장치, 증발기로 

구성되어 있다. 한 냉장시스템의 성능해석을 

해 EES(Engineering equation solver) 로그램을 

이용하여 Fig. 2와 같은 방법으로 성능해석을 수행

하 다.

2.1 압축기 모델링

본 연구에서 설계된 압축기는 내구성이 우수하여 

자동차 공조 시스템의 압축기로써 가장 리 사용되

고 있는 사 식 압축기(SD5L14)를 해석 모델로 선

정하 으며 압축기에 한 사양은 Table 1에 나타

내었다. 압축기에서 토출되는 냉매의 질량유량은 식

(1)을 이용하여 계산하 고, 압축기의 체 효율과 등

엔트로피 효율은 식(2)와 식(3)을 이용하여 계산하

다.
(4)

  





(1)

   ×
 × (2)

     ×  ×


     ×  

   ×
 × (3)

     × ×


     ×  

2.2 열교환기 모델링

시스템의 성능을 향상시키기 한 방법  압축

기의 효율 상승에 한 연구는 진행이 느리고 어려

우며 이에 열교환기의 형태나 분배 등으로 인한 성

능향상에 한 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 연

구에서 사용된 냉매인 R404A를 이용한 냉장시스템

의 열교환기는 휜-  열교환기(DM-050S)를 해석  

모델로 선정하 으며 자세한 사양은 Table 2에 나

타내었다. 휜-  열교환기는 응축기의 경우 2개의 

이 4개의 열로 이루어져있고, 증발기의 경우 6개

의 이 각각 8열로 구성되어 있다. 열교환기의 해
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석을 수행하기 해 응축기와 증발기에 미소체 법

을 사용해 해석하 다.

2.2.1 냉매측 열 달

본 연구에서 사용된 냉매 R404A의 경우 내에

서 과열증기, 2상유동, 과냉각액 상태로 상변화를 한

다. 그러므로 과열증기와 과냉각액의 역에서는 단

상의 응축열 달계수 식인 Wang
(5)
이 제안한 계

식을 용하여 계산하 다. 

    
 




 
(4)

    


,   ≻  (5)

     


(6)

 식에서  ,  ,  , ,  ,  , 은 각

각 과열증기와 과냉각액에서 란틀 수, 열 도계수, 

성계수, 내 직경, 질량유속, 질량유량, 내의 

단면 을 의미한다.

한 2상유동의 응축열 달계수는 Travis
(6)
의 식

을 사용하여 계산하 다. Travis는 (Marti-nelli 

parameter)와 응축액막내의 속도분포에 따른 열

달 변화도 함께 고려하여 아래와 같은 식을 제안하

다.

  
 

  
 (7)

 

 
  (8)

  









 


 (9)

  
 ,  ≤  (10)

       
  

      ≺  ≤   (11)

       (12)

      
 

      ≻ 

2.2.2 서리층 열 달

휜-  열교환기 해석에 사용된 냉장시스템의 경우 

운 시 어는  이하의 열교환기 표면온도와 습공기

의 으로 인하여 증발기에 다공성의 서리가 생

성되고 그 양은 차 늘어나 서리층을 발달시켜 시

스템의 성능을 하시킨다. 이러한 서리의 향은 

무시할 수 없을 정도로 시스템의 성능 하에 큰 

향을 미치므로 서리의 향을 고려하기 해 서리

층의 열 항과 열 달계수를 해석에 반 하 다.
(7)
 

서리층 열 달계수는 Sanders
(8)
가 제안한 식(13)를 

이용하여 계산하 고, 서리의 도는 Hayashi et 

al.
(9)
가 제안한 식(14)를 사용하 다.

     ⋅
 

 (13)

     
 (14)

2.2.3 냉매측 압력강하

단상유동에서 압력강하는 내 유체의 속도 수두

에 마찰계수를 곱하여 식(15)과 같이 표 된다. 마

찰계수 는 유체의 유속과 내 표면 거칠기의 함

수로 정의된다. 본 연구에서 단상 상태의 마찰계수

를 구하기 하여 Blasius
(10)
가 제안한 식(16)을 사

용하 다.

  ∆ 
 

  (15)

    




 



 

(16)

2상유동에서 냉매의 압력강하는 Friedel
(11)
의 상

식을 용하여 계산하 다. Friedel의 상 식은 

단상유동의 압력강하에 보정계수를 곱하여 2상유동

의 압력강하를 계산하는 방법으로 보정계수는 다음

과 같이 정의된다.

  ∅  
⋅

(17)

     
  ⋅

⋅  (18)

    
   (19)

    
 




 



 
  (20)

   

 

(21)

   

 
(22)
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Table 3  Constants in EEV correlation

Constant Value

C1 1.17×10
0

C2 -3.99×10
-2

C3 -7.27×10
-2

C4 3.86×10
-1

C5 -4.55×10
0

Table 4  Simulation conditions

Simulation condition Parameters

Compressor speed 
[RPM]

1000
*
, 1500, 2000, 
2500, 3000

Outdoor air 
velocity[m/s]

1, 2
*
, 3, 4, 5, 6

Outdoor temperature[
o
C] 25

*
, 27.5, 30, 32.5, 35

Indoor temperature[
o
C] 1, 3, 5

*
, 7, 9

Note) 
*
 Basic operating condition.

2.2.3 공기측 열 달  압력강하

본 연구에서 휜-  열교환기의 해석을 해 공기

측 열 달계수는 Wang et al.
(12)
이 제안한 식을 사

용하 다. 한 공기측 압력강하는 냉장시스템의 

작동시간이 증가할수록 증발기에 발생되는 서리의 

양은 차 증가하여 공기의 유동 면 을 감소시켜 

공기와 열교환기의 열면 을 감소시키며, 공기측 

압력강하를 증가시킨다. 이에 착상시의 공기측 압

력강하는 Aoki et al.
(13)
이 제안한 식을 사용하 으

며 이는 아래와 같다.

  ∆  






 (23)

    
  (24)

   

 (25)

   


(26)

여기서  ,  , 는 최소유동면 을 지나는 

공기의 속도, 최소유동면 , 열교환기의 열면 을 

의미한다.

2.3  팽창장치 모델링

본 연구에서 사용된 자팽창밸 의 오리피스(Ori-

fice)의 직경은 1.6 mm이고 등엔탈피 과정으로 가정

하 다. 냉매의 질량유량은 6개의 물리  변수와 4

개의 기하학 인 변수로 표 된다. Buckingham 

정리를 바탕으로 식(27)과 Table 3에 나타낸 상수

들을 사용하 다.
(14)

∆
 

 



 




 




 



 (27)

2.4 해석조건  방법

냉동탑차의 냉장시스템의 성능특성을 악하기 

해 공회 상태인 1000 RPM에서 냉장 실험조건(ISO 

15502)을 기본조건으로 하여 성능해석을 수행하 다. 

착상상태를 고려한 열교환기를 시뮬 이션으로 해

석하는 것은 매우 까다로운 조건  하나이다. 그러

므로 본 연구에서는 시뮬 이션 해석을 해 열교

환기에 형성된 서리는 균일한 상태이며, 서리층 열

달계수는 서리 도의 함수라 가정하 다.
(15)
 

무착상상태와 착상상태의 성능을 비교하기 해 

무착상상태의 열 달량과 비교해 착상상태의 열

달량이 70%가 되는 시 을 제상시 으로 선정하여 

고내의 온도와 실외측 공기 온도 변화, 압축기 회

수변화, 실외측 풍속변화에 따라 시뮬 이션을 수

행하 다. 본 연구에서 성능특성 비교를 하여 설

정된 해석조건을 Table 4에 나타내었다.

3 . 결과  고찰

착상상태와 무착상상태의 성능변화를 비교하기 

해 열교환기에 생긴 서리두께를 0∼1.0 mm 까지 

0.1 mm씩 증가시켜 성능해석을 수행하 으며 그 

결과를 Fig. 3에 나타내었다. 서리층의 두께가 증가

함에 따라 시스템의 냉방용량은 지속 으로 감소되

고, 공기측 압력강하는 증가한다. 한 서리층이 두

꺼워질수록 증가폭이 차 커지는 경향을 보인다. 

이는 서리층의 성장으로 인한 열 항의 증가로 공

기와 냉매와의 열 달량이 감소하고 공기의 유동면

이  어들기 때문이다. 본 연구에서는 해석

결과를 바탕으로 무착상 상태에서의 냉방용량 2.524 

kW의 약 70%가 되는 1.767 kW의 냉방용량을 보이

는 서리두께 0.9 mm를 착상상태의 해석조건으로 선

정하 다. 한 무착상상태와 서리두께 0.9 mm의 

착상상태에서의 시스템 성능특성을 운 조건에 따
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Fig. 3  Variations of cooling capacity and air 

pressure drop with frost thickness.
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Fig. 4  Variations of compressor work, capacity, 

COP with storage temperature.
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Fig. 5  Variations of compressor work, capacity, 

COP with outdoor temperature.

라 비교 분석하 다.

Fig. 4는 고내온도 변화에 따른 압축기 소요동력, 

냉방용량, 그리고 냉방성능계수의 변화를 보여주고 

있다. 고내에 식품을 넣거나 문을 개폐하 을 경우 

고내의 온도는 쉽게 변하게 된다. 이러한 고내온도 

변화가 시스템에 미치는 향을 알아보기 해 고

내온도를 1
o
C에서 9

o
C까지 2

o
C씩 증가시켜 착상상

태와 무착상상태의 해석 결과를 비교하 다. 고내

온도가 상승함에 따라 냉매의 온도와 열교환기를 

지나는 공기 온도와의 차이가 증가하여 열교환량이 

증가하므로 냉방용량은 증가하는 경향을 보인다. 

본 연구에서 고내온도가 1
o
C에서 9

o
C로 증가함에 

따라 시스템의 성능계수와 냉방용량은 무착상상태

의 경우 각각 7.7%, 7.9% 증가하 고, 착상상태의 

경우 각각 8.1%, 8.3% 증가하는 것으로 나타났다. 

고내온도 가 상승하 을 때 무착상상태와 착상상태

의 성능의 증가율은 큰 차이를 보이지 않았는데 이

는 증발기의 길이가 충분하기 때문에 무착상상태와 

착상상태 모두 냉매의 출구온도가 고내온도와 큰 차

이가 없는 온도로 토출되어 증발기에서 열교환을 충

분히 수행하 기 때문이다.

계 이나 기후의 변화 등으로 인한 실외온도 상

승은 냉동탑차 냉장시스템의 성능에 큰 향을 미

친다. Fig. 5는 이러한 실외온도 변화에 따른 무착

상상태와 착상상태에 따른 압축기 소요동력, 냉방

용량, 성능계수의 변화를 비교하여 보여주고 있다.

실외온도가 25
o
C에서 35

o
C로 상승함에 따라 응축

기에서 토출되는 냉매의 출구온도가 증가하게 되고 

이로 인해 증발기로 유입되는 냉매의건도와 엔탈피

도 상승하게 되어 두 조건 모두에서 냉방용량은 감

소하는 경향을 보인다. 한 착상상태와 무착상상

태 모두 시스템의 압축비가 증가하며 압축기로 유

입되는 냉매의 비체 이 증가하고 압축기의 체 효

율의 감소로 인해 압축기 소요동력은 증가한다. 본 

연구의 해석결과 실외측 공기의 온도가 25
o
C에서 

35
o
C로 증가함에 따라 시스템의 냉방용량은 무착상

상태에서 30%, 착상상태에서 46.9% 정도 감소하

고, 성능계수는 무착상상태에서 42.7%, 착상상태에

서 56.4% 감소하여 실외측 온도변화에 따른 착상상

태가 더 민감한 것으로 나타났다. 이는 서리층의 성

장으로 인한 열교환기에서의 열 항이 증발기에서 

공기로의 열 방출효과를 감소시켜 증발기 출구의 

온도가 감소되기 때문이다. 

Fig. 6은 실외기로 유입되는 공기속도 변화에 따

른 압축기 소요동력, 냉방용량  성능계수의 변화

를 보여주고 있다. 실외측 공기 속도가 증가함에 따

라 무착상상태와 착상상태의 냉방용량은 각각 32.7%, 

32.2% 증가하 고 압축기 소비동력은 각각 14.9%, 

9.7% 감소하 다. 따라서 시스템의 성능계수는 무착
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Fig. 6  Variations of compressor work, capacity, 

COP with outdoor air velocity.
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Fig. 7  Variations of compressor work, capacity, 

COP with compressor speed.

상상태에서 55.6%, 착상상태에서 48.0% 증가하는 

것으로 나타났다. 이는 유입되는 공기 속도변화에 따

라 응축기로 들어오는 공기의 유량이 증가해 냉매

와 공기의 열교환량이 증가하므로 증발기 입구로 

들어가는 냉매의 건도와 엔탈피를 크게 낮추며 압

축기 소요동력의 경우 압축비가 감소하여 시스템의 

성능은 증가하기 때문이다. 하지만 실외측 공기의 

속도가 4 m/s 이후로는 설계된 열교환기에서 열교

환이 충분히 이루어져 시스템이 더 이상 성능은 크

게 증가하지 않는 경향을 보인다.

Fig. 7은 압축기 회 수 변화에 따른 무착상상태

와 착상상태의 압축기 소비동력, 냉방용량, 성능계

수의 변화를 보여주고 있다. 압축기의 회 수가 증

가함에 따라 냉매의 질량유량 증가로 무착상상태와 

착상상태 모두 압축기 소비동력은 각각 1.23 kW에

서 4.28 kW, 1.19 kW에서 4.02 kW로 증가하 며, 

냉방용량의 경우 2.52 kW에서 7.14 kW, 1.77 kW에

서 4.52 kW까지 증가하는 것으로 나타났다. 한 

무착상상태와 착상상태의 최  성능계수는 모두 

1500 RPM에서 나타났으며 이때 최 의 성능계수

는 각각 2.30, 1.87로 나타나 성능의 증가율은 각각 

12.3%, 25.9%로 확인되었다. 이는 1500 RPM 이상

의 회 수에서는 냉방용량의 증가폭에 비해 압축기 

소비동력의 증가폭이 더욱 커 시스템의 성능계수는 

차 감소하는 것으로 확인되었다.

4. 결  론

무착상상태와 착상상태에서 냉동탑차용 냉장시스

템의 성능변화를 고내온도, 실외온도, 압축기 회 수, 

실외풍속 변화에 따라 해석하 으며 각각의 성능변

화를 해석  연구를 통해 비교하 다. 이를 통하여 

얻은 결론은 다음과 같다.

(1) 무착상상태와 착상상태의 시스템은 고내온도

가 증가함에 따라 각각의 성능계수는 7.9%, 8.3% 

증가하 으며, 실외온도 상승으로 인한 무착상상태와 

착상상태 성능계수는 각각 42.7%, 56.4%씩 감소하는 

결과를 보 다.

(2) 실외측 풍속변화에 따른 시스템의 성능계수는 

무착상상태에서 55.6%, 착상상태에서 48% 증가하

으며 4 m/s 이후로는 증가폭이 차 감소하는 경

향성을 나타내었다.

(3) 압축기 회 수 변화에 따른 성능변화는 무착

상상태와 착상상태 모두 1500 RPM에서 냉방용량

의 증가폭과 압축기 소비동력의 증가폭으로 인하여 

가장 높은 성능계수 2.30과 1.87을 나타내었으며 냉

방용량은 각각 7.14 kW, 4.52 kW까지 상승하 다.

(4) 냉장시스템의 다양한 조건변화에서의 해석결

과 무착상상태의 냉장시스템이 착상상태의 냉장시

스템보다 더 민감하게 반응하 다.

후     기

본 과제(결과물)는 교육과학기술부의 재원으로 한
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