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Abstract

Thisstudyaimstosuggestanenergyconsumptionimprovementplanforuniversitybuildingsthroughan

analysisofenergyconsumption.Uponasimulationofsubjectbuildingtointerpretenergyconsumption,itwas

foundthat154.07kWh/㎡ ofenergyisconsumptedannually.Improvementofdesignelementscancutdownthe

energyconsumptionto135.61kWh/㎡ accordingtoanenergyreductionanalysisrelatedtoenvelopeperformance

improvement.Additionalimprovementoflightsandheatexchangercancurtailannualenergyconsumptionto

108.32kWh/㎡.Also,ananalysisofenergyconsumptionwhileincreasingindoortemperaturegraduallyshowedthat

thetwofactorsareinproportion.6℃ highertemperaturerequiresovertwiceofthecurrentenergy.Basedonthis

surveyresult,performanceimprovementduetobuildingmanagementandenvelopeelementswhichinfluenceto

buildingcoolingandheatingloadscancurtailbuildingenergyconsumption.

Keywords:에 지 사용량(Energyconsumption),표 기상데이터(Typicalmeteorologicaldata),

건물에 지(BuildingEnergy)

1.서 론

지난 20세기는 인구의 폭발 증가와 과학기

술의 발달로 량생산· 량소비의 산업사회가

정착되면서 지구온난화,기상이변,오존층 괴

등의 환경문제에 직면하게 되었다.이러한 환

경문제가 세계 으로 이슈화됨에 따라 국

내에서도 탄소 녹색성장을 이룩하기 한
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에 지 감 약이 요구되고 있는 실정이

다.1)

녹색연합이 에 지 리공단에서 2008년 발

간한 ‘2007에 지 사용량 통계자료’를 분석한

결과를 살펴보면 국내 학의 에 지 소비량

이 해마다 증가하고 있는 것으로 밝 졌다.에

지사용량이 2000년 130,058TOE에서 2007년

240,437TOE로 7년간 84.9%나 상승했다.이

는 같은 기간에 우리나라 체 에 지 소비량

이 22.5% 증가한 것과 비교하면 학이 소비

한 에 지 증가폭이 무려 3.7배나 높다.2009

년 11월 고려 ,국민 ,경상 ,상지 ,숙명

여 ,서울 ,연세 ,홍익 8개 학을

심으로 ‘한국그린캠퍼스 의회’가 발족 되었

으며 그 외 많은 학 캠퍼스에서 배출되는

온실가스 배출량을 악하고,감축목표를 세

우고,실행에 옮기고 있다.

이를 해 에 지 약 온실가스의 감축

목표를 구체화하고 에 지 약기술의 정량

평가와 검토가 우선 으로 이루어져야한다.

본 연구에서는 학건물을 상으로 성능

개선을 통한 에 지 감량을 비교 분석하

여 상 건물의 개선안을 제시하고자 한다.

한 성능개선 외에 냉난방시 설정온도에 따

른 에 지 사용량 감량을 비교하여 온도

설정이 냉난방부하에 미치는 향에 하여

비교하고자 한다.

2.연구방법 범

본 논문은 컴퓨터 시뮬 이션을 통하여 냉

난방부하를 분석하고 에 지사용량을 비교하

다. 한 건물에서 에 지 사용량 감을

한 개선 을 제시하고 건축계획 요소인 단

열강화,창면 ,창호구조,루버와 유지 리

요소인 조명,열교환기 설치를 통한 냉난방

부하량 그에 따른 에 지 사용량 감

1)경기도그린캠퍼스 의회사무국(푸른경기21실천 의회).(2009).「 탄

소그린캠퍼스 GUIDEBOOK」.

율을 비교 분석하 다.분석에 사용된 시

뮬 이션 로그램은 IES/VE를 사용하 다.

IES/VE는 국의 CIBSE를 기반으로 해서

만들어진 냉.난방 부하계산 로그램이다.최

근 BIM을 기반으로한 로그램 하나이며,

Revit과 GoogleSkechup과 연동해서 사용이

가능하다.IES/VE의 부하계산은 Thermal모

듈인 Apache모듈을 사용하는 기본 으로 건

물과 건물사이나 주변에서 일어나는 열 달

과정의 수학 인 모델링에 기반을 두고 있는

로그램이다.ApacheSim에서는 건물의 각

요소(벽,지붕,천정등)의 도를 1차원으로

간주한다. 한 물성치인 ,, c요소는 각

이어에서 균일하게 용한다.

 

 식 (1)

여기서,

 :x,y,z,그리고 시간 t에 한 온

도 (℃)

 :열 도율 (W/㎡K)

 : 도 (Kg/㎥)

 :비열 (J/KgK)

열확산 방정식을 해결하기 해 유한차분

법을 사용하며 이것을 식 (2)에 용하면





 식 (2)

여기서,

 :noden에서 온도 (℃)

 :node의 간격 (m)

로 나타낼 수 있다.ApacheSim에서는 류

열 달 계수를 설정할 수 있으며 본 연구에서

는 기본 으로 세 되어진 값을 사용하 다.

실내 류 열 달계수는 CIBSE Guided의

HeatLossandHeatGain calculations의

SimpleModel의 기본값을 사용한다.
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  식 (3)

외부 류 열 달계수는 McAdams의 실험

실을 용하 으며 주로 바람에 의해 행해지

며 식은 다음과 같다.

     식 (4)

 
 ≥  식 (5)

3. 상건물 선정

3.1 상건물 개요

본 연구에는 울산 학교에 신축되는 건축

학 을 상건물로 선정하 으며 냉난방부하

해석에사용된건물의개요 모델은다음과같

다.시뮬 이션 로그램인IES/VE의경우건물

의 디테일한 부분까지는 모델링이 어려우며,해

석을 한 모델링을 해서는 건물을 단순화 시

키고 유사한실의경우 해석조건을 같게 하 다.

그림 1.건축 학 3D모델

상건물의 길이 84m, 비 18m,층고 4m

의 장방형건물이다.건물의 규모는 PIT층과

지상 5층이며,건축면 2363.57㎡,연면

7067.33㎡이다.커튼월로 이루어진 건물로서

외벽면 의 약 70%가 유리로 이루어져 있으

며 창의 단열성능을 강화하기 해 각 층의

커튼월 유리부분의 상단과 하단부에는 내부

단열패 이 설치되었으며,일사의 획득을

여 부하를 낮추기 해 돌출길이 0.4m,간격

0.84m로 수직루버가 설치되어있다.

구 분 설 명

주용도 교육연구시설

건물명 울산 학교 건축 학

치 울산 역시 남구 무거동

건축면 2,363.57㎡

연면 7,067.33㎡

규모 PIT층 /지상5층

층고 4m

향 서남향

표 1. 상건물의 개요

종 류 조 건

냉방 설정온도 26℃

난방 설정온도 20℃

냉·난방기간(월/일) 01/01~12/31

시뮬 이션기간 365일

환기횟수 시간당 0.5회

표 2.냉난방부하 조건

루버 형태 돌출길이
(m)

루버간격
(m)

층별 설치개수
(개)

수직형
루버

기존안 0.4 0.84 204

ALT1 0.4 1.68 102

ALT2 0.8 1.68 102

ALT3 0.8 0.84 204

수평형
루버

ALT4 0.8 0 1

ALT5 0.8 0.8 3

ALT6 0.8 0.8 5

격자형
루버 ALT7 1.6 수직:1.68

수평:2
수직:102
수평:2

설치무 ALT8 - - -

표 3.루버의 형태 계획

3.2시뮬 이션 용과정

시뮬 이션과정으로는요소별열획득 손실

량,외피성능,실내온도 설정으로 용을 하 다.

구 분 과 정

요소별

열획득/손실
조명,기기, 탕,운 ,난방,냉방

외피성능
벽체단열,지붕단열,창면 ,

창호구조,루버형태

실내온도
기존안 난방 20℃,냉방 26℃

4단계로 난방 2℃증가,냉방 2℃감소

표 4.시뮬 이션 구분 과정
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3.3시뮬 이션 분석

(1)재실인원,조명,기기사용 스 쥴

학교의 특성상 스 쥴은 방학때와 학기

의 스 쥴로 구분할 수 있으며 주 과 주말

로 구분할 수 있다.1월,2월,7월,8월을 방학

스 쥴로 설정하 고 그 외의 달은 학기 스

쥴로 설정하 다.

개강 스 쥴 방학 스 쥴

그림 2.행정실,자료실,기자재실,휴게실 스 쥴

개강 스 쥴 방학 스 쥴

그림 3.강의실 스 쥴

개강 스 쥴 방학 스 쥴

그림 4.설계실 스 쥴

개강 스 쥴 방학 스 쥴

그림 5.회의실 스 쥴

(2)요소별 열 획득 손실량

분석결과 조명,장비,인체,일사에 의하여

열 획득이 이루어지며 벽체,창호,문,바닥,

지붕에 의한 도와 외기도입에 의하여 열 손

실이 이루어지는 것으로 나타났다.열 획득

손실량에 가장 큰 향을 주는 요소는 창,

외기,조명,인체,일사에 의한 것으로 나타났

으며 체 부하량의 80%이상을 차지하는 것

으로 나타났다.

상건물의 분석하기 하며 벽체,창,문,바

닥,지붕으로 구분하여 분석한 결과 창의 도

를 통해 손실되는 열량이 64%로 가장 높게 나

타났다.이는 상건물에서 창이 차지하는 면

이 넓어 창에 의해 손실되는 부하량이 가장

많은 것으로 단되어진다. 상건물의 실내에

서 발생하는 조명,장비,인체 발열 조명에

의한 열 획득량이 50%로 가장 높게 나타났다.

(3)냉난방부하량 분석

난방부하는 연간 46.64kWh/㎡의 부하가 산출

되고냉방부하는연간49.41kWh/㎡의부하가산

출되었다. 학건물은방학기간이존재하여방학

동안에는 교수실이나 실험실 행정실 등은 유지

되나 강의실의 경우는 사용이 지된다. 학건

물의 연간 최 난방부하는 1월 10일 8시에

0.043kWh/㎡로나타났으며최 냉방부하는9월

9일14시에0.076kWh/㎡로나타났다.이는8월

에는 방학기간의 스 쥴로 이와 같은 양상을 보

으며,방학을 포함한 월간 총 부하량은 난방부

하의 경우 1월에 15.04kWh/㎡로 냉방부하의 경

우 8월에 10.08kWh/㎡로 가장 크게 나타났다.

(4)에 지사용량 분석

에 지 사용량을 분석하기 하여 조명,

탕,기기,운 ,난방,냉방의 6가지의 에 지

사용량으로 구분하여 값을 분석하 다.분석결

과 연간 154.07kWh/㎡ 에 지를 사용하는 것

으로 나타났다. 상건물이 교육연구시설이기

때문에 1월,2월 겨울방학과 7월,8월 여름방학

동안 재실자의 수 건물운 에 필요한 에

지 사용량이 어들어 방학동안에는 에 지 사

용량이 다소 어드는 것으로 분석되었다.

그림 6.종류별 에 지 사용량
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구분 조명 탕 기기 운 난방 냉방 합계

1월 4.1 0.8 0.5 0.0 10.8 0.0 16.2

2월 3.7 0.8 0.5 0.0 7.9 0.0 12.8

3월 5.3 1.9 1.1 0.1 5.9 0.3 14.6

4월 5.1 1.8 1.1 0.4 1.0 1.3 10.7

5월 5.1 1.8 1.1 0.8 0.1 2.5 11.3

6월 5.1 1.8 1.1 1.2 0.1 4.1 13.4

7월 4.1 0.8 0.5 1.0 0.1 3.3 9.8

8월 4.1 0.8 0.5 1.1 0.1 3.6 10.2

9월 5.1 1.8 1.1 1.4 0.1 4.8 14.3

10월 5.1 1.8 1.1 0.5 0.4 1.7 10.6

11월 5.1 1.8 1.1 0.1 4.1 0.3 12.5

12월 5.3 1.9 1.1 0.0 9.2 0.1 17.6

합계 57.1 17.9 10.8 6.6 39.7 22.0 154.1

표 5.종류별 에 지 사용량

단 :kWh/㎡

그림 7.에 지 소비량 성분별 구성비율

다음의 표 6은 건물용도별로 2006년 1월부

터 12월까지의 각 월별에 지 사용량의 평균

을 나타낸 것으로 교육연구시설의 경우 재

상건물의 경우 연간 단 면 당 에 지 사

용량인 154.07kWh/㎡와 같은 150kWh/㎡로

나타나며 건축 학 구 이 일반 교육연구시

설의 평균 에 지와 유사하게 나타났다.

구분
단독
주택

공동
주택

상가
시설

산업
시설

교육연
구시설

소계 469.99 275.09 443.59 410.02 153.68

표 6.건물용도별 년간 에 지 사용량

단 :kWh/㎡

4.외피성능에 따른 에 지 사용량

4.1건축계획 요소에 따른 성능개선

외피성능을 구조의 단열과 창의 면 ,창호

구조,루버의 형태로 분석을 하 다.이에 따

라,벽체와 지붕의 단열재 두께에 따른 분석

은 단열재의 두께에 의한 감보다는 단열재

설치의 유무에 따른 감율이 더 큰 것으로

분석되었으며 창면 비에 따른 분석 결과 창

의 면 비가 20% 감소할 때 마다 에 지 사

용량 감율이 약 5%정도로 일정하게 감소

하는 것으로 분석되었다.

성능개선

종 류
용범

총에 지사용량
(kWh/㎡)

에 지 감율
(%)

벽체

단열

0 181.33 -17.70

30mm 157.39 -2.15

60mm(기존안) 154.07 -

90mm 152.77 0.84

120mm 152.07 1.29

150mm 151.64 1.57

180mm 151.35 1.76

210mm 149.46 2.16

지붕

단열

0mm 172.98 -12.28

30mm 156.64 -1.67

60mm(기존안) 154.07 -

90mm 152.86 0.79

120mm 152.16 1.24

150mm 151.70 1.53

180mm 151.38 1.75

210mm 151.14 1.90

창

면

100% 170.20 -10.47

80% 162.01 -5.16

60%(기존안) 154.07 -

40% 146.33 5.02

20% 138.92 9.83

창호

구조

복층유리 154.07 -

복층로이유리 148.98 3.30

삼 유리 148.67 3.50

삼 로이유리 144.41 6.27

루버

형태

기존안 154.07 -

ALT1 155.48 -0.92

ALT2 154.26 -0.13

ALT3 153.34 0.47

ALT4 156.65 -1.68

ALT5 154.44 -0.24

ALT6 154.00 0.04

ALT7 154.02 0.03

ALT8 159.91 -3.79

표 7.건축계획 요소에 따른 에 지 감율

창호구조에 의한 에 지 사용량은 차폐계

수가 0.1작아짐에 따라 일사에 의한 열획득

량이 4kWh/㎡이상 어드는것을 알 수 있다.
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U-value값이 낮아질수록 창의 도에 의한

열손실이 어드는것을 알 수 있었다.창호의

구조에 따라 에 지 사용량이 어드는 것으

로 분석되었으며 삼 로이유리의 경우에는

기존보다 6.27%의 감율이 나타나는 것으로

분석되었다.

루버의 형태로 인한 에 지 사용량의 감

은 크게 나타나지 않지만 루버의 형태에 따라

설치면 이 차이가 나는것을 알 수 있었다.

돌출길이를 2배 늘린것과 격자형루버의 경우

기존의 수직루버보다 사용량 감이 나타나

는 것으로 분석되었다.

건축계획 요소에 따른 연간 총에 지 사용

량 에 지 감율은 다음의 표 5와 같다.

4.2유지 리 요소에 따른 성능개선

조명기기 개선에 따른 분석 결과 조명에 필

요한 에 지 사용량이 냉난방에 필요한 에 지

사용량보다 감소량 크게 나타났다.그 결과 총

에 지 사용량은 154.07kWh/㎡에서 139.18로

9.66% 감소하는 것으로 분석되었다.

환기량의증가로인한에 지사용량은154kWh/

㎡에서 201.88kWh/㎡로 31.04%의 증가를 나

타내지만 열교환기의설치를통해146.47kWh/

㎡ 까지 일 수 있는 것으로 분석되었으며 각

실별 필요환기횟수도 만족 할 수 있었다.

유지 리 요소에 따른 년간 총에 지 사용

량 에 지 감율은 다음의 표 8과 같다.

성능개선
종류

용범
총 에 지
사용량
(kWh/㎡)

에 지
감율
(%)

조명개선
32W (기존안) 154.07 -

24W LED 139.18 9.66

환기설비

0.5회 (기존안) 154.07 -

필요환기량 201.88 -31.04

필요환기량 +
열교환기

146.47 4.93

표 8.유지 리 요소에 따른 에 지 감율

4.3최종안 용에 따른 성능개선

최종안 용에 따른 요소 변경은 성능이

에 띄게 변하지 않는 선에서 제시하 을 때,

다음의 표 9와 같다.

성능개선 종류 기존안 변경안

벽체 단열 강화 60mm 120mm

지붕 단열 강화
60mm(2F),

70mm(5F)

120mm(2F),

130mm(5F)

창면 비 감 60% 40%

고단열 창호 일반복층유리 삼 로이유리

루버형태 변경 수직형 루버 격자형 루버

조명변경 32W 형 등 24W 고효율 LED

환기시스템 자연환기 (0.5회) 열교환기

표 9.최종안 용방안

최종안 용에 따른 총 에 지 사용량은 기존

건물에서 각 성능개선 요소를 시켜 용한

에 지 사용량 감율에 해 분석한 결과

건축계획 요소의 개선을 통해 연간 135.61kWh/

㎡로 11.39%의 에 지 사용량을 감 할 수

있으며,건물의 유지 리의 성능개선 요소인

조명의 개선과 열교환기의 추가 인 개선

을 통해 에 지 사용량을 연간 108.32kWh/㎡

로 감하여 총 29.35%의 감율이 이루어지는

것으로분석되었다.건물에쓰이는에 지가운데

난방에 의해 감된 에 지 사용량은 21.28kWh/

㎡로 기존의 39.70kWh/㎡보다 46.39%감소하

으며 냉방에 의한 에 지 사용량은 9.87kWh/

㎡로 기존의 22.00kWh/㎡보다 55.14% 감소

한 것으로 분석되었다.

그림 8.개선요소 에 따른 연간 에 지 사용량



건축물의 외피성능 실내온도에 따른 에 지 사용량에 한 연구/유호천 외

Journal of the Korean Solar Energy Society Vol. 31, No. 3, 2011 107

성능개선 총 에 지 사용량 감율 (%)

기존안
(Type-1)

154.07 -

+벽체단열강화
(Type-2)

152.07 1.29

+지붕단열강화
(Type-3)

152.16 1.24

+창면 비 40%
(Type-4)

146.33 5.02

+삼 로이유리
(Type-5)

144.41 6.27

+격자형루버
(Type-6)

154.02 0.03

+고효율 LED
(Type-7)

139.18 9.66

+ 열교환기
(Type-8)

146.47 4.93

표 10.개선요소 에 따른 에 지 사용량 감율

5.실내온도 설정에 따른 에 지 사용량

정부에서는 에 지 약 차원에서 겨울철

실내온도는 20℃ 이하,여름철 실내온도는 2

6℃ 이상으로 온도를 제한하고 있다.본 연구

에서도 실내온도 설정을 난방 20℃,냉방 2

6℃로 분석하 다.하지만 실제 건물의 경우

에는 이러한 실내 권장온도가 제 로 지켜지

기 않으며 이로 인한 에 지의 낭비가 크다.

난방 설정온도를 2℃ 올리고 냉방 설정온도

를 2℃씩 내리는 것에 따른 열 획득 손실

량에 해 분석하고 실내온도 설정에 따른 에

지 사용량 변화에 해 분석하 다.표 8은

분석을 한 냉방 난방의 설정온도를 나타

낸 것이다.실내온도는 2℃씩 구분하여 난방

설정온도는 최 28℃,냉방 설정온도는 최소

18℃까지 설정하여 분석하 다.

난방 설정온도 (℃) 냉방 설정온도 (℃)

기존안 20 26

ALT1 22 24

ALT2 24 22

ALT3 26 20

ALT4 28 18

표 11.냉방 난방 설정온도

다음의 표 12는 온도설정에 따른 연간 에

지 사용량을 나타낸 것이다.

구분 총 에 지 사용량 감율 (%)

기존안 154.07 -

ALT1 177.72 15.35% 증가

ALT2 240.90 56.36% 증가

ALT3 311.44 102.15% 증가

ALT4 375.72 143.87% 증가

표 12.냉방 난방 설정온도

설정온도 변화에 따라 탕,조명,기기에 의

한 에 지 사용량은 변화 없었으나 난방과 냉방

에 필요한 에 지 사용량이 증가하는 것을 알

수 있다.난방 설정온도가 2℃ 증가하고 냉방설

정온도가 2℃ 감소하 을 때 177.72kWh/㎡로

기존의 권장온도보다 15.35%증가하는 것을 알

수 있다. 한 기존 설정온도보다 난방 설정온

도가 26℃,냉방 설정온도가 20℃로 설정하 을

경우 기존의 권장온도보다 에 지 사용량의 2

배가 넘는 311.44kWh/㎡를 사용하는 것으로

분석되었다.설정온도 최고 설정온도인 난

방 28℃,냉방 18℃의 경우에는 375.72kWh/㎡

로 분석되었다.

6.결 론

본 연구는 시뮬 이션 로그램을 통해 실

제 건물을 건축계획 요소인 단열강화,창면

,창호구조,루버와 유지 리 요소인 조명,

열교환기 설치를 통한 냉난방 부하량 에

지 사용량에 해 분석하고 에 지 감 효과

에 한 개선방향을 제시하 으며,냉난방기

기의 설정온도에 따른 에 지 감에 해 분

석한 결과를 정리하면 다음과 같다.

(1) 상건물의 에 지 사용량을 악하기

한 시뮬 이션 결과 연간 154.07kWh/㎡

에 지를 사용하는 것으로 분석되었다.
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(2)건축계획 요소의 개선에 따른 에 지

감은 삼 로이유리 변경이 6.27%로 감율

이 가장 높게 나타났으며 창면 비,벽체단

열강화,지붕단열강화의 순으로 나타났다.

(3)건물의 유지 리 요소의 개선에 따른 에

지 감은 열교환기 설치를 통해 필

요환기횟수를 충족시키면서 27.44%의 에

지 감이 가능하 으며 조명개선을 통해

9.66% 감이 이루어지는 것으로 나타났다.

(4)분석 결과를 바탕으로 하여 성능개선요소를

에 따른 에 지 감을 분석한 결과 건

축계획요소의개선을통해연간135.61kWh/

㎡로에 지 사용량을 감 할 수 있으며,건

물의조명개선과 열교환기의추가 인개

선을통해에 지사용량을연간108.32kWh/

㎡로 감할 수 있었다.

(5)실내온도 설정이 에 지 사용량에 미치는

향이 큰 것을 알 수 있었다.실내 권장

온도인 난방온도 20℃,냉방온도 26℃에

서 2℃의 변화만 주어도 에 지 사용량이

크게 증가하며 6℃의 변화를 경우에는

기존 에 지 사용량의 2배가 넘어가는 것

을 알 수 있었다.

본 연구의 결과를 토 로 건물에서 발생되

어지는 냉·난방부하에 향을 미치는 건축

요소와 건물의 운 에 따른 성능개선을 통해

건물에서 발생되어지는 에 지 사용량을 감

할 수 있는 것으로 나타났다.건물의 에 지 사

용량에 향을 미치는 요소 건물 운 에 의

한 향이 크게 나타나 실내 권장온도인 난방

온도 20℃,냉방온도 26℃를 유지하는 것이 건

물의 냉·난방부하 에 지 사용량의 증가를 억

제 할 수 있는 요한 요소라 단할 수 있다.
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