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수음실 잔향 시간변화에 따른 바닥충격음레벨 특성 

- 잔향실을 중심으로 -
Floor Impact Sound Pressure Level Characteristics by the Change 

of Reverberation Time in a Reverberation Chamber
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ABSTRACT

Field measurement method of heavy/soft impact sound pressure level which is regulated in JIS 
and ISO has been using in Korea, Japan and Canada. It is reported that heavy/soft impact sound 
pressure level was varied by the sound field condition of receiving room such as sound absorption 
power and room volume. In this study, it is checked that heavy/soft impact sound pressure level was 
affected by the receiving sound field condition. Rubber ball and bang machine sound pressure level 
was measured in the vertically connected reverberation chamber. In oder to check the effect of re-
ceiving sound field on heavy/soft impact sound pressure, sound absorption power was changed with 
polyester sound absorption blankets with air space and glass wool. The reverberation time at 1 kHz 
band was changed from 10 s to 0.2 s by sound absorption material. Rubber ball sound pressure level 
measured without sound absorption material was 58 dB in Li,Fmax,AW, but the level was 46 dB with 
sound absorption treatment. From this result, it is confirmed that sound field correction method is 
needed in the heavy/soft impact sound pressure level measurement method using bang machine and 
rubber ball.

* 

1. 서  론

최근 주택보급률 증가 및 부동산 경기 침체로 신

규 공동주택에 대한 관심은 증가하지 않고 있지만 

공동주택 입주자의 공동주택 품질에 대한 관심 및 

각종 환경 관련 민원은 증가하고 있다. 특히 바닥충

격음 및 공기 전달음과 관련된 민원은 지속적으로 

제기되고 있으며 법정 소송도 증가하고 있는 것으로 

알려져 있다. 이와 같은 배경에서 최근 바닥충격음 

분쟁과 관련된 현장에서의 바닥충격음 측정도 증가

하고 있다. 법정 소송이나 민원의 진행과정에서 감

정 시험 및 현장 성능 평가 등이 수행되는 경우 시

험 결과의 여부에 따라 민원인의 이해관계가 뒤바뀔 

수도 있다. 따라서, 바닥충격음 측정 결과에 대한 

신뢰성을 증가시키기 위한 노력이 필요하다. 
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바닥충격음 측정 방법 및 조건에 대한 연구에 있

어 손철봉 등(1)은 공동주택에서의 바닥충격음레벨 

분포에 대하여 연구하였으며, 박현구 등(2)은 공동주

택 현장 측정시 수음세대의 발코니확장에 따른 바닥

충격음 차단 성능 변화 및 측정 방법에 대하여 연구

하였다. 이상우(3)는 수음세대의 바닥면적 변화에 의

한 바닥충격음 레벨 변화를 연구하였다. 또한 주문기 

등(4)은 수음실의 저주파수 대역 충격음 레벨 분포 및 

수음 방법에 대하여 연구하였다. 이신영 등(5)은 표준 

시험동에서의 바닥충격음 측정위치에 대하여 조사한 

결과 마이크로폰 높이에 대한 검토를 제안하였다. 
오양기 등(6)의 연구에서도 바닥충격음 차단 구조의 

성능 측정시 경량 충격음에 대한 음장 보정 방법과 

마이크로폰 위치에 대한 세부적인 검토가 필요함을 

제안하였다. 
바닥충격음 측정과 관련하여 실내의 음장 분포 

및 측정점에 대한 연구가 수행되었으나 중량 충격음 

측정시 수음실의 잔향 시간 또는 흡음력 변화 등에 

의한 음장변화 영향에 대한 연구는 부족하다. 캐나

다 NRC 에서는 수음실의 용적 및 잔향 시간의 영

향을 연구(7)하였으나 국내에서는 수행되지 않았다. 
이 연구에서는 중량 충격음 측정시 수음실의 흡

음력 및 용적 변화에 대한 영향을 조사하여 중량 충

격음 측정시 수음실의 음장을 보정하는 방안을 제안

하고자 한다. 이를 위해 수음실의 음장 변화 적용이 

용이하고 바닥충격음 차단을 위한 슬래브 개선 구조

의 평가에 활용되는 잔향실에서 바닥충격음을 측정

하는 경우 수음실의 흡음력 변화에 의한 경량 및 중

량 충격음 레벨 변화를 조사하였다. 

2. 수음실 음장 변화

2.1 개요

잔향실의 흡음력 변화에 따른 바닥충격음 레벨 

변화를 조사하기 위하여 상하로 연결된 두 개의 잔

향실 중에서 수음실로 활용한 하부 잔향실의 음장을 

변화시켰다. 수음실 음장 변화를 위해 잔향실 내부 

5개 벽면과 바닥에 흡음재를 설치하였다. 저주파 대

역의 흡음 성능을 고려하여 Fig. 1에서와 같이 벽면

은 폴리에스테르 흡음재(두께 약 10 mm)를 잔향실 

벽면에서 400 mm 이격하여 전체 벽면에 설치하였

다. 잔향실 바닥에는 두께 50 mm 그라스 울을 바닥 

(a) No absorber   (b) 3 faces     (c) 6 faces   

Fig. 1 Installation of sound absorbers in receiving re-
verberation chamber

전체에 설치하였다. 
단계적으로 수음실의 음장을 변화시키기 위해 흡

음재를 4단계로 제거하면서 잔향 시간과 바닥충격음 

레벨을 측정하였다. 음장 조절 단계는 바닥 흡음재

를 제거한 경우(5 faces), 5개 벽면에 설치된 흡음재 

중에서 2면을 제거한 경우(3 faces)와 벽면 흡음재 4
면 제거(1 face)한 경우 그리고 흡음재가 설치되지 

않은 잔향실 조건을 대상으로 하였다. Fig. 1(a)는 

흡음재가 설치되지 않은 경우, Fig. 1(b)는 3개 벽면

에 흡음재가 설치된 경우를 나타낸 것이며, Fig. 1(c)
는 흡음재가 모두 설치된 경우를 나타낸 것이다. 

잔향실에서의 바닥충격음 음압 레벨 변화를 확인

하기 위하여 각 음장 변화 조건별로 잔향 시간, 경

량 충격음 및 중량 충격음을 측정하였다. 경량 및 

중량 충격음은 KS F 2810-1,2를 기준으로 하여 가

진점 5개소 수음점 5개소를 대상으로 실시하였다. 
측정 대상 바닥 구조는 150 mm두께의 콘크리트 슬

래브(마감구조 없음)를 대상으로 하였다. 충격원으로

는 표준 경량 충격원(tapping machine)과 표준 중량 

충격원(bang machine)을 활용하여 측정하였다. 뱅머

신은 측정 전후로 타이어 공기압을 비교한 결과 동

일한 것으로 확인하였으며, 타이어 공기압 등에 의

한 영향은 무시할 수 있는 것으로 판단하였다. 또한 

KS F 2810-2:2012 및 ISO 10140-5:2010(8)에 표준 중

량 충격원으로 포함된 고무공(rubber ball 또는 im-
pact ball)에 대하여도 음장 변화에 따른 충격음 레벨 

변화를 추가로 측정하였다. ISO에서는 고무공을 중

량 충격원으로 하는 현장에서의 바닥충격음 측정방

법(ISO/CD 16283-2(9))을 제정하고 있다.
바닥충격음 측정결과는 KS F 2810-1,2의 측정방

법에 따라 경량 충격음은 바닥충격음 레벨과 음장에 

따라 음압 레벨을 보정하는 표준화 바닥충격음 레벨 
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Fig. 2 Measurement results of reverberation time

및 규준화 바닥충격음 레벨을 산출하여 비교하였다. 
단일 수치 평가량은 KS F 2863-1,2에 따라 경량 

충격음은 역 A특성 가중 바닥충격음 레벨, 역 A특성 

가중 규준화 바닥충격음 레벨 및 역 A특성 가중 표

준화 바닥충격음 레벨을 산출하여 비교하였다. 중량 

충격음은 역 A특성 가중 바닥충격음 레벨을 단일 수

치 평가량으로 계산하여 각 조건별로 비교하였다. 현

재 중량 충격음은 잔향 시간이나 흡음력에 대한 보정

하지 않지만, 경량 충격음의 경우와 같이 규준화 및 

표준화 바닥충격음 레벨을 적용하여 보정방법에 따른 

중량 충격음 레벨 변화 정도를 검토하였다.

2.2 잔향 시간

하부 수음실의 흡음력을 단계별로 변화시켜 잔향 

시간을 측정하였다. 잔향 시간 측정은 무지향성 스

피커로 광대역 소음을 발생시킨 후 각 주파수 대역

별로 음에너지가 감쇄되는 패턴을 측정한 후 분석하

였다. 잔향 시간 측정은 B&K Pulse 시스템을 이용

하여 측정하였다. 
잔향 시간 측정 결과는 Fig. 2와 같다. Fig. 2에서

와 같이 잔향실 내부에 설치된 흡음재가 제거됨에 

따라 잔향 시간이 급격히 증가되는 것으로 나타났

다. 500 Hz 대역의 잔향 시간은 잔향실 6면에 흡음

재를 적용한 경우 0.36 s, 5면에 흡음재를 적용한 경

우는 0.43 s, 3면에 흡음재를 적용한 경우 0.67 s, 1
면에 적용한 경우 1.66 s 그리고 흡음재를 적용하지 

않은 경우 10.53 s로 나타났다. 일반적으로 잔향 시

간이 긴 경우는 반사음의 영향이 크게 작용하여 자

유음장 조건에서 전달되는 음압레벨 보다 큰 값을 

갖는 것으로 알려져 있다. 

Fig. 3 Reverberation time measured with rubber ball 
experiment

Fig. 3은 추가로 실시한 고무공(rubber ball) 충격

음의 수음실 음장 변화 영향 측정시 잔향 시간 변화 

결과를 나타낸 것이다. 고무공 충격음의 수음실 음

장 변화 실험은 경량 및 중량 충격음에 대한 실험 

이후 추가로 실시하였다. 고무공 충격음 측정시 음

장 변화는 잔향실 벽면 1면에 흡음재를 적용한 경

우를 생략하였다.   

3. 수음실 음장 변화시 바닥충격음 

레벨 변화

3.1 경량 충격음

경량 충격음(tapping machine) 측정 결과는 Figs.
4~6에 나타내었다. Fig. 4는 바닥충격음 레벨() 측

정결과를 나타낸 것으로, 모든 주파수 대역에서 음

장 변화에 따라 10 dB 이상의 음압 레벨 분포 범위

가 발생하는 것으로 나타났다. 경량 충격음의 경우 

수음실의 음장 보정 방법으로 수음실의 등가 흡음 

면적을 이용하는 규준화 바닥충격음 레벨과 잔향 시

간을 이용하는 표준화 바닥충격음 레벨이 KS F 
2810-1에 규정되어 있다. 규준화 및 표준화 바닥충

격음 레벨은 각각 식 (1), (2)를 사용하여 계산한다.


′  log


(1)

여기서, 
′ : 규준화 바닥충격음 레벨(dB)

  : 바닥충격음 레벨(dB)
 : 수음실의 등가 흡음 면적(m2)
 : 기준 등가 흡음 면적(m2,   m2)



Jeong Ho Jeong et al ; Floor Impact Sound Pressure Level Characteristics by the Change of ...

Transactions of the KSNVE, 23(3) : 274~281, 2013┃277

Fig. 4 Measurement results of impact sound pressure 
level of tapping sound

Fig. 5 Measurement results of normalized impact 
sound pressure level of tapping sound

Fig. 6 Measurement results of standardized impact 
sound pressure level of tapping sound


′  log


(2)

여기서, 
′ : 표준화 바닥충격음 레벨(dB)

  : 수음실의 잔향 시간(s)
 : 기준 잔향 시간(s,    s)

Table 1 Single number evaluation results of light-
weight impact sound pressure levels 

Tapping 
machine

Sound field condition
6 faces 5 faces 3 faces 1 face None

 66 dB 69 dB 70 dB 73 dB 81 dB 

′ 79 dB 79 dB 79 dB 78 dB 77 dB 

′ 71 dB 71 dB 70 dB 70 dB 68 dB

Fig. 5는 경량 충격음 측정결과에 수음실의 흡음

력을 보정하는 규준화 바닥충격음 레벨(′)을 나타

낸 것이다. Fig. 6은 표준화 바닥충격음 레벨(
′ )을 

나타낸 것이다. 
수음실의 음장에 따른 음압 레벨 보정을 실시한 

결과 Fig. 4의 결과보다 음압레벨 성능 분포 범위가 

감소되는 것으로 나타났다. 그러나 잔향 시간이 증

가됨에 따라 500 Hz 대역 보다 낮은 주파수 대역에

서는 규준화 음압 레벨이 증가되는 경향을 갖으며, 
500 Hz 보다 높은 주파수 대역에서는 규준화 음압 

레벨이 감소되는 것으로 나타났다. 
Fig. 6은 경량 충격음 레벨 측정결과에 기준 잔향 

시간(0.5 s)을 기준으로 보정하여 나타낸 표준화 바

닥충격음 레벨(′)을 나타낸 것이다. Fig. 5의 규

준화 바닥충격음 레벨 계산 결과와 유사한 경향을 

갖는 것으로 나타났으나, 표준화 바닥충격음 레벨이 

약 8 dB 정도 낮은 값을 갖는 것으로 나타났다. 
이상의 결과에서와 같이 경량 충격음 레벨은 수

음실의 잔향 시간 증가와 흡음력 감소에 따라 증가

되는 경향을 갖는 것으로 나타났으며, 반사음의 영

향을 고려한 규준화 및 표준화 바닥충격음 레벨을 

계산하는 경우 발생하는 음장에 의한 음압 레벨 차

이가 감소되는 것으로 나타났다.
Table 1은 경량 충격음 측정 결과에 대한 단일 수

치 평가량을 나타낸 것이다. 역 A특성 가중 바닥 

충격음 레벨(), 역 A특성 가중 규준화 바닥충

격음 레벨(′) 및 역 A특성 가중 표준화 바닥

충격음 레벨(′)을 각각 나타내었다

수음실 음장에 대한 영향을 보정하지 않은 역 A
특성 가중 바닥충격음 레벨은 음장 변화에 따른 최대 

15 dB의 음압 레벨 분포 범위가 나타났으나, 역 A특

성 가중 규준화, 표준화 바닥충격음 레벨은 음장 변

화에 따른 단일 수치 평가량 분포는 각각 2 dB, 3 dB 
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발생하는 것으로 나타났다. 일반적으로 입주 직전 

공동주택 현장에서 바닥충격음을 측정하는 경우 흡

음재를 설치하지 않은 조건과 유사한 경우는 드물기 

때문에 흡음재가 적용되지 않은 경우를 제외하면 단

일 수치 평가량 분포 범위가 모두 1 dB 이내 이므

로 KS F 2810-1에 규정된 음장 특성 보정 방법이 

유효한 것으로 나타났다.

3.2 중량 충격음

중량 충격음(bang machine)은 시간에 따른 변동

이 매우 크기 때문에 측정 시 수음실에서의 반사음 

영향이 적은 것으로 알려져 있다. KS F 2810-2와 

같은 중량 충격음 측정 표준에도 음장에 의한 음압 

레벨 보정 방법이 포함되어 있지 않다. 그러나 중량 

충격음 측정 방법에서 소음계 또는 측정기의 동특성

을 fast(1/8 s)로 설정하여 측정하고 측정시간 동안 

각 주파수 대역별 최대 음압레벨(max hold)을 측정

하도록 되어 있어 수음실에서 발생되는 반사음의 영

향을 받게 된다. 수음실 음장 변화에 따른 중량 충

격음 레벨()을 비교하기 위하여 잔향실에서의 

수음실 음장 변화에 따른 중량 충격음 특성 변화를 

비교하였다. 1/3 Oct. 밴드로 측정한 중량 충격음 

측정 결과는 Fig. 6에 나타내었다. 
Fig. 7에서와 같이 수음실 내의 흡음력이 감소됨

에 따라 중량 충격음 레벨이 증가되는 것으로 나타

났다. 중량 충격음 레벨이 크게 발생되는 100 Hz 이

하 대역의 경우 잔향 시간이 증가함에 따라 중량충

격음 레벨 증가량이 커지는 경향을 갖는 것으로 나

타났다. 
수음실 음장변화에 의한 각 주파수 대역음 중량

충격음 레벨 차이는 63 Hz 대역의 경우 약 7 dB의 

분포 범위를 갖는 것으로 나타났다. 이와 같은 수음

실 음장 변화에 의한 음압레벨 차이는 250 Hz 대역

에서 가장 크게 발생되었으며, 약 11 dB 이상 발생

되는 것으로 나타났다. 입주 전의 공동주택 현장에

서는 흡음재가 전혀 없는 조건과 같은 경우는 발생

하지 않으므로, 이 경우를 제외하더라도 63 Hz 대역 

1/3 Oct. 밴드 측정결과의 차이는 4 dB~5 dB 정도 

발생되는 것으로 나타났다. 
중량 충격음 측정 결과에 대한 단일 수치 평가량 

산출 결과는 Table 2에 나타내었다. 수음실의 음장 변

화에 따른 중량 충격음 단일 수치 평가량의 차이는 

Fig. 7 Measurement results of impact sound pressure 
level of bang machine sound in 1/3 Oct. band

Table 2 Single number evaluation results of bang 
machine impact sound pressure levels

Bang 
machine 

Sound field condition

6 faces 5 faces 3 faces 1 faces None

 46 dB 46 dB 47 dB 50 dB 53 dB 

 48 dB 48 dB 51 dB 53 dB 60 dB

 41 dB 41 dB 41 dB 41 dB 38 dB

최대 7 dB까지 발생되는 것으로 나타났다. 일반적인 

공동주택의 입주 전 조건에서는 흡음재가 적용되지 

않은 조건과 가까운 음장이 형성되는 경우는 드물

다. 흡음재가 적용되지 않은 조건에서 측정된 결과

를 제외하더라도 수음실의 음장 조건에 따라 4 dB
의 단일 수치 평가량 차이가 발생되는 것으로 나타

났다. 이와 같은 결과는 수음실의 잔향 시간 및 흡

음력의 변화에 의해 중량 충격음도 영향을 받는 것

을 의미한다. 따라서 중량 충격음을 측정하는 경우 

수음실의 음장 보정이 필요함을 알 수 있다. 
중량 충격음 측정결과에 대한 수음실 음장 보정

방법을 비교하기 위해 ISO 16032(10)에 규정되어 있

는 규준화 및 표준화 최대 음압 레벨을 중량 충격음 

단일 수치 평가량에 적용하여 Table 2에 함께 표시

하였다. 수음실 흡음력을 보정하는 경우의 단일 수

치 평가량은 역 A특성 가중 규준화 최대 음압 레

벨, 잔향 시간을 기준으로 보정하는 방법은 역 A특

성 가중 표준화 최대 음압 레벨로 표현할 수 있다. 
흡음력을 계산하여 수음실의 음장을 보정한 규준

화 최대 음압 레벨(′)의 경우 음장 변화에 
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따라 단일 수치 평가량(′)의 분포 범위가 

더 크게 나타났다. 이는 규준화 바닥충격음 레벨 계

산시 적용하는 기준 등가 흡음력(   m2)과 각 

측정 단계별 등가 흡음력의 차이가 기준 등가 흡음

력을 기준으로 차이가 크게 발생되었기 때문으로 판

단된다. 잔향 시간으로 음장을 보정하는 표준화 최

대 음압 레벨(′)의 경우 단일 수치 평가량

(′)의 분포 범위는 3 dB로 감소되었으며, 
흡음재를 적용하지 않은 경우를 제외하며 동일한 

단일 수치 평가량을 갖는 것으로 나타났다. 표준화 

최대 음압 레벨이 흡음재를 적용하지 않은 경우 더 

낮게 나타났는데, 이는 흡음재를 적용하지 않은 잔

향실 조건의 잔향 시간이 흡음재를 적용한 경우 보

다 길게 나타나 상대적으로 식 (2)의 보정항 값이 

크게 적용되었기 때문으로 판단된다. 표준화 최대 

음압 레벨 단일 수치 평가량을 역 A특성 가중 바

닥충격음 레벨() 단일 수치 평가량과 비

교할 경우 약 5 dB 정도의 차가 발생하는 것으로 

나타났다. 

3.3 고무공 충격음

실제 공동주택에서 발생되는 충격음과 유사한 특

성을 갖는 것으로 알려진 고무공 충격원(rubber 
ball)을 대상으로 수음실 음장 변화에 대한 영향을 

추가로 조사하였다(11,12). 고무공 충격음의 수음실 음

장 변화에 대한 실험도 뱅머신을 이용한 경우와 동

일한 잔향실에서 측정하였다. 측정 결과는 Fig. 8에 

나타내었다. 
고무공 충격음에 대한 실험 결과도 뱅머신을 이

용한 중량 충격음 측정 결과와 같이 수음실의 음장

변화에 따라 측정 대상 주파수 대역 전체에서 레벨

이 변화되는 것으로 나타났다. 63 Hz 대역의 경우 

흡음재가 적용되지 않은 경우와 흡음재를 6면에 적

용한 경우의 레벨 차는 7.9 dB로 나타났다. 고무공 

충격원의 경우 200 Hz 대역에서 가장 큰 12.7 dB 
레벨 차를 갖는 것으로 나타났다. 

Table 3은 고무공 충격음 측정결과에 대한 단일 

수치 평가량이다. Table 3에서와 같이 수음실 음장 

변화에 의해 고무공 충격음은 최대 12 dB의 차이가 

발생되는 것으로 나타났다. 이는 뱅머신을 이용한 

중량 충격음의 경우보다 더 큰 레벨 차이다. 
고무공 충격음의 경우도 수음실의 음장 보정 방

Fig. 8 Measurement results of impact sound pressure 
level of rubber ball sound in 1/3 Oct. band 

Table 3 Single number evaluation results of rubber 
ball impact sound pressure levels

Rubber 
ball 

Sound field condition

6 faces 5 faces 3 faces 1 faces None

 46 dB 48 dB 49 dB - 58 dB 

 39 dB 41 dB 44 dB - 64 dB

 49 dB 49 dB 48 dB - 45 dB

법을 비교하기 위해 규준화 및 표준화 최대 음압 레

벨을 적용한 단일 수치 평가량을 계산하여 Table 3
에 함께 나타내었다. 

역 A특성 가중 규준화 최대 음압 레벨(′)
의 경우 분포 범위가 25 dB로 증가하여 중량 충격

음에 대한 음장 보정 방법으로 적용하기 위해서는 

실제 공동주택에서의 연구 결과 등을 종합적인 검토

가 필요할 것으로 판단된다. 역 A특성 가중 표준화 

바닥충격음 레벨(′)의 분포 범위는 4 dB
로 역 A특성 가장 바닥충격음 레벨()의 

분포 범위 12 dB 보다 감소되는 것으로 나타났다. 
또한 표준화 최대 음압 레벨을 적용한 경우 고무공 

충격음의 절대값의 차도 크게 발생하지 않는 것으로 

나타났다. 향후 위에서 검토한 음장 보정 방법과 함

께 NRC에서 제안한 방법 등에 대한 검토도 필요한 

것으로 판단된다. 

4. 토의 및 결론

최근 바닥충격음 관련 민원이 지속되고 있으며, 
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현장 및 인정 시험실 등에서의 정확하고 신뢰도 높

은 바닥충격음 측정 결과를 얻기 위한 측정 방법에 

대한 검토가 필요하다. 이 연구에서는 수음실의 음

장 변화에 따른 바닥충격음 레벨 변화를 바닥충격음 

차단 성능 개선을 위한 슬래브 구조 개발시 활용되

는 잔향실에서 측정하였다. 바닥충격음 측정은 150
mm 두께의 콘크리트 슬래브가 설치된 상하로 연결

된 잔향실에서 실시하였다. 수음실의 음장 변화를 

위해 벽면 및 바닥에 흡음재를 적용하고 단계적으로 

흡음재를 제거하면서 각 단계별로 잔향 시간과 바닥

충격음을 측정하였다. 
경량 충격음 측정 및 분석 결과 음장 변화에 따라 

바닥충격음 레벨은 크게 변화되는 것으로 나타났다. 
수음실의 반사음에 의한 음압 레벨 증가를 등가 흡음 

면적 및 잔향 시간으로 보정한 규준화, 표준화 바닥

충격음 레벨 분석 결과, 음장의 변화에 따른 음압 레

벨 차이가 줄어드는 것으로 나타났다. 경량 충격음은 

정상 소음과 유사하여 수음실의 음장 변화에 따른 음

압을 보정하는 방법이 이론적으로는 물론 실제 실험 

결과에서도 적합한 것으로 확인되었다.
중량 충격음의 경우 뱅머신 및 고무공 가진에 

의한 충격음 특성을 갖기 때문에 잔향실의 경우 

수음실의 음장 변화가 음압 레벨에 미치는 영향은 

작은 것으로 알려져 있었다. 그러나 실제 음장을 

변화시키고 동일한 조건에서 중량 충격음을 측정

한 결과 단일 수치 평가량이 충격원 별로 최대 7
dB(뱅머신), 12 dB(고무공) 차이가 발생하는 것으

로 나타났다. 
잔향실에서의 수음실의 음장 변화에 따라 중량 

충격음 레벨 차가 발생한 이유는 다음과 같은 이유

로 판단된다. 첫째 중량 충격음 측정 시 소음계 및 

측정기의 동특성을 fast로 설정하는데 이는 짧은 시

간이지만 1/8 s 간격으로 등가 소음도를 측정하는 

의미이기 때문에 수음실에서의 반사음의 영향을 받

는 것으로 판단된다. 두 번째로는 각 주파수 대역별 

중량 충격음 측정값은 측정 시간 동안의 각 주파수 

대역별 최대 값을 측정하기 때문에 수음실에서 발생

되는 반사음의 영향을 받는 것으로 판단된다. 
중량 충격음에 대하여 수음실 음장 특성을 보정

하기 위한 추가적인 방법이 필요하다. 규준화 및 표

준화 최대 음압 레벨을 계산하여 비교한 결과 규준

화 바닥충격음 레벨의 분포 범위는 증가되는 것으로 

나타났다. 표준화 최대 음압 레벨을 적용하는 경우 

분포 범위는 감소하였으며 절대값의 차와 실제 공동

주택에서의 잔향 시간 및 흡음력의 영향 등을 고려

하여 종합적인 관점에서 검토할 필요할 것으로 판단

된다. 향후 음장 보정 방법에 대하여 검토할 경우 

캐나다 NRC에서 제안한 보정방법에 대한 검토도 

필요할 것으로 판단된다.
이를 위해서는 실제 공동주택 내부의 음장 상태

(잔향 시간 등)에 대한 기준이 설정되어야한다. 향후 

공동주택의 잔향 시간 표준화 및 실제 공동주택에서

의 음장 변화에 따른 중량 충격음 레벨 변화 등에 

대한 연구가 필요하다.
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