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요   약

세계 주요 국가들은 력수요 증가, 환경오염 등의 문제를 해결하기 해 자국의 력망을 스마트그리드로 변경하

기 한 노력을 기울이고 있다. 국내에서도 스마트그리드 도입을 한 다방면의 연구가 진행되고 있다. 그러나 양방향 

통신을 용한 스마트그리드에는 기존 IT에 존재하는 사이버 이 용되어, 국가  차원에서 사회  경제  혼란

을 야기할 수 있는 사이버 테러의 험도 증가하고 있다. 이러한 사이버 공격에 응하기 해 사이버 침해사고 발생 

시 이에 한 조사와 이를 분석하고 재발 방지를 한 노력이 필수 이다. 침해사고에 응하기 한 디지털 증거 수

집에 한 연구는 그간 꾸 히 진행되고 있으나 스마트그리드 환경에 합한 디지털 증거 수집 방안에 한 연구는 아

직까지 미흡하다. 본 논문에서는 스마트그리드 환경에서 필요한 증거 수집 요구사항과 기존까지 연구된 디지털 증거 

수집 방안을 분석하여 스마트그리드 환경에 합한 디지털 증거 수집 기법에 해 제안한다.

ABSTRACT

Considerable number of major countries have put great efforts to leverage the efficiency of power consumption using Smart 

Grid in order to resolve the critical issues with drastical growing demands regarding electricity, the crisis of environmental 

pollution and so on. There has been increasing number of researches to construct Smart Grid in Korea as well. The threats 

of cyber terror attacks which might cause national crisises in terms of economy and society have been climbing up because 

of the fact that Smart Grid employs bi-directional communications embedding the cyber threats from existing/legacy 

communication networks. Consequently, it is required to build concrete response processes including investigation and analysis 

on cyber breaches into Smart Grid. However, the digital evidence acquisition techniques do not suffice to be deployed in Smart 

Grid systems despite of the fact that the techniques, against cyber breaches into well-known networks, have been studied in 

plenty of time. This work proposes a novel digital evidence acquisition scheme appropriate to Smart Grid systems through 

intensive investigation of the evidence acquisition requirements in Smart Grid and the historical evidence acquisition methods.
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의미

원본 

유지성

- 디지털 증거가 최 로 생성된 것이 매체의 

변화에도 불구하고 그 내용이 변함이 없어야 

함[9]

진정성

- 제출된 증거가 장, 수집과정에서 오류가 

없으며, 특정한 사람의 행 의 결과가 정확

히 표 되었고 그로 인해 생성된 자료인 것

임을 인정되어야 함[10]

무결성

- 디지털 증거가 다른 증거와 달리 변경, 훼손

이 용이하므로, 최 의 장된 매체에서 법

정에 제출되기 까지 변경이나 훼손이 없었다

는 을 입증해야 함[11]

신뢰성

- 수집  분석 차에 용된 과학  원리 

는 이론의 신뢰성, 그 원리 는 이론을 구

한 기술의 신뢰성, 기술 용의 구체  타

당성이 증명되어야 함[9]

문

법칙의 

용

- 사실인정의 기 가 되는 경험  사실을 경험

자 자신이 직  법원에 진술하지 않고 다른 

형태에 의하여 간 으로 보고가 되었음이 

확인되어야 함[9]

[표 1] 법  증거 능력을 갖추기 한 필요 요소I. 서  론

스마트그리드 환경은 기존 일방향의 폐쇄  력망 

운 에서 정보 통신 기술을 용하여 양방향 통신을 

통해 에 지 소비를 보다 효율 으로 리할 수 있도

록 해 다. 그러나 양방향 통신으로 인해 기존 통신 

기술에 존재하는 보안 취약  역시 력망에 용되어 

력망을 상으로 한 사이버 침해사고가 발생할 수 

있다. 이는 국가기반시설을 상으로 하는 공격으로 

규모 정 과 같은 결과를 가져올 수 있어 사이버 테

러의 첫 번째 목표로 스마트그리드가 부상하고 있다. 

이에 각 국에서는 스마트그리드 보안 연구를 활발히 

진행하고 있다. 사이버 침해사고가 발생할 경우, 기본

인 사고 응 활동 이외에도 사고 발생 원인을 조사

하고 취약 을 확인하여 재발 방지를 한 노력이 필

수 이다. 이러한 사고 원인 조사  재발방지를 해

서는 법  신뢰성을 확보할 수 있는 디지털 증거 수집 

기술이 필수 이다. 따라서 스마트그리드 보안 연구에

서도 디지털 증거 수집을 통한 사고분석에 한 연구

가 진행되고 있다. 

SCADA 환경에서 포 식을 한 환경  구조에 

한 연구가 진행되었으며[1], PCS(Process 

Control System) 는 SCADA(Supervisory 

Control and Data Acquisition) 환경에서 

EnCase를 이용한 증거 수집 과정에 한 연구가 진

행되었다[2]. 한, SCADA 환경에서 포 식을 한 

요구사항에 한 연구도 진행되었으며[3][4], 온라인 

역의 디지털 증거의 가용성을 높이기 한 발명[5], 

메시지 변조 코드를 활용하여 효율 인 디지털 증거 

수집이 가능한 방안이 연구되었다[6]. 마지막으로 

TTP(Trusted Third Party)를 이용하여 디지털 

증거의 법  신뢰성을 향상시키고 가용성을 제공할 수 

있는 방안이 연구되었다[7]. 그러나 이러한 연구  

디지털 증거 수집 기법에 한 연구는 스마트그리드 

환경에서 용하기 어렵거나 법  신뢰성 확보에 해 

고려하지 않은 측면이 있다.

이에 본 논문에서는 기존 디지털 증거 수집 기법을 

활용하면서 스마트그리드 환경에서 용가능하며, 법

 증거 능력을 충분히 갖출 수 있는 디지털 증거 수

집 기법  방법을 제안한다. 더 나아가, 증거 수집 담

당자 는 증거 수집도구의 신뢰성에 의존하지 않는 

디지털 증거 수집 방안을 제안함으로써, 향후 수많은 

기기들로 구축되는 스마트그리드 환경에서 법  신뢰

성을 확보하는 동시에 자동화된 원격 수집 방안 연구

에 기 가 될 것으로 기 된다.

본 논문의 구성은 2장에서 스마트그리드 련 환경 

분석과 기존 디지털 증거 수집 방안에 해 분석하고, 

3장에서는 스마트그리드 환경에 합한 디지털 증거 

수집 기법을 제안한다. 이어, 4장에서는 제안한 디지

털 증거 수집 기법의 타당성을 분석, 평가하고 5장에

서 결론을 맺는다.

II. 배경  련 연구

2.1 디지털 증거 수집 요구사항

디지털 증거는 자  증거, 기록,  기

록, 컴퓨터 련 증거, 컴퓨터 자 기록 등 의 용어로 

표 되기도 한다[8]. 디지털 증거가 법  증거 능력의 

요건을 갖추기 해서는 [표 1]과 같이 원본 유지성, 

진정성, 무결성, 신뢰성, 문법칙의 용을 보장해야 

한다. 이 에서 문법칙의 용은 사람의 진술에 

해 법원에 진술하지 않더라도 다른 형태로 확인되어야 

함을 의미하는 것으로 본 수집 기법에서는 증거수집도

구를 통해 직  증거를 수집하고 있으므로 고려 상

이 아니다.

스마트그리드 환경에서는 력 서비스 특성상 최우

선 으로 요구되는 사항은 지속 인 서비스 제공을 보

장하는 가용성이다[3][4]. 한, 다수의 시스템들이 

물리 으로 가정 는 빌딩 등에 설치되어 외부에 노
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특성 설명

가용성 보장

침해사고 조사를 해 임의로 시스템을 

종료시키거나 네트워크 연결을 차단시킬 

수 없으므로, 원본 유지성, 무결성을 보

장하면서 동시에 시스템의 가용성을 만

족시키는 증거 수집이 가능해야 한다.

확장성 고려

스마트그리드 기기는 국 각지에 리 

보 되어 이용될 수 있다. 따라서 충분

히 숙련된 문 증거 수집가가 빠른 시

간에 도달할 수 없는 문제가 있다. 이를 

해 증거 수집 권한을 많은 담당자에게 

부여한다면 디지털 증거 수집 담당자의 

신뢰 문제가 낮아질 수 있다. 따라서 증

거 수집 담당자의 신뢰도에 의존하지 않

거나 원격 증거 수집 등 확장성을 고려

하는 증거 수집이 가능해야 한다.

다양한 

랫폼 고려

스마트그리드 기기는 제조사에 따라 다

양한 랫폼이 존재한다. 한, 사양

의 기기에서도 사고 조사를 진행해야 하

므로, 이 을 모두 고려하여 증거수집

도구가 다양한 환경을 지원할 수 있도록 

해야 한다.

[표 2] 스마트그리드 환경에서 디지털 증거 수집 요구사항

출되고 다양한 장소에 설치되어 운  되고 있는 특징

이 있다[2]. 스마트그리드 유틸리티 역에 존재하는 

시스템들의 경우, 고사양의 서버 시스템들이 부분이

며 이에 반해 필드 역에 존재하는 시스템들의 경우

는 사양의 임베디드 시스템이 부분이다. 특히, 

사양의 임베디드 시스템의 경우 제조사에 따라 

RTOS, Non-RTOS, 펌웨어 형태의 다양한 랫폼 

기반을 이용한다[3][4].

이와 같은 스마트그리드 환경의 특성으로 인해 스

마트그리드 환경에서 발생하는 침해사고 조사를 한 

디지털 증거 수집은 다음 [표 2]와 같은 특성을 만족

해야 한다.

2.2 기존 연구 분석

T.Kilpatrick 등이 제안한 논문에서는 SCADA 

환경에서 네트워크 포 식을 해 사 에 포 식 에이

트를 별도 서버로 구성하여 트래픽 정보를 가공하

여, DB역할을 하는 데이터 장소에 수집하고 수집한 

데이터에서 디지털 증거를 분석하는 방법을 제안하

다[1]. 제안한 방법은 가용성, 확장성, 다양한 랫폼 

기반에서의 증거 수집은 가능하나 원본 유지성, 무결

성 보장을 고려하지 않았다. 한 포 식 에이 트와 

데이터 장소가 오류 는 의도되지 않은 동작으로 인

한 진정성 보장이 어렵다.

Regis Friend Cassidy 등이 제안한 논문에서는 

PCS 환경에서 EnCase 포 식 툴을 이용한 원격 포

식 방법에 해 제안하 다[2]. 제안한 방법을 이용

하여 가용성, 무결성은 보장할 수 있으나, EnCase에

서 지원되지 않는 제품의 사용이 불가능하다. 한, 

EnCase 제품이 먼  신뢰되어야 하므로 진정성, 신

뢰성이 보장되지 않는다.

한국 자통신연구원에서 2009년 출원한 특허인 

“증거 데이터 수집 장치  그 방법”에서는 장매체를 

확보하기 어려운 인터넷 상의 웹 데이터, 기업 DB 쿼

리를 통해 얻은 온라인 데이터 혹은 정보통신 공간상

에서 수집된 온라인 데이터 등의 무결성을 보장하기 

해 타임스탬  기능과 스크린캡쳐 기능을 이용하여 

해당 시  데이터 증거의 원본성  유효성을 확보하

는 방법을 제안했다[5]. 제안하는 방법을 이용할 경

우, 가용성, 확장성을 보장할 수 있다. 그러나 다양한 

랫폼 환경에서는 고려하지 않았다.

디지털 증거 수집 과정에서 개선된 디지털 증거의 

무결성 보장 방안으로 공개키 기반구조의 공증 방식과 

변조 탐지 코드 사용 방식을 선택 으로 사용하는 방

안이 연구되었다[6]. 이 방식의 경우, 행 수집 방법

에 비해 공개키 기반의 공증 방식과 변조 탐지 코드 

사용 방식을 히 사용하여 디지털 증거의 무결성을 

보장받음과 동시에 불필요한 차 이행으로 인한 비

용, 시간 부담을 감소시켜 확장성을 만족할 수 있다. 

그러나 가용성과 다양한 랫폼 환경에 한 개선 사

항은 고려되지 않았다.

디지털 증거 수집과 련하여  다른 연구로 디지

털 컴퓨  환경의 디지털 증거화를 한 침해 데이터 

보증 메커니즘이 있다[7]. 이 연구에서는 TTP를 이

용하여, 행 방식에 비해 법  신뢰성을 높이고 증거 

리를 체계 으로 함으로써, 가용성을 제공한다. 그

러나 확장성과 다양한 랫폼 환경에 한 개선 사항

은 고려되지 않았다.

기존 연구에서는 법  신뢰성을 갖출 수 있는 모든 

요구사항과 스마트그리드 환경에 존재하는 요구사항

을 모두 만족하는 경우는 없다. 특히, 신뢰성의 경우 

증거 수집도구의 신뢰성에 기반하고 있다는 특징이 있

다. 따라서 본 논문에서는 스마트그리드 환경에서의 

요구사항과 법  신뢰성을 모두 보장하며, 증거 수집

과정에서 데이터의 변조 는 노출을 최소화 할 수 

있도록 암호화 하는 방안을 제안한다.
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[그림 1] 제안하는 증거 수집 기법의 시스템 구성도 [그림 2] 디지털 증거 수집 비 단계 수행 차

III. 제안하는 기법

3.1 시스템 구성

본 논문에서 제안하는 기법의 시스템 구성은 [그림 

1]과 같다.

사고분석 상 시스템은 디지털 증거를 수집해야 

할 상을 의미한다. 공증기 은 디지털 증거의 신뢰

성을 보증할 수 있도록 신뢰된 기 을 의미하며, 수사 

기 은 디지털 수집, 분석을 담당하는 기 으로 검

찰청이 해당될 수 있다.

공증기 은 스마트그리드 환경에 새로운 기기가 도

입될 경우, 해당 기기로부터 증거 데이터를 수집할 수 

있도록 공증에이 트를 업데이트하며, 공증에이 트

의 암호모듈과 주요 기능이 문제없이 동작할 수 있도

록 리하는 역할을 수행한다. 정기 인 취약  검 

상태 검을 수행해야 한다, 한, 공증에이 트가 증

거 수집 시 생성하는 련 정보를 공증 서버에 장하

고 공증에이 트가 사용할 랜덤키를 생성해서 송해

주며, 증거 분석 시에는 랜덤 키를 분석 도구에게 

달하여 복호화 할 수 있도록 해 다. 공증 서버에 

장되는 수집 정보, 랜덤키, 서명값은 무결성 검증에 

이용된다.

공증에이 트는 사 에 공증기 으로부터 인증 받

은 S/W 는 H/W가 될 수 있으며, S/W로 구성할 

경우 증거 수집 도구에 설치하도록 한다, 공증 에이

트는 국 수사기 에 배치하고 공증기 에서 안 하

게 리한다. 공증에이 트는 사고분석 상 시스템으

로부터 디지털 원본을 수신하여 이에 한 무결성 값 

생성, 암호화를 담당한다.

증거 수집 도구는 공증에이 트가 달하는 암호화

된 데이터를 수집하여 분석가에게 달하는 역할을 담

당한다. 기존 수집 도구를 그 로 이용하거나, 암호화 

데이터를 장하고 분석 도구까지 달해  수 있는 

별도의 도구를 개발할 수도 있다. 

3.2 증거 수집 차

3.2.1 증거 수집 비 단계

침해사고 조사를 해 상 시스템이 결정되면 증거 

수집가는 공증에이 트, 증거 수집도구를 수령 받고 

장으로 출동한다. 장에 도착한 후, 상 시스템에 

공증에이 트를 연결하고 공증에이 트와 증거 수집도

구를 연결한다. 이후 수행 과정은 [그림 2]와 같다.

① 증거 수집가는 증거 수집도구에 아이디/패스워

드 기반의 사용자 인증을 수행

② 증거 수집도구는 공증에이 트에 증거 수집가 

사용자 정보를 이용하여 로그인 수행

③ 공증에이 트는 증거 수집도구와 연결이 성공하

면 공증서버와 상호인증을 수행함

(PKI 기반의 인증서를 통해 상호 인증을 수행

하며 이후에는 SSL, TLS, 는 이와 유사한 

암호화 통신 수행)

④ 증거 수집가는 [표 3]과 같은 내용을 포함하는 

수집정보 를 작성

⑤ 증거 수집도구는 수집정보와 수집요청 메시지를 

공증에이 트에 송

⑥ 공증에이 트는 수집정보와 수집요청 메시지를 

공증서버에 송

⑦ 공증서버는 랜덤키 를 생성하여 수집정보와 

함께 장

(랜덤키 생성 시, Hash_DRBG, HM-

AC_DRBG, CTR_DRBG 는 이와 유사한 
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(수집정보)

수집 사건 식별 번호

수집 시작 일시

수집 사건 상 시스템 명

수집 시스템 종류( 랫폼, 제조사) 

증거 수집가 명

수집 도구 ID

상 시스템 담당자 는 리자 명

기타 참고 사항

[표 3] 수집정보 내용

상시스템 공증에이 트 증거 수집도구

③  → ④   생성, 장

⑤,⑥    →   장

③  → ④   생성, 장

⑤,⑥    →   장

⋯ ⋯ ⋯

③   → ④    생성, 장

⑤,⑥    →   장

[표 4] 상시스템으로부터 증거 수집도구까지 증거 데이터 

흐름

[그림 3] 디지털 증거 수집 단계 수행 차

강도의 난수 발생기를 이용)

⑧ 공증서버는 와 수집허용 메시지를 공증에이

트에 달

⑨ 공증에이 트는 송받은 랜덤키를 안 하게 장

⑩ 공증에이 트는 수집허용메시지를 증거 수집도

구에 송

와 같은 차가 완료되면, 증거 수집을 한 비 

단계는 종료된다. 각 단계에서 정상 인 동작이 이루

어지지 않은 경우 모든 단계는 단되고, 에러메시지

를 증거 수집가에게 달한다.

3.2.2 증거 수집 단계

증거 수집 비가 완료되면 실제로 증거를 수집하

는 증거 수집 단계를 수행한다. 증거 수집 단계는 [그

림 3]과 같은 차로 수행된다.

① 증거 수집도구는 공증에이 트에게 증거 데이터

를 요청

② 공증에이 트는 상시스템에게 증거 데이터를 

요청

③ 상시스템은 증거 데이터 원본을 블록 단 로 

송(⋯ )

④ 공증에이 트는 송받은 블록에 해 해시값 

을 생성하고 해시값을 장

(해시 함수는 SHA-256 는 이와 유사한 강

도의 암호학  해시 함수를 이용)

⑤ 공증에이 트는 송받은 블록에 해 비단계

에서 공증서버로부터 수신한 랜덤키 rk로 암호

화를 수행하여 생성 후,  삭제

⑥ 공증에이 트는 생성한 암호화 데이터 

를 증거 수집도구에게 송

⑦ 모든 원본데이터를 송할때 까지 [표 4]와 같

이 ③～⑥ 단계를 반복

⑧ 공증에이 트는 장된 해시값들과 사건정보 

를 이용하여 검증값 를 생성하고 에 해 

서명

 ⋯   

( 자서명은 ECDSA, EC-KCDSA, 는 이

와 유사한 암호강도를 갖는 자서명 이용)

⑨ 공증에이 트는 자신의 개인키로 서명된 검증값

( )을 공증서버에 송

와 같은 차 로 증거 데이터를 수집하며, 각 단

계에서 정상 인 동작이 이루어지지 않을 경우, 모든 

단계는 단되고 에러메시지를 증거 수집가에게 달

한다. 이 과정이 정상 으로 종료될 경우, 공증에이

트는 랜덤키 를 삭제하고 기 상태로 안 하게 되

돌아간다.
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[그림 4] 데이터의 증거 분석을 한 복호화 수행 차

[그림 5] 데이터 무결성 검증 수행 차

3.2.3 증거 분석  무결성 검증 단계

증거 수집이 종료되고 증거 분석을 해서 증거 분

석가는 증거 수집가로부터 인계받은 증거 수집도구를 

분석도구와 연결한다. 이 후, 실제 디지털 증거 분석

을 한 데이터 복호화 과정은 [그림 4]와 같다.

① 증거분석가는 분석도구에 아이디/패스워드 기반

의 사용자 인증을 통해 로그인

② 분석도구와 공증서버는 서로가 정당한 기기임을 

확인하는 상호인증 수행

(PKI 기반의 인증서를 통해 상호 인증을 수행

하며 이후에는 SSL, TLS, 는 이와 유사한 

암호화 통신 수행)

③ 분석도구는 증거 수집도구에게 데이터 요청

④ 증거 수집도구는 수집정보, 암호화된 데이터를 

분석도구에 송

⑤ 분석도구는 수신한 수집정보와 랜덤키 요청메시

지를 공증서버에 송

⑥ 공증서버는 수집정보에 해당하는 랜덤키를 분석

도구에 송

⑦ 분석도구는 수신한 암호화된 데이터와 랜덤키를 

이용하여 증거 데이터 원본 획득

⑧ 증거분석가는 분석도구를 이용하여 증거 데이터 

원본의 분석을 시작

암호화된 디지털 증거를 복호화 하여, 원본 상태에

서 분석을 시작할 수 있다. 분석을 시작하기  필요

에 따라 무결성 검증을 먼  수행한 후, 분석을 시작

할 수 있다. 무결성 검증을 한 방법은 송받은 검

증값과 복호화 한 원본에 해 검증값을 생성하여 이 

두 값을 비교하여 간단히 수행할 수 있다. 사법기 의 

요청에 따라 외부 기 에서 무결성을 검증할 경우 [그

림 5]와 같은 차를 통해 무결성 보증이 가능하다.

① 복호화한 원본 데이터로부터 각 블록 별 해시 값

을 생성

⋯ → ⋯

② 생성한 해시값들을 이용하여 검증값  생성

    ⋯   

③ 수집정보 와 , 검증요청 메시지를 공증서버

에 송

④ 공증기 은 공증에이 트가 생성한  에

서 서명을 검증

⑤ 공증기 은 공증에이 트가 서명한 와 수사기

이 송한 가 일치하는지 확인

⑥ 일치하면 무결성이 확인되었음을, 일치하지 않

으면 무결성이 깨어졌음을 수사기 에 알림

IV. 제안한 증거 수집 기법 분석

4.1 제안한 기법의 분석 방법

제안한 증거 수집 기법은 기존 디지털 증거 수집 기

법을 활용하면서 법  신뢰성을 확보할 수 있도록 앞

에서 제시한 원본 유지성, 진정성, 무결성, 신뢰성을 

만족할 수 있어야 한다. 이와 같은 요구사항을 만족하

지 못할 경우 법  효력을 가질 수 없으며 증거 수집

을 통해 나온 어떠한 결과에 해서도 신뢰성을 확보

할 수 없다. 한, 앞에서 제시한 스마트그리드 환경
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의 요구사항인 가용성 제공, 확장성 만족, 다양한 

랫폼에서 용 가능한 증거 수집 차임을 평가해야 

한다. 한, 추가 으로 수집도구 는 증거 수집 담

당자의 신뢰성에 의존하는지 평가해야 한다. 증거 수

집도구 는 증거 수집 담당자의 악의 인 행 로 인

해 증거 데이터의 신뢰도가 훼손될 수 있으므로, 증거 

수집도구나 증거 수집담당자에게 으로 의존하지 

않는지 평가한다.

와 같은 평가 요구사항을 각 항목별로 분석하여 

제안한 증거 수집 기법의 타당성을 설명하고 앞에서 

제시한 행 증거 수집 기법과 제안되었던 방식들과 

비교 분석하도록 한다.

4.2 제안한 증거 수집 기법 분석

4.2.1 원본 유지성

제안한 기법은 가용성을 보장하는 방식으로 시스템

을 종료하고 물리 으로 디지털 데이터의 원본이 되는 

장장치의 획득은 수행하지 않는다. 그러나, 데이터 

원본을 공증에이 트에서 수집하는 동시에 해시값을 

생성하고 암호화를 수행한다. 공증에이 트는 공증기

에서 검증된 것으로 데이터 원본을 수집하는 과정을 

신뢰할 수 있고, 정상 인 암호 알고리즘을 이용하고 

있음을 신뢰한다. 따라서 정당한 방식으로 원본 데이

터를 암호화하고 서명한 데이터는 복호화 시, 원본과 

동일한 데이터가 생성되므로 원본은 유지되었음을 확

인할 수 있다. 

4.2.2 진정성

제안한 방식에서는 공증기 이 존재함에 따라 공증

에이 트가 수행하는 검증값 생성, 암호화 과정은 신

뢰할 수 있다고 가정한다. 즉, 공증기  는 공증기

에서 생성하는 검증값, 암호화된 데이터는 과학 으

로 정당하게 생성되었음을 신뢰할 수 있으며, 복호화

한 데이터를 이용한 검증값이 공증에이 트가 생성한 

검증값과 동일한 경우, 이를 신뢰할 수 있다. 따라서 

제안한 방식에서 증거 수집 과정은 증거 데이터의 진

정성 확보가 가능하다.  

4.2.3 무결성

제안한 방식에서 무결성이 훼손되었을 경우, 검증

값 비교 과정에서 이를 확인할 수 있다. 즉 원본데이

터  하나인 에 조 는 변조 되어 ′이 되었

을 경우, ′ 가 생성되어 최종 검증값은 

  ⋯ ′  ⋯    로 실제 검증값 

와는 다른 값이 생성된다. 검증된 공증에이 트가 

생성한 검증값 는 신뢰할 수 있으므로 복호화 후, 

분석한 데이터의 검증값이 공증에이 트가 생성한 검

증값 와 일치한다면 무결성이 보장되었음을 확인할 

수 있다.

4.2.4 신뢰성

공증에이 트는 공증기 에서 검증된 암호 알고리

즘, 해시값 생성 알고리즘을 사용하여 과학 으로 정

당함을 검증할 수 있다. 공증기 은 공증에이 트에서 

동작하는 어 리 이션의 취약  검을 수시로 진행

하고 새로운 기기 도입으로 인한 업데이트나 취약 으

로 인한 보안 패치를 일 으로 수행할 수 있도록 체

계를 구축하고 정비한다. 이를 통해 제안한 디지털 증

거 수집 차의 신뢰성을 확보할 수 있다. 공증기 의 

인증을 받지 못한 시스템이 공증에이 트로 가장할 경

우, 공증서버와 인증서 기반의 상호 인증이 실패하게 

되어 증거 수집이 불가능하다.

4.2.5 가용성

제안한 차에 따라 증거 수집 시, 실제 상 시스

템의 원을 종료하지 않고 해당 시 의 증거 데이터

를 수집하여 달함으로써, 가용성을 보장할 수 있다. 

스마트그리드 기기는 동작 에 공증에이 트에 요청

에 따라 장된 데이터를 보내는 동시에 력 서비스

는 꾸 히 제공할 수 있으며, 공증에이 트는 증거 수

집이 력 서비스를 방해하지 않도록 설계부터 고려하

여 개발된다. 한, 증거 수집으로 인해 가용성을 침

해하는 경우가 발생한다면 공증기 은 바로 업데이트

하여 모든 공증에이 트가 가용성을 침해할 수 없도록 

한다.

4.2.6 확장성

제안한 디지털 증거 수집 기법은 기존 디지털 증거 

수집 기법을 최 한 활용하여 상 으로 쉽게 스마트

그리드 환경에 용 가능하도록 제안하 다. 한 증

거 수집 과정에서 증거 데이터는 공증에이 트에서 수
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요구사항 [1] [2] [5] [6] [7]
제안

방식

법  신뢰성을 한 

요구사항 만족 여부
- - O △ O O

가용성 O O O X O O

확장성 O X O O X O

다양한 랫폼 지원 O X X X X O

수집도구 는 담당자

신뢰성 의존도
높음 높음 높음 높음 높음 낮음

[표 5] 증거 수집 기법 비교집 시, 무결성 검증값을 생성한 뒤 바로 암호화 된다. 

따라서 증거 데이터에 포함될 수 있는 개인정보는 증

거 수집가에게도 노출되지 않으며, 분석 시 분석가에

게만 노출된다. 이는 증거 수집가 는 증거 수집도구

의 신뢰도에 의존하지 않고 숙련된 문가가 아니더라

도 각 지방의 수사기 에서 어떠한 인력도 손쉽게 디

지털 증거 수집이 가능함을 의미한다. 이를 이용하여 

국 넓은 지역에 설치되는 스마트그리드 기기의 증거 

수집이 더욱 용이해질 수 있다. 한, 공증에이 트와 

상 시스템과 안 한 통신만 확보된다면 원격으로 증

거 데이터를 분석가에게 송하여 넓은 지역에 설치된 

스마트그리드 기기의 빠른 분석이 가능해질 수 있다.

4.2.7 다양한 랫폼 환경

제안된 증거 수집 기법은 기존 디지털 증거 수집 기

법을 최 한 활용하여 상 시스템이나 증거 분석 도

구에 별도의 모듈 설치가 필요 없다. 따라서 스마트그

리드 기기가 새로 도입 시, 공증기 에서는 새로운 기

기에 해 공증에이 트가 증거 데이터를 수집할 수 

있도록 기존 공증에이 트를 일  업데이트 하거나, 

유틸리티와 의하여 도입 이 부터 공증에이 트가 

증거 데이터 수집이 가능하도록 의할 수 있다. 즉, 

다양한 성능과 랫폼 환경에서 각 기기에 설치할 별

도의 모듈 개발 없이 공증에이 트만 수정함으로써 손

쉽게 다양한 환경에 용 가능하다.

4.2.8 수집도구 는 담당자의 신뢰성 의존도

기존 디지털 증거 수집 기법에서는 증거 수집도구

에 향을 많이 받고 있으며, 증거 수집담당자의 간 

개입을 차단할 방법이 없다. 그러나 제안한 증거 수집 

기법에서는 공증에이 트를 활용하여 증거 수집도구

의 취약 을 이용한 증거 데이터 변조에도 향을 

받지 않으며, 증거 수집담당자의 실수 는 악의 인 

간 개입을 차단할 수 있다. 

4.3 제안한 증거 수집 기법 비교 분석

에서 요구사항에 해 디지털 증거 수집 기법을 

행 방식, 기존 연구된 방식을 비교한 결과는 [표 5]

와 같다.

기존 연구된 디지털 증거 수집 방안과 달리, 제안하

는 기법으로 디지털 증거를 수집할 경우, 법  효력을 

가질 수 있도록 모든 요건을 만족함과 동시에, 스마트

그리드 환경에서 요구하는 요구사항을 만족함을 확인

하 다. 한, 제안하는 방안은 수집도구 는 수집 

담당자의 신뢰성에 의존하지 않으므로 인해 수집도구

의 취약 으로 인한 오류 는 수집 담당자의 실수로

부터 보다 신뢰성 있는 증거 수집이 가능하다.

V. 결  론

본 논문에서는 스마트그리드 환경에서 침해사고 조

사를 한 디지털 증거 수집에 있어서 필요한 요구사

항을 분석하고, 분석한 요구사항을 모두 만족할 수 있

는 디지털 증거 수집 방안을 제안하 다.

제안한 방법은 기존 디지털 포 식 기법을 그 로 

활용하며 공증 기 을 통해 디지털 증거의 신뢰성을 

확보할 수 있는 방법으로, 다양한 환경에서 사용 가능

하며, 가용성과 확장성을 보장함으로써 스마트그리드 

환경에서 합한 기법으로 분석하 다. 이러한 디지털 

증거 수집 기법은 국가 력망을 상으로 한 스마트

그리드 사이버 범죄에 한 수사 차와 디지털 증거에 

한 신뢰성 향상에 기여하여 국가기반시설 보호에 큰 

역할을 수행할 수 있다.

그러나 제안한 기법에서는 사고 분석 상시스템이 

자체 으로 데이터를 은폐할 경우, 이에 한 증거 수

집이 어려운 단 이 존재한다. 

향후에는 본 논문에서 연구된 결과를 바탕으로 증

거 수집을 원격으로 수행하여 국 수천만 의 스마트

그리드 기기가 보 되는 역 환경에서 효율 인 자동 

증거 수집 기법에 한 연구가 필요하며, 사고분석 

상시스템이 악의 으로 데이터를 은폐할 경우, 이를 

해결할 방안에 한 연구가 필요하다.
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