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요  약

원자력발 소의 안 필수 기능을 수행하는 계측제어 시스템은 원자로의 상되는 과도상태가 발생되거나 설계기 사고의 

결과를 완화하기 해 원자로  주요 기기의 상태를 감시한다. 만일 원자로출력, 냉각재 온도, 는 증기발생기 수  등의 상

태가 기 정해진 설정치에 도달하게 되면 정확하고 신속하게 원자로를 정지시키는 기능을 수행한다. 이러한 안 필수 시스템은 

상 가능한 사고로부터 인간과 자연을 보호하기 한 요 기능을 수행하는 디지털 제어시스템으로써, 비인가 된, 의도되지 

않은 변경 등의 취약 으로 인해 신뢰성 있는 운 이 향을 받지 않도록 보안성환경이 구축되어야 한다. 이러한 보안성환경

은 리  조치와 기술  조치를 통해 구 될 수 있다. 본 논문에서는 안 필수 기능을 수행하는 원  계측제어 시스템의 제

어용 소 트웨어 진단기능이 보안성환경을 구축하는 데 효과 인 설계방안인지를 평가하 다. 이를 해, 제어용 소 트웨어의 

무결성을 확인하는 순환잉여검사(CRC) 진단기능에 한 모의실험을 수행하 다. 본 논문에서의 효과성 평가는 향후 안 필수 

기능을 수행하는 원  계측제어 시스템의 설계  안 성 분석에 활용될 수 있을 것으로 기 된다.

Abstract

Safety Critical Instrumentation and Control Systems perform those functions to maintain nuclear power plants’ 

parameters within acceptable limits established for a design basis events and anticipated operating occurrence to ensure 

safety function. Those digitalized systems shall protect inadvertent and non-malicious behavior to ensure the reliable 

operation of systems, known as a Secure Development and Operational Environment(SDOE). SDOE would be established 

through managerial and technical controls. The objective of this paper is to evaluate the effectiveness of Cyclic 

Redundancy Checksum diagnostic, which is one of technical controls for SDOE, that can confirm the integrity of software 

of I&C systems to establish the secure environment. The results of this assessment would be the practical implementation 

of design and safety review of nuclear I&C systems.
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Ⅰ. 서  론

원자력발 소의 계측제어 시스템은 원자로  주요 

기기의 다양한 변수를 연속 으로 감시하여, 기 설정된 

운 범  이내로 이들 변수와 기기를 안 하게 운 하

는 기능을 수행한다. 특히, 원 의 상되는 운 사건으

로 인해 핵연료제한치가 기 설정된 값을 과하지 않도

록 핵증기공 계통(NSSS, Nuclear Steam Supply System) 

 구동기(펌 , 밸  등)를 자동 제어하는 안 필수 기

능을 수행한다. 원  안 필수 기능의 표 인 시스템

인 발 소보호계통(Plant Protection Systems)은 원

의 상되는 과도상태가 발생되거나 설계기 사고의 결

과를 완화하기 해 원자로  주요 기기의 상태를 감

시한다. 만일 원자로출력, 냉각재 온도, 는 증기발생

기 수  등의 상태가 기존의 정해진 설정치에 도달하게 

되면 정확하고 신속하게 원자로를 정지시키는 기능을 

수행한다[1～2].

최근 원 의 계측제어 시스템은 디지털 기술을 용

한 로그래머블 논리 제어기(PLC) 는 분산제어시스

템(DCS) 기술을 기반으로 설계되고 있다. 특히 개방된 
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자원(하드웨어, 소 트웨어, 펌웨어)을 통해 설계  운

되는 추세이며, 그에 따라 정보기술 분야에서와 동일 

는 유사한 취약 이 발생될 수 있는 가능성이 증 되

고 있다. 즉, 디지털 기반의 안 필수 계측제어 시스템

은 물리 인 근이 없더라도 상 시스템을 제어하고 

감시할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 이는 성능이나 

운  측면의 장 으로 부각될 수 있는 반면, 부주의한 

변경을 통해 상 시스템에 양향을 미칠 수 있는 취약

성도 가지고 있다. 이에 따라, 디지털 기술이 용된 원

 계측제어 시스템은 연결된 계통의 부주의한 행 나 

근에 의해 개시된 사건이 동 계통의 신뢰성 있는 운

을 해하지 않음을 보증할 수 있을 정도로 한 

리   기술  통제를 갖추어야 하며, 이는 보안성

환경(SDOE, Secure Development and Operational 

Environment)로 정의된다[3～4]. 보안성환경은 안 성 확

보를 한 계측제어 시스템의 설계기 과 속성을 통해, 

부주의하거나 의도하지 않은 비 악의  침해행 를 탐

지하고 차단하여 응할 수 있는 일련의 능력을 의미한다. 

원  계측제어 시스템의 보안성환경을 한 설계는 

다 화, 독립성, 그리고 심층방어  다양성 등의 개념

을 포함한다. 특히, 제어기의 건 성을 지속 으로 확인

하는 여러 진단기능은 보안성환경의 구축을 한 매우 

요한 속성으로 두되고 있다[5]. 이러한 진단기능에는 

안 필수 소 트웨어(시스템 소 트웨어  응용 소

트웨어 포함)의 부주의한 변경 발생 시, 이를 탐지하는 

기능도 포함된다. 

본 논문에서는 원  계측제어 시스템의 무결성 확보

를 한 소 트웨어 진단기능의 특성을 분석하고, 이러

한 진단기능이 계측제어 시스템의 보안성환경을 구축하

는 데 충분한 능력을 보유하고 있는지 시뮬 이션을 통

해 확인하고자 한다.

Ⅱ. 원전 계측 시스템의 보안성 환경

1. 보안성환경의 개념

원  계측제어 시스템은 설계기 사건의 결과를 방

지하거나 그 향을 완화시켜, 방사선의 재해로부터 안

성을 확보하는 목 으로 설계된다. 이를 해 원자력

안 법 등 법령에서 규정하는 높은 신뢰성과 다양한 설

계 요건을 만족시켜야 한다. 이를 해 원 의 계측제

어 시스템은 법령  산업 표 에 부합하기 해, 여러 

설계기 을 통해 설계된다. 를 들어, 동일한 기능을 

수행하는 4개 채 의 동일 제어기를 통해 제어논리를 

수행하는 다 성 설계나, 공통원인고장(Common Cause 

Failure)을 비하여 속성이 다른 하드웨어  소 트웨

어를 용한 다양성(diversity) 설계 등이 용되고 있

다. 이러한 원  계측제어 시스템에 한 보안성환경의 

개념은 크게 원  계측제어 시스템의 개발환경과 운

환경으로 구분한다. 보안성 개발환경(SDE, Secure 

Development Environment)은 디지털 안 계통에 불필

요하거나 문서화되지 않은 기능( , 잉여 코드)이 포함

되지 않음을 보장할 수 있을 정도로 동 계통의 개발단

계(즉, 개념, 요건, 설계, 구 , 시험)  한 물리 , 

논리 , 계획  통제를 갖춘 상태를 말한다. 한, 보안

성 운 환경(SOE, Secure Operational Environment)은 

연결된 계통의 바람직하지 않은 행 나 부주의한 근

에 의해 개시된 사건이 디지털 안 계통의 신뢰성 있는 

운 을 해하지 않음을 보증할 수 있을 정도로 한 

기술 , 운   리  통제를 갖춘 상태를 말한다
[6～8]. 아래 그림 1은 보안성환경에 한 개념을 간략히 

나타낸 것이다.

그림 1. 보안성 활동  기능

Fig. 1. Secure development activities and features.

원 에서의 보안성환경은 사이버보안과 구별된다. 원

에서의 사이버보안은 사보타주  핵물질 불법이 을 

한 사이버 공격을 효과 으로 방·탐지· 응하는 체

계를 구축하는 개념으로서, 악의 (malicious) 사이버 

공격에 응하는 반  체계를 의미한다. 이에 비해, 

보안성환경은 불필요하거나 문서화되지 않은 기능이 포

함되지 않고, 부주의한 근 등에 의해 개시된 사건이 

안 계통의 신뢰성 있는 운 을 해하지 않도록 보증

하는 개념으로서, 비 악의 (non-malicious) 행 에 

응하는 설계  운  특성을 의미한다. 

특히, 안 필수 기능을 수행하는 제어용 소 트웨어

의 무결성을 확보하는 등 다양한 진단기능이 설계되고 

(1256)



2016년 8월 전자공학회 논문지 제53권 제8호 109

Journal of The Institute of Electronics and Information Engineers  Vol.53, NO.8, August 2016

있다. 이러한 진단기능은 소 트웨어의 부주의한 변경

을 탐지하고 응할 수 있도록 설계되는 등 계측제어 

시스템의 보안성환경의 구축을 한 요 속성으로 인

식되고 있다. 

원 에서의 사이버보안과 보안성환경에 한 개념 

비교는 아래 표와 같다.

표 1. 사이버 보안과 보안성환경의 비교

Table1. Comparison of Cyber Security and SDOE.

사이버보안 보안성환경

개념

⋅사보타주  핵물질 불법

이 을 한 사이버 공격

을 방 ·탐지 · 응

⋅사이버 공격 향 최소화

⋅불필요하거나 문서화되지 않

은 기능이 포함되지 않고,

⋅부주의한 근으로 인해 제

어 시스템의 운 성 해를 

방지

취약성

시

⋅악성코드에 의한 컴퓨터

손상

⋅의도 인 데이터 폭주

⋅ 송 데이터의 변조 등

⋅포함되지 않아야 할 코드로 

인해 제어기의 고장 발생

⋅오류데이터로 인한 기능상실

⋅부주의한 변경 등

방법

⋅사이버보안 체계의 수립

⋅기술 , 운 , 리

사이버보안 통제

⋅생명주기 단계별 평가  검

증

⋅보안성 환경 설계 특성 용

⋅의도되지 않은 코드 비 포함

통제

시

⋅제어기의 바이러스 탐지 

S/W 

⋅주기  보안 패치

⋅이동형 장장치의 통제

⋅사이버보안 조직 구성

⋅인  보안 등

⋅S/W 확인  검증

⋅문서화되지 않은 코드를 제거

⋅제어용 S/W에 한 진단기

능 설계

2. 보안성환경을 위한 진단기능 특성

원  계측제어 시스템의 하드웨어는 높은 신뢰성을 

갖는 부품의 사용, 소 트웨어의 품질  신뢰도 확보, 

그리고 결정론  처리 등 성능요구사항을 충족해야 한

다. 한, 계측제어 시스템의 고장  오작동을 사 에 

감지하여, 원 의 안 성에 지장을 래할 가능성을 제

거하기 한 진단기능이 구 되어야 한다. 이를 해 계

측제어 시스템의 고장 유형이 설계에 고려되어야 한다. 

그림 2는 원 의 계측제어 시스템에 용되는 PLC의 

CPU 모듈에 한 진단기능을 개략 으로 나타낸 것이다.

이러한 진단기능은 로세서의 정지, 운 체제  응

용 로그램의 오류, 메모리 오류, 통신 입·출력 오류, 

형상 오류, 스캔타임 과 등 다양한 고장상태의 감지

를 포함한다. 특히, 제어기의 운 체제 소 트웨어와 응

용 로그램에 비정상 인 변경이 발생할 경우, 이를 

탐지하기 한 설계를 해 순환잉여검사(CRC, Cyclic 

Redundancy Checksum) 방식도 용된다
[9～10]

.

그림 2. 로세서 모듈의 진단 기능

Fig. 2. Diagnostic Function of Processor Module.

Ⅲ. 무결성 진단 및 모의실험 

1. 제어용 소프트웨어의 무결성 진단

원 의 계측제어 시스템은 운   부주의한 제어용 

소 트웨어의 변경으로 인해 동 계통의 신뢰성 있는 운

이 향을 받지 않도록 보안성환경이 구축되어야 한

다. 이를 해, 동 계통은 실시간 운  에도 다양한 

방식을 통해 제어용 소 트웨어가 무결성을 유지하고 

있는지 확인한다. 이러한 방식에는 동일한 기능을 수행

하는 다  제어채 간의 주기 인 운 상태 비교 등 

리 인 사항, 그리고 실시간 소 트웨어 무결성 진단기

능 등 기술 인 사항을 포함한다. 

통상 CRC 진단기능은 네트워크 송시 미리 계산된 

다항식의 결과값을 원 데이터와 함께 송하고, 수신단

에서는 이를 역변환하여 원 데이터가 정상 으로 도달

하는지를 진단하는 기능으로 통상 활용되어 왔다. 이와 

같이, 통상 으로 네트워크의 송수신 데이터에 한 진

단기능에 용되는 CRC 방식은 오 라인 형태의 시스

템 내부에서 발생하는 소 트웨어의 부주의한 변경을 

탐지하는 데에도 활용될 수 있다
[11]

.
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표 2에 일반 으로 사용하는 CRC방식들을 나타내었다.

표 2. CRC 다항식과 비트크기

Table2. CRC Polynomial and bit size.

CRC 방식 다항식 형태
비트 

크기

CRC-4     4

CRC-8       8

CRC-16     16

역 CRC-16    16

CRC-24       24

원  계측제어 시스템은 통상 으로 네트워크의 송

수신 데이터에 한 진단기능에 용되는 CRC 진단 방

식과 유사한 방식으로 제어용 소 트웨어의 무결성을 

진단하도록 설계되어 있다. 

원  계측제어 시스템은 firmware와 RAM의 모든 

stack domain, 그리고 사용자 flash PROM에 해 CRC 

검을 수행한다. 이는 앞서 기술한 CRC의 연산 방식

과 유사하며, 운 체제  응용 로그램은 기본 4k 

bytes단 의 블록마다 CRC를 계산하도록 설계된다. 계

측제어 시스템이 기화되는 경우, 로그램을 Flash 

ROM에서 RAM으로 복사되며, CRC도 동시에 복사되

어 RAM 역의 firmware data area에 고정값으로 

장된다. 원  계측제어 시스템의 정상운   RAM에 

장된 로그램은 주기 으로 CRC 계산을 수행하고, 

Firmware Data Area에 장된 CRC와 비교한다. 만일 

RAM에 장된 설정치 등이 운   부주의하게 변경

되거나, 연결된 계통의 향으로 인해 메모리 역이 

변경된다면, 주기 으로 계산되는 CRC값은 고정값으로 

장된 CRC값과 일치하지 않게 되며, 이를 감지하게 

되면 응용 로그램은 단일 로세서의 기능을 정지시

키고 운 원에게 경보를 제공하도록 설계되어 있다. 원

 계측제어 시스템의 제어용 소 트웨어 무결성 진단

을 한 CRC는 16bit 연산을 수행하며, 만일 탐지율을 

높이기 해 보다 강화된 CRC 연산을 수행할 경우, 

체 계통의 응답시간 등이 향을 미칠 수 있다. 이러한 

CRC 진단기능은 운 체제  응용 로그램의 부주의

한 변경을 탐지할 수 있는 설계 기법으로 활용되고 있다.

2. CRC 진단기능에 대한 모의실험

본 논문에서는 원  계측제어 시스템의 제어용 소

트웨어가 부주의한 변경 등으로 향을 받지 않도록 설

계된 CRC 진단기능이 보안성환경을 구축하는 데 효과

인 설계방식인지를 평가하기 해, 그림3과 같은 모

의실험 환경을 설정하 다.

그림 3. 건 성 직단 방식 구성도

Fig. 3. Simulation Environments for Diagnostics to ensure 

Secure Operational Environment.

그림 4. 시뮬 이션 진행순서

Fig. 4. Simulation Flow.

본 논문에서는 모의실험을 해, 상 시스템의 운

체제 메모리 역 안에서 로드된 로그램을 코드화하

고, 이를 일정 블록단 로 CRC 연산을 수행하여 그 결

과를 타 시스템에서 감시하도록 설정하 다. 로그램 

정보 코드는 8bit 단 로 구성하 으며, 특정 메모리 공

간은 원치 않는 는 부주의한 로그램 변경이 발생할 

수 있도록 할당하 다. 계측제어 시스템에 로드된 소

트웨어는 고정 으로 운 이 되므로,  만일 소 트웨어

에 부주의한 변경이나 악 향이 발생하지 않는다면 소

트웨어 코드정보는 항상 일정한 CRC 값을 출력하게 

된다. 만일 부주의한 변경이 발생하여 특정 메모리 공

간이 변경되었다면, 지속 으로 동일한 CRC값이 아닌 
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다른 결과값이 나타나게 될 것이다.

표 3. 에러 패턴

Table3. Error pattern.

오류패턴 시간 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

EP1 10분 0 1 1 0 1 1 1 1

EP2 20분 1 0 1 0 1 1 1 1

EP3 30분 1 1 0 0 1 1 1 1

EP4 40분 1 1 1 1 1 1 1 1

EP5 50분 1 1 1 0 0 1 1 1

EP6 60분 1 1 1 0 1 0 1 1

EP7 70분 1 1 1 0 1 1 0 1

EP8 80분 1 1 1 0 1 1 1 0

EP9 90분 1 0 1 0 1 0 1 1

EP10 100분 1 1 1 0 1 0 0 1

EP11 110분 1 0 1 0 1 1 0 0

EP12 120분 1 1 1 1 0 0 0 1

EP13 130분 1 0 0 1 1 0 0 1

EP14 140분 1 0 0 0 1 0 0 0

EP15 150분 0 0 0 1 0 0 0 0

표 4. 표3을 용한 에러 코드

Table4. Error code according to Table 3.

　
CRC 코드

(CRC-16)

에러 체크 코드

(0 : 정상, 1 : 에러 발생)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

정상값 0 C C 1 0 0 0 0 0 0 0 0

EP1 9 D 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0

EP2 4 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0

EP3 2 8 A 3 0 0 1 0 0 0 0 0

EP4 1 E F 0 0 0 0 1 0 0 0 0

EP5 8 D C 9 0 0 0 0 1 0 0 0

EP6 4 C 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0

EP7 2 C 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0

EP8 1 C E 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EP9 0 4 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0

EP10 6 C 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0

EP11 7 4 6 6 0 1 0 0 0 0 1 1

EP12 F F 3 E 0 0 0 1 1 1 1 0

EP13 1 2 8 0 0 1 1 1 0 1 1 0

EP14 1 0 8 0 0 1 1 0 0 1 1 1

EP15 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8bit코드로 가정된 운 체제에 로드된 소 트웨어 정

보는 기본값        을 용하 다. 한, 네트워

크시스템은 일반 인 시간지연을 가지는 형태로 특수한 

경우(peer to peer 링크, RS-232, 통신 등)로 한정하

지는 않았다. 네트워크상의 오류는 랜덤노이즈 형태를 

용하여 실험을 진행하 다. 그림 4에 시뮬 이션 실

험과정의 시를 나타내었다. CRC코드변환 방식은 

CRC-16을 용하 다. 상  방식의 경우 8bit코드 변환

용으로는 덧붙이는 코드가 많아 로세서 과정상 불필

요한 내용이 많아진다.

그리고 부주의한 소 트웨어의 변경이 발생하 음을 

모의실험하기 해 표 3과 같이 각 역에 오류 패턴을 

10분 주기로 입력하여 실험을 진행하 다. 

그림 5. 모의실험 결과

Fig. 5. Simulation Results.

이와 같은 시험환경을 통해 원  계측제어 시스템의 

제어용 소 트웨어가 부주의한 변경이 발생하여도 이를 

감지할 수 있는지 모의실험을 수행한 결과는 표 4와 그

림 5와 같다. 정상상태에서의 CRC 코드와 로그램 코

드 상에 문제가 발생할 경우의 CRC코드가 변경되어 이

를 감지할 수 있음을 확인할 수 있다. 그리고 그림 5에

서 각 로그램 정보 코드의 상태 축의 값은 0인 경우 

오류가 없음을 의미하고, 1인 경우는 문제가 감지된 경

우를 뜻한다. 

모의실험을 통해 제어용 소 트웨어의 특정 메모리

가 주기 으로 변경되어도 CRC 진단기능은 이를 정확

히 탐지할 수 있음을 확인하 다. 이러한 소 트웨어 

무결성 진단기능은 부주의한 소 트웨어의 변경을 미리 

탐지하고, 기 설계된 로세서의 정지 등 조치를 가능

하게 함으로써, 원  계측제어 시스템의 보안성환경을 

구축하는 데 효과 인 방법이 될 수 있음을 확인하 다.
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Ⅳ. 결  론 

안 필수 기능을 수행하는 원  계측제어 시스템은 

연결된 계통의 부주의한 행 나 근에 의해 개시된 사

건이 동 계통의 신뢰성 있는 운 을 해하지 않음을 

보증할 수 있을 정도로 한 리   기술  통제

를 갖추어야 한다. 본 논문에서는 원  계측제어 시스

템의 제어용 소 트웨어에 한 CRC 진단기능이 부주

의한 변경 등을 탐지할 수 있는지 모의실험을 통해 평

가하 으며, 제어용 소 트웨어의 특정 메모리가 주기

으로 변경되어도 이를 정확히 탐지할 수 있음을 확인

하 다. 이를 통해 소 트웨어의 무결성에 한 진단기

능은 원  계측제어 시스템의 보안성환경을 구축하는 

데 효과 인 설계방식임을 확인하 다. 

본 논문에서 제시된 평가 방법  사례는 안 필수 

기능을 수행하는 산업분야의 보안성환경에 한 분석에 

활용될 수 있을 것으로 기 된다. 한, 원자력발 소 

등 안 필수 기능의 제어 시스템 개발에 활용 가능한 

기술기  는 지침의 개발에 활용될 수 있을 것으로 

기 된다.
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