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<Abstract>

This study propose CAE analysis of fire damper and design of the damper control 

system. Through the design of the damper system for ANSYS-CFX heat transfer. As a 

result of the analysis, continuance equation of the damper control. Climate system. 

Finaily, We have obtained a fire damper solution by using orthogonal array. The fire 

damper of the set of fixture and alveolus are made by using a CAE software. Also, 

the optimum design offshore structures. The new H-120 class fire damper was 

designed. In the near future, fire resistance test was carried out to obtain class H-120 

thermal insulation of fire dampers according to a hydrocarbon fire conditions. The test 

results showed that the insulation of the damper blade was an important factor in the 

fireproof performance of fire dampers concerning the coaming length minimum 

500mm on the unexposed side as specified test standard. 
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1. 서 론

해양플랜트의 경우 일반 선박과는 달리 가연성 

물질을 생산, 적재함으로써 화재 발생 시 대규모 

사고로 발전할 우려가 크기 때문에 일반 선박에서 

요구하는 표준화재(종이, 섬유 등) 등급보다 가혹

한 탄화수소계 물질(Gas, Oil)이 동반된 급 가열 

조건에서의 저항성을 가지는 H등급 기자재를 요

구하고 있다. 해양이라는 고립된 환경에서 화재란 

인명과 설비에 치명적인 손실을 가져다주는 위험

한 요소 중의 하나로, 선박 및 해양설비에서는 발

생된 화재가 인근구역으로 전이되지 않도록 방열 

및 구조상의 경계에 의하여 방화구획화 하도록 규

정하고 있다. 또한 방화구획을 관통하는 급⋅배기 

덕트에 대해서도 방화구획과 동등한 화재 저항성

을 요구하여 화재 발생시 덕트를 통한 유독가스 

및 화염이 전이 되지 않도록 방화 댐퍼를 설치하

고 있다.1) 현재 방화 댐퍼에 대한 국내 기술 수준

은 일반 선박용 화재보호 등급인 B & A 등급 단

계에 머물러 있으며, 해양플랜트에 요구되는 H 

120 등급 방화 댐퍼는 국내의 중소기업에서 국책

과제를 통해서 개발되었지만, 조선소 납품이 이루

어지지 않아 전량 해외 수입에 의존하고 있는 실

정이다. 이로인해 국내 조선소에서는 해외 공급사

에 의한 독점 납품으로 기자재 단가 상승과 제품 

수급에 어려움을 격고 있어 국내 기술개발을 통한 

국산화가 절실한 상황이다.2)

본 연구에서는 H-120 등급 해양플랜트용 방화 

댐퍼의 열-구조 연성해석을 수행한 후 방화 댐퍼

의 코밍 표면의 온도상승과 내화성능에 관한 연구

를 수행하였다. 

2. 내화 시험 및 방화 댐퍼의 퀵-액팅 

원리

방화 댐퍼는 Fig. 1(a)에서와 같이 덕트에 연결

되는 외부 프레임과 화염 및 유독가스 차단역할을 

하는 블레이드, 블레이드를 개폐시키는 액추에이

터, 온도 및 연기 감지센서로 구성되어 있으며, 

기능으로는 화재 발생시 센서 감지에 의해 블레이

드가 자동 폐쇄되어 덕트 관통부에 의한 화염 및 

유독가스의 확산을 차단하는 역할을 수행한다. 

Fig. 1 (b)는 파이어 댐퍼에서의 ICT 활용기술을 

나타낸 것으로, 화재 발생시 센서가 감지하여 액

추에이터로 신호를 보내면 블레이드가 3.5초 이내

에 퀵-액팅 되는 원리이다. 독일 제품의 경우 개

발 제품과 달리 화재발생시 4초, 화재이후 다시 

오픈되는 시간이 40초 이상 소요되는 단점을 가

지고 있다. 

(a) Installation location of fire damper

(b) Operating principle of Fire damper 

Fig. 1 Fire damper layout 
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선박에 적용되고 있는 표준화재 내화시험 기준

은 국제해사기구에서 결의한 화재시험절차가 공통

으로 적용되고 있으나, 탄화수소화재조건의 내화

시험 기준은 Fig. 2와 같이 선급협회 규정, BS 

476 Part 20, ISO 834, ASTM 등이 있으며, 그 

중 노르웨이선급협회(DNV)의 Type Approval 

Programme No. 470 Fire Safety가 주로 이용되

고 있다.3-5) 노르웨이선급협회의 Type Approval 

Programme No. 470 Fire Safety에서는 선박과 

해양플랜트에 적용되는 방화관련 제품 40종(A & 

B Class, H & J Class), 화재감지 및 소화시스템 

등의 29종 총 69종에 대한 형식승인 내용을 수록

하고 있다.  

Fig. 2 Hydrocarbon fire temperature curve

3. 방화 댐퍼의 열-구조 연성 해석

구조물은 열을 받으면 온도가 상승하고 팽창한

다. 열에 의해 자유롭게 팽창 및 수축할 수 있는 

경우에는 변형이 발생하지만 팽창 및 수축에 의한 

응력은 발생하지 않는다. 그러나 온도 변화가 물

체 내에서 일정하지 않고 물체가 연속체인 경우에

는 물체의 팽창과 수축이 자유롭게 이루어지지 않

는다. 따라서 이러한 온도 분포에 따라 열응력이 

생긴다. 

덕트와 파이어 댐퍼 내부의 화염 유동으로 인

해 구조물 내에 일정하지 않는 온도 분포가 형성

되어 서로 다른 열변형량을 일으키게 되고, 결국 

덕트와 방화 댐퍼 내에 열응력이 발생하게 된다. 

이와 같이 주어진 온도 분포에 의한 덕트와 방화 

댐퍼 내의 열응력을 결정하는 문제는 방화댐퍼의 

강건설계에 있어서 중요한 설계 인자라 할 수 있

다. 열전달 현상과 열변형 현상과 같이 서로 다른 

물리현상들을 동시에 해석할 수도 있지만, 본 연

구에서는 보다 더 정확한 해석을 위해서 간접 연

성해석 방법을 사용하였다. 즉 앞절의 열전달 해

석으로부터 계산된 구조물의 온도 분포결과 값을 

열변형 해석을 위한 입력 열하중 값으로 활용하여 

열-구조 연성해석을 수행하였다.

열전달 해석으로부터 결정된 온도 분포는 아래 

식의 선팽창 계수와의 곱의 형태로 열하중으로 

입력된다.

  


 


   (1)

여기서 
 이고,       이다. 

식 (1)의 우변의 첫번째와 두번째 항은 외력에 의

한 응력 값들이고, 세번째 항이 온도 분포에 의한 

열하중으로 부터 생성되는 열응력 값을 나타낸다. 

그리고 등방성 재료에서는 온도변화에 의한 물체

의 변형은 수직변형만 발생하고 전단변형은 생기

지 않는다. 따라서 전단응력과 전단변형률의 관계

는 열변형률이 없는 경우와 동일하다. 구조해석을 

수행하기 위한 요소망을 Fig. 3에 나타내었다. 또

한 구속조건을 Fig. 4에 도시하였으며, 절점 수와 

요소 수를 Table 1에 나타내었다. 



428 한국산업융합학회 논문집 제20권 제5호

Num. of Nodes 410,298

Num. of Element 116,297

Table 1 Nodes and elements for FE analysis

Fig. 5는 덕트와 방화 댐퍼의 열응력 분포를 나

타낸 것이다. 최대 등가응력 값은 덕트 구조부재

에서 약 140MPa로 나타났다. Fig. 6의 방화댐퍼

에서의 최대 등가응력 값은 약 98MPa 이 발생하

였다. 이러한 등가응력 값은 방화댐퍼의 SUS 316 

소재의 항복강도 290MPa의 약 1/3 수준에 해당

하는 값이다. 따라서 파이어 댐퍼는 이러한 열변

형에 충분한 구조강도를 확보하고 있음을 알 수 

있다. 그리고 Fig. 7에 블레이드 구조부재의 등가

응력 분포를 도시하였다. 최대 등가응력 값이 약 

112MPa 로 나타났다. 블레이드 SUS 316 소재에 

대한 항복강도 290MPa에 약 1/2.5에 해당하는 

값으로 파이어 댐퍼는 화재발생시 화염으로부터 

충분한 기계적 강도를 확보하고 있는 것으로 평가

되었다.

4. 방화댐퍼의 제작 및 성능실험

제작된 3가지 타입의 실험체는 세라믹울의 적

Fig. 3 Finite element model for the 

hermal-structural coupling analysis

Fig. 4 Boundary conditions for the 

thermal-structural coupling analysis

Fig. 5 Equivalent stress contour for full model Fig. 6 Equivalent stress contour for fire-damper

Fig. 7 Equivalent stress contour for blade
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용 두께와 방열부위를 달리하였으며, 본 실험에서

는 방화 댐퍼의 방열성능 평가를 위하여 비노출면 

격벽의 방열재 표면으로부터 25mm 떨어진 코밍 

방열재 위에 8개 지점, 그리고 코밍 표면 12개 

지점 총 20개의 K타입 표면 열전대를 Fig. 8과 

같이 설치하였으며, Fig 9는 방화댐퍼의 실험에 

사용될 제품의 제작과정을 나타내었다.

Fig. 8 Drawing of fire damper specimen

Fig. 9 Process of specimen production

실험결과 3개 실험체 모두 비노출면에서의 화

염 발생이 없었으며, 또한 가열로 내부의 화염을 

관통시키는 유해한 갭 발생이 없어 보존성 120분

을 확보하였다. 방열성에 대한 각 실험체의 결과

는 Fig 10에서와 같이 비노출면 코밍 방열재 표

면에 대한 방열성능은 3개 실험체 모두 120분을 

만족하였으나, 비노출면 코밍 표면의 최고 온도상

승에 대하여 댐퍼 블레이드 내부에 방열재를 넣지 

않고 코밍 부위만 방열한 방화댐퍼 실험체-1, 2의 

경우 각각 20분, 45분으로 방열성능 120분을 만

족하지 못하였으며, 코밍과 댐퍼 블레이드 내부를 

방열한 실험체-3은 방열성능 120분을 만족 하는 

(a) Fire damper Specimen-1

(b) Fire damper Specimen-2

(c) Fire damper Specimen-3

Fig. 10 Unexposed temperature curve
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것으로 나타났다. 

댐퍼 블레이드 내부에 방열재를 넣지 않은 방

화댐퍼 실험체-1의 경우 실험시작 20분 후 비노

출면 코밍 표면의 온도상승이 188℃로 나타났으

며, 방화댐퍼 실험체-1과 동일 부위 방열 조건으

로 방열두께가 2mm 증가된 실험체-2의 경우 45

분 후 비노출면 코밍 표면 온도상승이 181 ℃로 

방화댐퍼 실험체-1에 비하여 방열성능이 25분 정

도 더 유지되는 차이를 보였으며, 댐퍼 블레이드 

내부에 방열재를 넣고 코밍 부위에 방열두께 변화

를 준 방화댐퍼 실험체-3의 경우 실험시작 후 

120분이 경과될 때까지 비노출면 코밍 표면 온도

상승이 136℃로 요구 방열성능 기준을 만족 하였

다. 방열재 및 방열두께의 변화에 따른 형식 승인

은 국제 선급등의 규격을 따르고 있는 실정이다.5) 

5. 결 론

본 연구에서는 H-120 등급 해양플랜트용 방화 

댐퍼의 열-구조 연성해석을 수행한 후 방화 댐퍼

의 코밍 표면의 온도상승과 내화성능에 관한 연구

를 수행한 후 다음과 같은 결론을 얻었다. 

(1) 블레이드 구조부재의 최대 등가응력 값은  

약 112MPa 로 나타났으며, 블레이드 SUS 316 

소재에 대한 항복강도 290MPa에 약 1/2.5에 해

당하는 값으로 파이어 댐퍼는 화재발생시 화염으

로부터 충분한 기계적 강도를 확보하고 있는 것을 

알 수 있었다.

(2) 실험결과 3개 실험체 모두 비노출면에서의 

화염 발생이 없었으며, 또한 가열로 내부의 화염

을 관통시키는 유해한 갭 발생이 없어 보존성 

120분을 확보하였다.

(3) 코밍 거리 별 표면 온도를 측정한 결과 방

화 댐퍼 내화시험 기준에서 요구하는 비 노출면 

코밍 최소 돌출 길이(500 mm) 에서의 방열성능 

확보를 위해서는 댐퍼 블레이드 내부를 방열하여

야 한다. 
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