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Abstract There are three main methods to store heat energy; sensible heat storage, latent heat storage, and thermochemical
heat storage. Thermochemical heat storage has the highest storage density among the three methods, so this study 
focused on the thermochemical heat storage method. Experiments were conducted in this study with Zeolite 13x as
thermochemical material in a large-scale reactor with 8 kg of Zeolite 13x. Experiments analyzed storage density of
Zeolite 13x with respect to four different heating temperatures (50℃, 100℃, 150℃, 200℃) in heat storage process.
As a result, they showed 40~50 percent of storage efficiency in the experiment. Experiments also revealed that reactions
between Zeolite 13x and water vapor were reversible and stable, but efficiency of the system was low, compared 
with sensible heat storage systems or latent heat storage systems.
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기호설명

  ：열량 [MJ]
  ：습공기의 열용량 [kJ/kg․K]
 ：질량 [kg]
  ：질량유량 [kg/s]
  ：부피 [m³]
 ：온도 [℃]
 ：시간 [sec]
  ：상대습도 [%]
  ：절대습도 [g/m³]

그리스 문자

  ：질량당 열에너지 저장밀도 [kJ/kg]
  ：부피당 열에너지 저장밀도 [MJ/m³]
  ：열에너지 저장밀도 효율 [%]
 ：표준편차 [MJ/m³]

하첨자

in, out ：Inlet, Outlet
m ：Mass
V ：Volume
i, f ：Initial, Final

1. 연구배경 및 목적

열저장 시스템은 효과적인 에너지 이용을 위한 필수 시스템이며, 현재 온수를 저장하는 현열 축열방식과 

상변화 물질을 이용하는 잠열 축열방식이 널리 사용되고 있다. 한편, 최근 들어 열에너지 저장밀도를 높이기 

위한 방법으로, 화학축열에 관한 연구가 많이 진행되고 있다.(1, 2)

하지만, 이전의 실험적 연구를 통해 알게 된 바와 같이, 여러 축열재(특히 CaCl2, MgCl2와 같은 염수화물)는 

물과의 반응에서 가역적인 반응이 지속되지 않았다. 다시 말해, 축열재가 물과 반응할 때, 과수화 반응이 
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Fig. 1  Schematic of the equipment for charging. Fig. 2  Schematic of the equipment for discharging.

진행되면서 축열재로 사용한 시료가 딱딱하게 굳어, 흡열반응을 진행시킨 후에도 더 이상 물과 반응하지 않게 
된 것이다.(1) 따라서 본 연구에서는 CaCl2, MgCl2와 같은 축열재가 물과의 화학반응이 불안정하며 반복재생이 
불가능하다는 문제에 대한 대안으로, 반응의 안정성과 반복재생성이 뛰어난 Zeolite를 축열 시스템에 적용하기 
위한 기초 연구로서, Zeolite 13x(분자식 : Na2O․Al2O3․3SiO2)의 축열 및 방열 특성에 대해 실험적으로 연구

하였다. 실험은 고온의 공기를 이용하여 탈착하고, 습공기를 이용하여 흡착하는 방식으로 진행되었다.
Zeolite 13x는 물과의 흡․탈착반응을 통해 축열 및 방열이 가능하며, 이때 Zeolite 13x에 저장한 열을 얼마나 

이용할 수 있는지 측정하고, 그 결과를 분석하였다. 또한, Zeolite 13x에 열을 저장할 때, 공급하는 공기의 

온도에 따른 열저장 효율이 어떻게 되는지 알아보았다. 

2. 실험 장치 및 실험 방법

2.1 Zeolite 13x의 열저장(Charging) 및 방출(Discharging)

화학축열 시스템에서는 흡수될 물질(sorbate)과 흡착제(sorbent)의 화학반응을 이용한다. 하지만, Zeolite를 

이용한 축열방식에서는 흡수될 물질과 흡착제 사이의 순수한 화학반응을 이용하는 것 보다는, 수증기와 Zeolite 
13x의 흡․탈착 반응을 이용한다고 볼 수 있다. 축열과정에서는 열에너지를 받아 Zeolite 13x로부터 수증기가 

탈착되어 순수한 Zeolite 13x가 되며 열에너지를 저장한다. 방열과정에서는, 수증기가 Zeolite 13x에 흡착되면서 

저장하고 있던 열에너지를 방출한다. 다시 말해, Zeolite 13x는 수증기와의 흡착현상과 탈착현상에 의해 열에너지를 
저장하고 방출하게 되는 것이다.(2)

2.2 실험 장치 및 측정 시스템 구성

본 실험에서 사용한 실험 장치는, 축열재를 저장하고 가역반응이 일어나는 반응조(Reactor), 실험 장치 내부에 
공기를 공급해주는 팬(Fan)을 이용하였다. 또한, 발열과정에서는 실험 장치 내부에 습기를 공급해주는 가습기 

(Humidifier)를 추가적으로 이용하였으며, 축열과정에서는 실험 장치에 공급해주는 공기의 온도를 높여주기 

위해 코일히터(Coil heater)를 사용하였다. 그리고 온도 및 습도 측정 장치와 키엘 프로브(Kiel probe)를 추가로 

설치하여 실험장치를 구성하였다. 본 실험에서 탈착실험을 진행한 실험 장치의 개략도는 Fig. 1, 흡착실험을 

진행한 실험 장치의 개략도는 Fig. 2와 같다. 또한, 실험 장치 전체의 사진은 Fig. 3과 같다.
그리고 실험 장치에서 반응조의 개략도와 사진은 Fig. 4와 같으며, Zeolite 13x는 반응조에 mesh를 이용하여 
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Fig. 3  Picture of experimental equipment.

   

Fig. 4  Schematic and picture of the reactor.

Table 1 Specification of sensors
measuring range error

Humidity sensor 0~100%RH ±2%RH
K type thermocouple -200~1250℃ ±1.1℃

아래로 떨어지지 않게 적층하였다. 그리고 실험에서 사용한 Zeolite 13x는 대정화금에서 제작한 시료로, 입자의 

크기는 2×2~10 mm, 부피밀도는 약 0.72 kg/L, 열전도율은 0.15~0.2 W/m․K, 비열은 약 836 J/kg․K이다.
또한, 실험에서 사용한 습도센서와 온도센서의 측정범위와 오차는 Table 1과 같다. 또한, 사용한 팬의 풍속은 

220 V, 260 W에서 0.28~0.40 m/s이다. 

2.3 특성 변수들의 계산

2.3.1 축열과정에서의 열량 계산

축열량은 가열된 공기의 입구온도와 출구온도의 차이를 이용하여 구할 수 있다.

                                   




   (1a)

                                     (1b)

식(1b)에서,  건조공기의질량
증기의질량

이다. 실제 건조 공기의 질량 대비 증기의 질량은 매우 작으므로, ≈, 

즉   로 일정하다고 가정을 하였다.
또한 본 실험은 정상상태에서 진행이 되었다고 가정하였다. 따라서 식(1a)에서 질량유량 은 출구부분에서 

측정한 동압을 이용하여 계산하였으며, 이를 통해 총 발열량을 구하였다.(3)

2.3.2 방열과정에서의 열량 계산

방열량은 출구부분의 온도와 입구부분의 온도의 차이를 이용하여 구할 수 있다.

                                  




   (2a)

                                    (2b)

방열량을 구하기 위한 기본 조건은 축열량을 구하기 위한 조건과 동일하다고 가정하였다.
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2.3.3 습도를 이용하여 수증기량 계산

실험에서 센서를 통해 측정한 상대습도와 온도를 이용하여 절대습도를 구하는 식은 아래와 같다.(4)

                             
 

⋅⋅

⋅⋅⋅ 

⋅


(3)

이 때, 절대습도의 단위는 g/m³이며, 앞서 열량을 계산할 때 구한 질량유량 값을 이용하여 단위 시간당 

이동한 수증기의 양을 구할 수 있다. 그리고 이를 시간에 대해 적분함으로써 입구와 출구 부분에서 실험 시간

동안 이동한 수증기의 총량을 구할 수 있었다. 수증기의 총량은 곧 Zeolite 13x와 반응한 총 물의 양을 의미

하고, 이를 통해 방열과정에서는 Zeolite 13x에 물이 얼마만큼 흡착되었는지, 축열과정에서는 Zeolite 13x에서 

물이 제대로 탈착되었는지 확인하는 지표로도 활용할 수 있다.

2.3.4 열 장 도 계산

열저장밀도의 경우, 다른 방식의 열저장과 서로 비교하기 위해서 단위질량당 방열량과 단위부피당 방열량 

두 종류의 지표를 사용하였다. 열저장밀도를 구할 때 사용한 식은 아래와 같다.

                                          

 (4)

                                          

 (5)

2.3.5 열 장 효율 계산

열저장 효율은 Zeolite 13x의 축열량에 대한 Zeolite 13x의 방열량의 비로 나타낼 수 있다. 축열량은 식(1a)을, 
방열량은 식(2a)을 사용하여 구하였다.
그리고 축열량에 대한 방열량의 비를 통해 다음과 같이 효율을 계산하였다.

                                          


×  (6)

3. 실험결과 및 고찰

3.1 Zeolite 13x의 축열과정(흡열반응)에서의 온도 및 습도 변화

흡열반응 실험은 팬과 코일 히터를 동시에 가동하며 시작된다. 본 실험에서는, 공급해주는 공기의 온도에 

따른 축열량에 대한 방열량의 비율을 비교해보기 위해, 실험마다 공기의 온도를 각각 50℃, 100℃, 150℃, 
200℃로 다르게 유지시켜주었다.
흡열반응 실험에서는 Zeolite 13x에 흡착되어있던 물 분자가 제대로 탈착되었는지가 중요하기 때문에, Zeolite 

13x의 온도가 전체적으로 적정온도에 도달한 후, 출구부분에서의 절대습도가 입구부분에서의 절대습도와 같아질 
때까지 흡열반응 실험을 진행하였다. 흡열반응에서의 시간에 따른 온도와 습도의 변화를 나타낸 그래프는 Fig. 5~ 
Fig. 7과 같다. 각 그래프는 흡열반응에서의 온도 및 습도의 변화의 경향성을 나타낸 그래프로, 공급하는 공기의 
온도가 150℃일 때의 자료를 사용하였다.
온도의 경우, 코일히터에 의해 고온이 된 공기가 Zeolite 13x의 아랫면부터 접촉하게 되기 때문에, 반응조의 

아랫면에서부터 윗면으로 순차적으로 Zeolite 13x의 온도가 상승하게 된다.
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Fig. 5  Temperature distribution in charging.

Fig. 7  Absolute humidity distribution in charging.

Fig. 9  Realtive humidity distribution in discharging.

Fig. 6  Relative humidity distribution in charging.

Fig. 8  Temperature distribution in discharging.

Fig. 10  Absolute humidity distribution in discharging.

3.2 Zeolite 13x의 방열과정(발열반응)에서의 온도 및 습도 변화

발열반응 실험은 팬과 가습기를 동시에 가동하며 시작된다. 이때, 실험장치에 공급되는 공기의 온도는 실험실 

내부의 온도로 동일하게 유지되었다. 발열반응 실험에서는 열전대를 이용하여 Zeolite 13x가 물과 반응하여 

발생시키는 열에 의한 온도상승을 측정하게 된다.
습한 공기가 Zeolite 13x의 밑면부터 공급되는 구조이기 때문에 아랫면부터 윗면으로 순차적으로 온도가 상승

하는 것을 확인할 수 있는데, 출구부분의 온도가 실험실 내부 온도(입구부분의 온도)와 10℃ 차이가 날 때까지 
실험을 진행하였다. 이때, 흡열반응 실험에서의 실험 종료 시점(입구와 출구의 절대습도가 같아지는 시점)과 

발열 반응 실험에서의 실험 종료 시점의 기준이 다르다는 것을 알 수 있는데, 이는 실험이 발열반응에 의해 

생성되는 열을 난방에 이용하는 것을 전제로 하고 있으며, 이 경우에는 입구와 출구의 절대습도의 차이 보다 

입구와 출구에서의 공기의 온도차가 더 의미 있는 변수라고 판단했기 때문이다. 발열반응 실험에서의 시간에 

따른 온도와 습도, 수증기량의 변화는 Fig. 8~Fig. 10과 같다. 각 그래프는 흡열반응에서의 온도 및 습도의 
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Fig. 11  Heat storage density by mass. Fig. 12  Heat storage density by volume.

Table 2 Experimental data with Zeolite 13x with respect to temperature of heating reaction
50℃ 100℃ 150℃ 200℃

Time[min] 338.58 411.47 525.83 609.47
Mass[kg] 8.0 8.0 8.0 8.0

Volume[m3] 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119
[MJ] 3.36 11.90 20.28 26.35

 [kJ/kg] 419.6 1487.5 2535.2 3293.1
 [MJ/m3] 281.4 997.5 1700.1 2208.3
[MJ] 1.72 4.68 8.08 10.19

 [kJ/kg] 215.1 584.5 1009.6 1274.3
 [MJ/m3] 144.2 392.0 677.1 854.7

[%] 51.2 39.3 39.8 38.7
[MJ/m3] 10.8 29.8 21.7 20.6

변화의 경향성을 나타내기 위한 그래프로, 흡열반응 실험에서 사용한 그래프와 동일하게, 공급하는 공기의 

온도가 150℃일 때의 자료를 사용하였다.

3.3 Zeolite 13x의 열저장밀도 분석 

실험에서 얻은 데이터를 이용하여 축열량과 방열량, 그리고 그에 따른 열저장밀도와 열저장 효율을 계산

하였다.
실험은 각 온도(50℃, 100℃, 150℃, 200℃)마다 6번씩 진행하였으며, 각 온도에 따른 질량당 열에너지 저장밀도, 

부피당 열에너지 저장밀도를 나타낸 그래프는 각각 Fig. 11, Fig. 12와 같다. 또한, Table 2는 6번 진행한 실험의 
평균값을 정리한 표이다. 그리고 각 실험에서 얻은 단위 부피당 열에너지 저장밀도를 이용하여 각 실험 데이터 
간 표준편차를 계산하였다.
물을 이용한 현열축열에서의 열에너지 저장밀도가 167.4 MJ/m³이며, 파라핀(C28H58)을 이용한 잠열축열에서의 

열에너지 저장밀도는 316.8 MJ/m³이라고 알려져 있다.(5) 이와 비교하여, Zeolite 13x를 이용한 축열 시스템에서 
100℃ 이상의 온도로 축열할 경우 기존의 방식보다 열에너지 저장밀도가 더 높다는 것을 확인할 수 있다.

3.4 Zeolite 13x의 열저장 효율 분석

열저장 효율을 분석해본 결과, 축열과정에서 공기의 온도를 50℃로 낮게 공급해주는 경우, 효율이 51.2%로 
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Fig. 13  Efficiency of heat storage density.

가장 높았고, 공기의 온도를 상대적으로 높게(100~200℃) 공급해주는 경우, 효율이 40% 정도로 나타나는 것을 
확인할 수 있었다. 그리고 이는 파라핀을 이용한 잠열축열의 경우 효율이 약 95% 정도로 측정된 것에 비해 

전체적으로 다소 낮다는 것을 알 수 있다.(6) 공급해주는 공기의 온도에 따른 열저장 효율을 나타낸 그래프는 

Fig. 13과 같다. 
Zeolite 13x의 수분 탈착온도는 약 180℃라고 알려져 있으며,(7) 그보다 낮은 온도의 공기를 공급하는 경우

에는 Zeolite 13x에서 수분이 제대로 탈착되지 않을 것이라는 것을 알 수 있다. 하지만, 실제로 180℃보다 

낮은 온도의 공기를 공급해줄 때에도  흡착되어있는 수분을 탈착시킬 수 있다.(8) 그리고 낮은 공기를 공급해

줄 때 가장 높은 열저장 효율을 보이는 것은 축열과정에서 낮은 온도의 공기를 공급할 때, 절대적으로 적은 

양의 수분이 탈착되었음에도 불구하고, 높은 온도의 공기를 공급해줄 경우 그만큼 열에너지를 많이 공급해

주어야 하기 때문에, 그 상대적인 비율이 낮아지는 것이라고 판단할 수 있다.
또한, 앞서 언급했듯이 축열재로 이용되는 여러 염수화물과는 다르게 Zeolite 13x는 과수화 반응에 의해 

비가역적인 반응을 하지 않고 여러 번 반복해서 축열과정과 방열과정을 반복해도 축열되는 양과 방열되는 

양이 큰 차이가 없다는 것을 확인할 수 있었다.

4. 결  론

Zeolite 13x의 탈착․흡착반응을 이용한 열저장 실험의 결과 얻어진 결론은 다음과 같다.
(1) 실험을 통해, 이전까지 제습용으로 많이 사용되던 Zeolite는 그 흡착열을 이용하여 열저장을 하는 축열 

시스템에서도 이용이 가능하다는 것을 알 수 있었다.
(2) Zeolite 13x를 이용한 축열 시스템에서는 축열재로 사용한 Zeolite 13x가 염화칼슘처럼 굳는 문제가 발생

하지 않았기 때문에, 축열과 방열을 여러 번 반복하여도 성능 측면에서 손실이 거의 관측되지 않을 정도로 

반복재생성이 좋다는 것을 알 수 있었다.
(3) Zeolite 13x는 180℃의 고온뿐만 아니라 그 이하의 온도에서도 잘 작동되고, 특히 50℃의 낮은 온도에서도 

열저장이 가능하다는 것을 확인하였다. 또한, 열저장 효율은 저온으로 축열과정을 진행할 때가 높은 온도로 

축열과정을 진행할 때보다 오히려 더 높아진다는 것을 확인할 수 있었다. 
(4) Zeolite 13x를 이용한 축열 시스템에서 100℃ 이상의 온도로 축열과정을 진행할 경우, 열에너지 저장밀도가 

현열 축열방식이나 잠열 축열방식에 비해 높다는 것을 알 수 있다. 즉, 실제로 축열 시스템을 구축할 때 

Zeolite 13x를 축열재로 사용할 경우, 시스템의 부피가 줄어드는 장점이 있다.
(5) 축열량에 대한 방열량의 비율인 축열 효율은 파라핀을 이용한 잠열축열의 경우 약 95%로 상당히 높은데 

비해, 본 실험에서 Zeolite 13x의 효율은 약 40%로 상대적으로 낮다는 것을 알 수 있었다. 따라서, 향후 Zeolite 
13x를 이용한 축열 시스템을 실제로 적용시키기 위해서는, 축․방열 반응조의 내부 구조개선 등을 통해 

열손실을 줄여 열저장 효율을 높일 수 있는 방법들에 대한 연구가 필요하다.
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