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Abstract

In this study, we applied ENERWATER to evaluate the energy consumption labeling of wastewater treatment 

plants in Korea using the Korea sewerage statistics data. The results showed that the energy label status was 

excellent in the SBR process for small and medium-scale wastewater treatment plants and the A2O process 

for large-scale wastewater treatment plants. The energy labeling of wastewater treatment plants of 50,000 tons 

capacity was excellent. The statuses of metropolitan cities and Jeollanam-do province were excellent. We 

analyzed the effects of renewable energy on wastewater treatment plants’ energy consumption and found out 

that digestion gas for large-scale plants and photovoltaic energy for small-scale plants were effective in 

improving energy labeling. In addition, we compared the energy labels of four wastewater treatment plants in 

“Z” city and wastewater treatment plant “X” had the best energy label, and the wastewater treatment plants 

“V” and “Y” had to be selected as priorities for the energy diagnosis and improvement project. In a 

comprehensive conclusion, the applicability of ENERWATER was confirmed based on sewage statistics data 

and labeling can be used to set priorities for the energy diagnosis and improvement project.
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1. Introduction

하수처리시설은 단일 분야 에 지 소비량이 큰 시설로, 

체 연간 에 지 소비량이 유럽에서는 1% 수 이고 국내에서

는 0.5~1% 수 에 달하고 있다(Kim, 2020; Sabia et al., 

2020). 다만, 하수처리시설은 신재생에 지인 태양 , 소수

력, 소화가스 등의 에 지 생산을 통한 개선의 여지가 풍부

하다. 이러한 이유로 해외에서는 덴마크의 하수처리 자립률 

정책, EU의 Power step 로젝트 등을 통해 하수처리시설에

서 에 지 사용량 감과 신재생에 지 생산을 극 으로 

장려하여 하수처리시설의 energy-positive를 달성하는 것을 

목표로 하고 있다(Freyberg, 2016; POWERSTEP, 2018). 국

내에서는 환경부에서 2030년까지 하수처리시설의 에 지 자

립률 50% 이상을 목표로 하는 에 지 자립화 기본계획 3단

계 계획을 발표하 으며, 2020년까지 환경기 시설의 유휴

용지 등에 신재생에 지 설비 설치를 지원하는 환경기 시

설 탄소 립 로그램을 통해 온실가스 감축을 추진하 다

(ME, 2010; ME, 2018).

그러나 력소비량이 높은 500톤/일 이상의 하수처리시설 

에서는 일부 도시의 형하수처리시설을 제외한 부분

이 신재생에 지 이용률 10%를 넘지 못해 환경부의 추진 단

계별 목표 달성에 미진한 실정으로 하수처리시설의 에 지 

소비 개선이 필요하다. 한, 2019년 12월 EU의 The European 

Green Deal의 발표 후 세계 으로 탄소 경제  탄소 립

의 필요성이 두되었고, 코로나19 감염병의 세계  유행을 

계기로 지속 가능한 성장 략의 요성이 크게 부각되었다

(Park, 2022). 이에 따라 환경부에서도 환경기 시설의 탄소 

립 로그램 등이 포함된 그린뉴딜 정책 방향을 제시하

으며, 하수처리시설의 에 지 소비 황 개선의 요성과 에

지 진단을 한 평가 지표의 요성 한 커졌다(ME, 2020).

국내에서 하수처리시설의 에 지효율등 을 평가하는 방법

으로는 미국 EPA의 Energy Star 방식과 유사한 회귀 분석법

의 연구가 주로 이루어져 왔다. Cho et al. (2012)의 연구에서 

500톤/일 이상 국내 공공하수처리시설의 에 지 사용량에 

향을 미치는 변수들을 통계 으로 분석하여 연간 에 지 사

용량을 종속변수로 하고 유입하수량, 유입 COD, 유입 BOD, 

유입 TN, 유입 TP, 고도 처리율, 가동률을 독립변수로 하여 

회귀분석식을 도출하 다. 이 회귀식을 통해 공공하수처리시

설의 용량  공법별 에 지 효율을 분석하 다. ME (2019)

에서는 력사용량을 종속변수로 하고 유입하수량, 유입  

방류 BOD, TN, TP 농도, 가동률, 소화조 운 용량, 탈수 여

부를 독립변수로 하여 회귀식을 도출하 다. 그러나 회귀분

석 방식은 하수처리시설의 체 시설에 한 평가만 이루어

진다. 이는 시설 간의 비교에는 합한 방법이지만, 추후 시

설 내에서 개선이 필요한 경우 공정 단계별 평가가 어려워 

확장성이 부족한 단 이 있다(Park, 2022).

따라서 본 연구에서는 체 시설에 한 평가와 세부 인 

력실측을 통한 공정 단계별 평가까지 용할 수 있는 EU

의 하수처리시설 에 지 등  지표인 ENERWATER를 사용

하는 것을 제안한다. ENERWATER는 EU Horizon 2020 

로그램을 통해 개발된 하수처리시설의 에 지 등  평가  

진단을 한 방법으로 체 시설 단  에 지 등 을 평가할 

수 있다. 한 공정별 기기 설비의 에 지 사용량 측정 데이

터가 있는 경우 각 공정 단계의 에 지 등 까지 평가하는 

확장성이 있다(ENERWATER, 2018).

이를 활용하여 본 연구에서는 국내 하수도 통계 데이터를 

기반으로 500톤/일 이상의 하수처리시설 에 지 등 을 평가

하고, 처리시설 간 에 지 등  비교를 통해 에 지 진단  

개선 사업 등의 개황 조사  우선순  선정에 활용성을 확

인하고자 한다.

2. Materials and Methods

2.1 Rapid Audit and Decision Support Methodology

ENERWATER는 빠른 평가 방법(Rapid audit, RA)과 정  

진단 방법(Decision support, DS)의 두 가지 평가 방법으로 분

류된다. 빠른 평가 방법은 하수처리시설 체의 에 지 사용

량을 산정하여 단일 시설에 한 에 지 등 을 평가하는 방

법이다. 정  진단 방법은 시설 체의 에 지 사용량과 함께 

기기 설비별 소비 력 등의 데이터를 실측하여 처리단계별 

에 지 등 을 평가하는 방법이며 공정별 에 지 효율성 진단

에 활용하는 것을 목표로 한다. 빠른 평가  정  진단 방법

의 결과를 그림으로 비교하면 Fig. 1과 같다(ENERWATER, 

2018).

본 연구에서는 국내 하수처리시설에 ENERWATER 방법 

용 가능성을 평가하기 해서 하수도 통계의 력소비량, 

오염물질 제거량 등의 운  데이터를 이용하여 빠른 평가 방

법을 용하 다. 빠른 평가 방법의 진행 순서는 Fig. 2에 제

시되었다. 먼 , 하수처리시설의 력사용량을 산정한 뒤 각 

시설의 처리 상 오염물질에 따라 시설유형을 분류한다. 분류

된 하수처리시설의 핵심성과지표(Key performance indicator, 

Fig. 1. Results of the ENERWATER RA and DS methods 

(ENERWATER, 2018).
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KPI)를 계산한다. 계산된 KPI를 에 지성과지표(Energy per- 

formance indicator, EPI)로 정규화하며, 하수처리시설의 에

지 소비수 에 따른 가 치를 용해 수처리 에 지 지수

(Water treatment energy index, WTEI)를 산출한다. 최종 으로 

WTEI에 따라 하수처리시설의 에 지 등 을 산정하게 된다.

2.2 Definition of WWTPs Energy Consumption

ENERWATER 빠른 평가 방법에서는 하수처리시설에서 소

비한 에 지를 력으로 계산하여 소비 력 기  에 지 사

용량을 산정한다. 력소비량은 기 검침 측정한 값을 직  

이용하며, 다른 연료를 사용해 발 기를 작동하는 경우 Table 

1에 제시된 변환계수를 용하여 력소비량을 계산한다(식 

1.1).

  하수처리시설소비전력      (1.1)

하수처리 과정에서는 백반, 염화철, 황산철, 메탄올 등의 화

학물질 사용을 통해 에 지 사용이 체되고 있다. ENER- 

WATER에서는 화학물질 사용을 추정하기 해  에 지 

수요(Cumulative energy demand) 방법을 이용한다(식 1.2). 단

 시간당 사용된 화학물질의 양에 따른 력 변환계수는 

Table 2와 같다(ENERWATER, 2018).

  화학에너지소비량  
 



 ∙  (1.2)

    

하수처리시설 내 소화가스, 태양열, 소수력, 풍력, 연료 지 

등을 통한 신재생에 지 생산량을 E3(식 1.3), 외부 유입 하수 

슬러지를 처리하는 과정에서 발생하는 에 지 생산  소비

량 추정치를 E4(식 1.4)로 한다.

  하수처리시설신재생에너지생산량  
 



 (1.3)

  위탁슬러지처리에따른에너지생산량

에너지소비량

(1.4)

종합하여 하수처리시설의 총 력사용량을 총 력소비량

(Gross energy consumption)으로 계산하며(식 1.5), 처리시설

에서 자체 생산한 신재생에 지를 고려한 순 력소비량(Net 

energy consumption)을 계산한다(식 1.6)(ENERWATER, 2018).

총전력소비량   (1.5)

순전력소비량   (1.6)

Chemical
Chemical energy 

consumption (kWh/kg)

Acetic acid 80% sol. 10.3

Aluminium sulfate 50% sol. 1.04

Iron(III) chloride 40% sol. 3.40

Iron(III) sulfate 12.5% sol. 1.90

Iron(II) sulfate 100% 0.90

Methanol 100% 9.21

NaOH 50% sol. 4.17

Peracetic acid 15% sol. 6.90

Polyaluminium chloride(PAC) 25% sol. 1.94

Polyelectrolyte(polymer 5%) 1.40

Table 2. Chemical energy consumption(cec) of chemicals 

commonly used in WWTPs (ENERWATER, 2018)

Energy carrier
Electric energy

(kWh)

Diesel

(kg)

Natural gas

(m3 at 1atm, 0oC)

Biogas

(m3 at 1atm, 0oC)

Abbr. V1 V2 V3 V4

Conversion factors
1

(kWh/kWh)

11.87

(kWh/kg)

9.94

(kWh/Ncm)

6.11 x NGC

(kWh/Ncm)

*NGC: Natural Gas Content in biogas (vol/vol)

Table 1. Conversion factor for energy carrier classification (ENERWATER, 2018)

Fig. 2. Work flow of ENERWATER Rapid audit.
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2.3 Energy Efficiency Labeling

하수처리시설은 하수의 오염물질을 제거하기 한 많은 단

계의 공정으로 구성되어 있다. 하지만 ENERWATER의 빠른 

평가는 방법의 목 상 유입수  유출수의 특성 등 향이 큰 

일부 하수처리 공정만을 고려하고 있다. Table 3에 제시된 것

과 같이 하수처리시설을 처리 상 오염물질에 따라서 3개 유

형으로 구분하고, 그 유형에 포함되는 핵심성과지표(KPI)를 

계산한다(ENERWATER, 2018).

유형1 : TSS, BOD or COD, NH4 제거량(kg)/일

유형2 : TSS, BOD or COD, NH4 and NO3, TP 제거량(kg)/

일

유형3 : TSS, BOD or COD, NH4 and NO3, TP, 병원균 제

거량(kg)/일

본 연구에서 활용한 하수도 통계의 데이터는 2017년부터 

2019년까지 3개년 통계 자료이다. 2019년 기 으로 공공하수

처리시설의 방류수 수질 기 에 생물화학 산소요구량, 화학

산소요구량, 부유물질, 총인, 총질소, 총 장균군 수의 방류

기 이 설정되어 있다. 따라서 모든 하수처리시설을 병원균 

제거량까지 고려하는 유형3 시설로 분류하여 분석을 진행하

다. 하수처리시설의 유형에 따라 결정된 핵심성과지표(KPI)

는 다음 식 1.7부터 식 1.10과 같이 계산한다(ENERWATER, 

2018).

   (1.7)

   (1.8)

  log 

 (1.9)

    (1.10)

*TPEremoved (Total Pollution Equivalent) = kgCODremoved + 

20·kgTNremoved + 100·kgTPremoved

하수처리시설의 운 지표별 KPI가 제공하는 정보들을 단일

한 수치로 표 하기 해 ENERWATER에서는 정규화를 통

해 표 화된 지표가 되도록 한다. KPI는 각 운 지표에 따라 

다양한 단 로 표 된다. 이를 단일 단 로 공통화하기 해 

정규화를 거쳐 각 KPI에 한 백분 로 환산한다. 이처럼 정

규화된 지표를 에 지 성과지표(EPI)라고 하며, 단일화된 EPI

는 가 치를 곱해 하나의 수처리 에 지 지수(WTEI)로 계산될 

수 있다. EPI는 다음 식 1.11에 따라 계산한다(ENERWATER, 

2018).

   expexp



  (1.11)

* 𝜇 : 치변수 𝛽 : 축 변수

식 1.11의 EPI 계산식은 검벨  분포 함수식을 따르고 

있으며, 검벨  분포의 변수를 추정하는 방법으로는 식 

1.12와 같이 모멘트 법(Method of moments)을 활용하 다. 

모멘트 법은 모수의 표 편차와 평균을 기반으로 치변수와 

Type1 Type2 Type3 If no historical data is available KPI

Flow (m3)
Requires measurement of the real flow wastewater treated 

through online flow meters or similar

Assume WWTP

design flow
KPI1

kg CODremoved

Requires access to historical data measurements of COD in the 

influent and effluent of the WWTP and calculation of kg COD 

removed/day

Assume:

Type1: 85% COD removal

Type2: 90% COD removal

Type3: 55% COD removal

KPI2
kg Nremoved

Requires access to historical data measurements of N in the 

influent and effluent of the WWTP and calculation of kg N 

removed/day

Assume:

Type1: 15% N removal

Type2: 80% N removal

Type3: 90% N removal

kg TPremoved -

Requires access to historical data measurements of 

TP in the influent and effluent of the WWTP and 

calculation of kg TP removed/day

Assume:

Type2: 80% TP removal

Type3: 90% TP removal

Pathogens removal - -

Requires access to historical data 

measurements of pathogens removal in 

the influent and effluent of the WWTP 

and calculation coliforms log reduction

Assume:

Log 6 pathogen removal
KPI3

kg TSproduced

Requires access to historical data measurements of TS in the 

effluent of the WWTP and calculation if kg TS dewatered/day 

Assume: sludge production = 

0.45kgTS-kgCODeliminated

Assume: 40% solid reduction

(i.e. during anaerobic digestion)

KPI4

Table 3. Identification of KPIs for ENERWATER rapid audit (ENERWATER, 2018)
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축 변수를 계산하는 통 인 방법으로, 매개변수를 어렵지 

않게 추정할 수 있어서 리 사용되고 있다(Landwehr et al., 

1979).

 


×
   (1.12)

모수의표준편차  모수의평균
 오일러상수 ⋯

정규화된 EPI에 하수처리시설의 각 운 지표가 체 에

지 소비에서 차지하는 평균 인 기여도를 기반으로 산정된 

가 치를 곱해 WTEI로 계산한다. 가 치의 의미는 각 하수

처리시설의 오염물질의 처리에 하수처리시설 에 지를 얼마

나 소비하고 있는지를 나타내는 수치로서 하수처리시설의 공

정별 에 지 소비량을 통해 산출된 값이다. 정규화된 가 치 

값은 다음 식 1.13을 통해 계산한다(ENERWATER, 2018).

정규화된가중치  












는적용되는의수

 (1.13)

        



다음 식 1.14와 같이 각 EPI에 정규화된 가 치를 곱하여 

수처리 에 지 지수(WTEI)로 계산한다(ENERWATER, 2018).

 
  



 ∙   (1.14)

계산된 WTEI와 Table 4의 분류기 에 따라 하수처리시설

의 에 지 효율 등 을 A등 부터 G등 까지 분류한다

(ENERWATER, 2018).

3. Results and Discussion

3.1 Application of ENERWATER

ENERWATER 빠른 평가 방법을 국내 하수처리시설에 

용하기 해 본 논문에서는 2017년부터 2019년까지 3개년 하

수도 통계 자료를 기반으로 각 하수처리시설의 운  데이터

를 평균하여 사용하 다. 2019년 하수도 통계를 기 으로 

국에 500톤/일 이상의 하수처리시설은 681개소이며, 이  

력량 등 주요 운  인자가 락되어 분석에 오류가 나타난 3개 

시설을 제외한 678개소 시설의 에 지 등 을 평가하 다.

한, 하수처리시설의 시설용량과 에 지 소비 수 에 한 

국내외 선행연구를 검토한 결과, 하수처리시설의 규모가 클수

록 에 지 소비 효율이 높으므로 시설의 에 지 효율성을 단

순 비교하면 시설 규모에 따라 편향되게 나타나는 것으로 검

토되었다(Cho, 2012; Gu et al., 2017; Mizuta and Sabia, 2020; 

Pitas et al., 2010; Shimada, 2010). 일반 으로 하수처리시설

의 시설용량이 클수록 에 지 효율이 더 높은 원인으로 (1) 

펌 와 압축기 등을 더 크고 효율 인 장비로 사용하여 규모

의 경제가 가능하다. (2) 보다 안정 인 조건으로 시설을 운

하기 좋고 이를 통해 더 규칙 인 장비의 운 이 가능하여 

에 지 사용이 크게 변동하는 것을 방할 수 있다. (3) 처리

공정의 자동화에 유리하다. (4) 더 많은 직원  숙련된 직원

이 상주한다는  등을 들 수 있다(Longo et al., 2016).

이 같은 편향성은 유사한 규모의 하수처리시설은 에 지 효

율성이 수렴하는 결과로 나타나 정확한 비교가 어렵게 만들

며, 단순히 시설용량에 따른 잘못된 해석을 유발할 수 있다. 

한, 소규모 시설은 농‧어  지역의 생활환경 개선과 상수

원의 수질오염 방지 등 별도의 목 을 해 설치되기도 하며

(Jun, 2010), 해외의 경우 하수처리시설의 규모 는 처리기술

별로 방류수 수질 기 을 차등하는 것에 비해 국내 하수도법

에서는 500톤 이상 규모의 시설은 방류 수계에 따른 차등만 

있을 뿐 시설용량에 따른 차등화는 이루어지지 않아 규모 

하수처리시설과 에 지 소비수 을 비교할 때 소규모의 시

설이 불리하게 작용한다(Jeong et al., 2014; National Assembly 

Environment and Labor Committee, 2010). 본 연구에서는 이

와 같은 을 고려하여 하수처리시설의 시설용량별로 에 지 

등  분석을 수행하 다. 분석된 하수처리시설은 시설용량에 

따라 1일 처리용량 5백톤 이상~1천 톤 미만, 1천 톤 이상~5천 

톤 미만, 5천 톤 이상~1만 톤 미만, 1만 톤 이상~5만 톤 미만, 

5만 톤 이상의 5개 그룹으로 분류하 다.

분류된 678개소의 하수처리시설을 빠른 평가 방법에 따라 

소비 력 기  에 지 사용량을 산정하 다. 본 연구에서는 

국가 하수도 통계를 통해 정보를 이용할 수 없는 화학물질에 

따른 에 지 소비와 슬러지 탁처리에 따른 에 지 소비를 

제외한 E1과 E3만을 고려하여 력사용량을 산정하 다. 따

라서 본 연구에서 사용한 력사용량 계산식은 식 2.1  식 

2.2와 같다.

총전력소비량   (2.1)

순전력소비량   (2.2)

하수도 통계 수치를 기반으로 그룹화된 하수처리시설의 

KPI를 계산하 다. 계산된 체 하수처리시설  유사한 시

WTEI Label

< 0.110 A

0.110 ≤ WTEI < 0.220 B

0.220 ≤ WTEI < 0.330 C

0.330 ≤ WTEI < 0.440 D

0.440 ≤ WTEI < 0.550 E

0.550 ≤ WTEI < 0.775 F

> 0.775 G

Table 4. Label assignation according to the WTEI value 

(ENERWATER, 2018)
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설용량의 하수처리시설이 다수 치한 “Z” 시의 1일 5만 톤 

이상 시설들을 비교해 ENERWATER 방법의 용 가능성을 

확인하고자 하 다. 해당 하수처리시설의 정보는 Table 5에 

제시하 다.

Table 6에는 “Z” 시 하수처리시설의 순 력 기  KPI 계

산 결과를 제시하고 있다.

유형 3의 식에 따라 핵심성과지표를 도출하면 정규화하여 

EPI로 계산한다. 본 연구에서는 체 하수처리시설의 비교를 

해 분석에 사용된 678개소 시설의 KPI 별로 모멘트 법을 

통해 치변수(𝜇)  축 변수(𝛽)를 추정하 다(Table 7).

제시된 “Z”시 하수처리시설의 KPI를 검벨  분포 함수

식에 따라 체 하수처리시설의 EPI를 계산하 다. 정규화한 

EPI 계산 결과를 Table 8에 나타내었다.

정규화한 EPI를 가 치를 이용해 WTEI로 계산하 다. 본 

연구에서는 선행연구의 국내 하수처리시설 주요 기기의 에

지 소비율을 평균하여 가 치를 계산하 다(Table 9; Park, 

2022)

각 가 치를 이용해 체 하수처리시설의 WTEI를 계산하

으며, 제시된 “Z” 시 하수처리시설의 WTEI와 그에 따른 

에 지 등 의 결과를 Table 10에 비교하 다. “Z” 시의 시설

용량 1일 5만 톤 이상 처리시설의 에 지 등  평가의 결과를 

볼 때, “X” 하수처리시설의 에 지 효율이 가장 우수하며, 

“V”  “Y” 하수처리시설의 에 지 등 이 미흡한 것으로 분

석되었다.

이처럼 에 지 등  결과를 통해 특정 처리시설 간의 에

지 소비수 에 따른 비교가 가능하다. “Z” 시를 로 볼 때, 

규모와 처리계열에서 유사한 “W”  “X” 하수처리시설의 정

 진단을 통한 시설개선사업의 기  자료로 활용할 수 있다. 

는 에 지 등 이 낮게 나온 시설을 상으로 하수처리시

설 에 지 진단  개선 사업의 우선순 를 설정하는 등의 개

황 조사 자료로 활용 가능할 것으로 여겨진다.

3.2 Analysis of results by Net Energy Label

본 연구에서는 500톤/일 이상 규모의 하수처리시설을 시설

용량별로 그룹화한 뒤, ENERWATER 빠른 평가 방법을 이용

해 에 지 등 을 평가하 다. 그  순 력 기 으로 평가

된 에 지 등 에 하여 처리시설의 규모별, 처리공법별, 지

역별로 차이를 분석하 다.

Fig. 3은 에 지 등  결과를 종합하여 처리시설의 규모별 

차이를 분석하 으며, X축에는 하수처리시설의 시설용량, Y

Fig. 3. Distribution of Net energy label for WWTPs capacity.

KPI1 KPI2 KPI3 KPI4

𝜇 0.8085 0.7198 0.1144 0.6292

𝛽 0.5822 0.7057 0.0820 2.0804

Table 7. Parameters of Gumbel’s cumulative distribution

function for KPIs

KPI KPI1 KPI2 KPI3 KPI4

weights 0.3264 0.4113 0.1043 0.1350

Table 9. Weights of different KPIs according to domestic 

literature (Park, 2022)

WWTPs KPI1 KPI2 KPI3 KPI4

WWTP “V” 0.32 0.48 0.05 0.89

WWTP “W” 0.32 0.21 0.04 0.74

WWTP “X” 0.23 0.21 0.03 0.52

WWTP “Y” 0.83 0.72 0.11 1.09

Table 6. A comparison of KPIs based on Net Energy for 

WWTPs in “Z“ City

WWTPs KPI1 KPI2 KPI3 KPI4

WWTP “V” 0.29 0.79 0.32 0.71

WWTP “W” 0.31 0.05 0.28 0.54

WWTP “X” 0.08 0.07 0.05 0.23

WWTP “Y” 0.99 0.97 0.98 0.86

Table 8. A comparison of EPIs based on Net Energy for 

WWTPs in “Z“ City

WWTPs WTEI Label

WWTP “V” 0.56 F

WWTP “W” 0.23 C

WWTP “X” 0.09 A

WWTP “Y” 0.96 G

Table 10. A comparison of WTEI based on Net Energy for 

WWTPs in “Z” City
WWTPs Capacity (ton/day) Process

WWTP “V” 125,000 Media

WWTP “W” 275,000 A2O

WWTP “X” 350,000 A2O

WWTP “Y” 65,000 Membrane

Table 5. WWTPs’ characteristic in “Z” City
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축에는 시설용량별 하수처리시설의 에 지 등 의 비율을 표

기하 다. 분석된 총 7개 등   상  3번째 등 인 C등 을 

기 으로 처리시설 규모별 에 지 등  황을 평가하 다. 

그 결과, 일일 처리용량 5만 톤 이상의 하수처리시설에서 C

등  이상 비율이 약 50%를 차지하여 가장 에 지 등  황

이 우수하 다. 다음으로는 1만 톤 이상 5만 톤 미만 규모와 

C등  이상 비율이 약 32%로 에 지 등  황이 양호하

다. 반면 1만 톤 미만 규모의 하수처리시설에서는 C등  이

상 비율이 낮고, E등  이하 비율이 높아 에 지 등  황이 

미흡하 다. ME (2019)의 보고서에도 하수처리시설의 규모별 

에 지 효율성을 분석한 결과 1천 톤/일 미만의 하수처리시설

에서 에 지 효율성이 조한 시설의 비율이 높고 1만 톤 이

상 5만 톤 미만의 규모에서 에 지 효율성이 우수한 비율이 

높아 유사한 추세를 보인 바 있다.

Fig. 4는 에 지 등  결과를 종합하여 처리공법별 차이를 

분석하 으며, X축에는 하수처리시설의 처리공법 분류, Y축

에는 처리공법별 하수처리시설의 에 지 등 의 비율을 표기

하 다. 본 연구에서는 하수도 통계의 처리공법 분류를 따라 

A2O, SBR, 막 공법, 담체 공법  그 외 처리계열로 분류하

다. 단, 두 가지 이상의 처리계열을 사용하는 시설은 복합

계열로 구분하 다. 분석된 총 7개 등   상  3번째 등

인 C등 을 기 으로 처리시설 규모별 에 지 등  황을 

평가하 다. 그 결과, 시설 수가 가장 은 기타 하수처리시

설이 약 48%의 C등  이상 양호한 시설 비율로 가장 높았으

며, 다음으로 SBR 계열에서 약 40%의 C등  이상 비율, A2O 

계열에서 약 37% 비율로 에 지 등  황이 우수하 다. 분

리막 계열 처리시설은 C등  이상 시설이 오직 B등 뿐이며 

그 비율도 가장 낮은 5% 미만으로 에 지 등  황이 미흡

하 다. ME (2019)의 보고서에도 하수처리 공법별 에 지 효

율성을 분석한 결과 SBR 공법 > A2O 공법 > 담체 공법 > 

막 공법 순으로 높게 나타나 유사한 결과를 보인 바 있다.

Fig. 5는 에 지 등  결과를 종합하여 지역별 차이를 분석

하 으며, X축에는 특 역시  각 도의 분류, Y축에는 지역

별 하수처리시설의 에 지 등 의 비율을 표기하 다. 분석된 

총 7개 등   상  3번째 등 인 C등 을 기 으로 처리시

설 규모별 에 지 등  황을 평가하 다. 그 결과, 라남

도 지역의 시설이 C등  이상 에 지 등  비율이 약 55%로 

우수하 으며, 특 역시 하수처리시설이 약 48%로 두 번째로 

높았다. C 이상 등  비율이 가장 낮은 지역은 약 23%의 경

상북도이며, 경기도 지역이 24%로 다음으로 에 지 등  

황이 미흡하 다.

3.3 Analysis of Results by Renewable Energy Source

ENERWATER 방법의  다른 특징은 하수처리시설의 총 

력량과 순 력량의 분석을 통해 신재생에 지 용 효과

를 비교할 수 있다는 이다. 본 연구에서 분석된 국내 하수

처리시설의 신재생에 지 생산 황과 총 력량 등 -순 

력량 등 의 계를 분석하 다.

분석된 하수처리시설  신재생에 지를 생산하는 시설은 

2017년부터 2019년 에 지 자립 황 데이터를 기 으로 총 

232개소이다. 본 연구에서는 신재생에 지 생산에 따른 하수

처리시설의 구분을 에 지 자립 황 데이터를 따라 소화가

스, 하수열, 태양 , 기타로 시설을 분류하 으며, 두 가지 이

상의 신재생 에 지원이 생산하는 에 지양에 10% 이상 기

여하는 시설은 복합시설로 추가 분류 다. 를 들어 총생산 

신재생 에 지양에서 태양 의 비율이 80%이고, 소화가스의 

비율이 20%인 경우는 복합, 태양 의 비율이 95%이고, 소화

가스의 비율이 5%인 경우는 단순 태양  시설로 분류하 다

(Park, 2022).

하수처리시설 시설용량별 신재생에 지 생산시설의 수를 

분석한 결과(Fig. 6), 50만 톤 이상의 규모에서는 모든 시설이 

신재생에 지를 생산하고 있으며 소화가스 시설의 비율이 

60%에 달한다. 하수처리시설의 규모가 작아질수록 신재생에

지를 생산하지 않는 시설의 비율이 차 커지며, 태양  

발 을 용한 시설이 주를 이루고 있다.

하수처리시설 시설용량별 총 력 기  에 지 등 과 비교

해 순 력 기 의 등 이 개선된 처리시설의 수를 분석한 결

과(Fig. 7), 신재생에 지 생산시설이 많은 형처리시설에서 

총 력 기  등 보다 순 력 기  등 이 개선된 시설의 

비율이 높으며, 신재생에 지를 생산하는 시설이 은 소규모

처리시설일수록 에 지 등 이 개선되는 비율이 낮다. 50만 Fig. 4. Distribution of Net energy label for WWTPs process.

Fig. 5. Distribution of Net energy label for the region.
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톤 이상 규모의 하수처리시설에서는 12개 시설 모두 신재생

에 지를 생산하고, 11개소 시설의 에 지 등 이 개선되었

다. 그러나, 1천 톤 미만 규모의 하수처리시설에서는 10개 시

설만 신재생에 지를 생산하고, 이  7개 시설만 에 지 등

이 개선되었다.

신재생 에 지원에 따라 순 력 기  에 지 등 이 향상

된 처리시설을 분석한 결과(Fig. 8), 소화가스 생산시설 32개

소 에서 약 80%인 26개소의 등 이 개선 으며, 복합시설 

28개소 에서 약 64%인 18개소가 등 이 개선되었다. 용 

인 시설이 169개소로 가장 많은 태양 의 경우 시설등 의 

개선은 약 25%인 43개소에 그쳤다. 신재생에 지 복합시설의 

28개소  23개소에서 소화가스를 병행하고, 에 지 등 의 

개선이 소화가스 시설에서 가장 많아 소화가스가 하수처리시

설 에 지 개선에 효과가 있었다. 그러나 태양 이 용된 1천 

톤 이상~5천 톤 미만 하수처리시설 48개소  17개소  1천 

톤 미만 하수처리시설의 10개소  7개소에서 에 지 등 이 

개선되어 소규모의 처리시설에서는 신재생에 지의 용 

가능성 등을 고려할 때 태양  시설이 에 지 개선에 효과가 

있었다. 선행연구 결과에서도 하수처리시설의 에 지 자립률 

향상에 있어서 경제성 분석을 수행한 결과 소화가스발  > 

소수력발  > 태양  > 풍력 순으로 검토할 필요가 있으며

(Park et al., 2021), 소규모 하수처리시설은 소화조가 없는 

경우가 많아 태양  발 에 의존도가 높고, 시설용량이 큰 하

수처리시설일수록 소화가스에 한 재생에 지 생산 비율이 

높게 나타나(Kim, 2020) 유사한 결과를 보인 바 있다.

4. Conclusion

하수도 통계 기  시설용량 500톤/일 이상의 국내 하수처리

시설을 ENERWATER의 빠른 평가(Rapid audit) 방법을 통해 

에 지 등 을 평가하 다. 체 하수처리시설을 시설용량에 

따른 구분 없이 분석하면 규모의 경제에 의해 시설용량이 큰 

하수처리시설이 상 으로 등 이 높게 편향되기 때문에

(Park, 2022) 시설용량에 따라 5개 그룹으로 분류하여 에 지 

등 을 평가한 결과, 다음과 같은 결론을 도출하 다.

1. ENERWATER 빠른 평가를 이용하여 국내 하수처리시설

의 시설용량별, 처리계열별, 지역별 에 지 등 을 분석하

다. 순 력 기  등  분석 결과, 시설용량별로 에 지 등  

황이 가장 우수한 시설 규모는 5만 톤 이상의 규모 하수

처리시설이며, 처리계열별로는 기타 계열 > SBR > A2O > 

담체 공법 > 복합계열 > 막 공법 순서로 등 이 우수하 다. 

지역으로는 라남도  특 역시의 하수처리시설의 에 지 

등 이 우수하 다.

2. 하수처리시설의 시설용량이 클수록 신재생에 지 용시

설의 비율과 에 지 등 이 개선된 비율이 높아진다. 신재생 

에 지원별로 분석한 결과 소화가스의 에 지 생산효율이 높

아 소화가스 용 비율이 높은 형처리시설에서 에 지 등

개선 시설이 많았으며, 시설용량이 작은 시설에서는 비교  

태양 이 에 지 등 개선 효과가 있었다.

3. 국내 하수처리시설에 ENERWATER의 빠른 평가 방법을 

용해 분석한 결과, 국내 하수도 통계 데이터를 기반으로 처

리시설의 에 지 소비 등 을 평가할 수 있으며, 에 지 소비 

Fig. 7. Distribution of plants with an improved label for 

WWTPs capacity.

Fig. 8. Distribution of plants with an improved labels by 

renewable energy source.

Fig. 6. Distribution of renewable energy production plants for 

WWTPs capacity.
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개황 조사 자료  에 지 진단사업의 우선순  선정에서 활

용 가능할 것으로 단된다.

다만, 본 연구는 하수처리시설의 에 지 소비 실측 데이터

가 없어 하수도 통계  선행연구자료를 바탕으로 한 빠른 평

가 방법만 용 가능한 한계가 있었다. 따라서 에 지 정  

진단과 지속 인 평가를 해서 실제 장 방문  실측을 통

해 데이터베이스를 구축하고, 이를 바탕으로 국내 상황에 맞

게 에 지 소비 가 치 등의 지표를 검토하는 후속 연구가 필

요하다.
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