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요 약

수소 등 인화성 가스를 취급하는 사업장은 KS C IEC 60079-10-1 기준에 따라 취급시설 주변을 폭발위험장소로 
구분하여 관리하여야 한다. 그렇지만 동 기준은 가스의 종류, 실내·외 여부, 대기조건 등의 구분없이 누출특성값을 
기준으로 폭발위험범위를 산정하므로 실효성 등에 대한 의문이 제기되고 있다. 본 연구에서는 수소를 대상으로 
누출특성과 실외대기 조건에서 시뮬레이션(PHAST 및 HyRAM)을 통해 폭발위험범위를 도출하고 IEC 기준의 
log-log 그래프에서 비교하였으며, 각 결과에 대한 회귀분석을 수행하였다. 그 결과, 각 조건에서 시뮬레이션 결과
가 IEC 기준보다 0.6~3.8배 이상 적게 나타났으며, 동일한 누출특성값에서 풍속 및 대기안정도에 따라 폭발위험범
위가 상이한 것을 확인할 수 있었다. 또한, 간편하게 사용할 수 있는 누출특성과 폭발위험범위에 대한 선형회귀식
을 도출하였다. 따라서, 수소 취급 사업장 등에서 폭발위험범위 산정 시 본 연구에서 제시한 그래프와 선형회귀식
을 통하여 IEC 기준과 시뮬레이션 결과를 용이하게 비교 및 활용할 수 있을 것으로 판단된다. 이를 적용할 경우 
합리적인 폭발위험장소 구분이 가능하여 경제적인 부담을 최소화할 수 있을 것으로 기대되며, 수소 폭발 등의 위험
성을 크게 감소시킬 수 있을 것으로 전망한다. 

Abstract - In workplaces handling flammable gas such as hydrogen, hazardous area is determined through 

KS C IEC 60079-10-1 standard. Because this standard determines the hazardous distance based on the release 

characteristic regardless of the type of gas, indoor/outdoor conditions, and atmospheric conditions, concerns 

are being raised about the effectiveness. In this study, simulations (PHAST, HyRAM) were performed to cal-

culate the hazardous distance for hydrogen under various release characteristics and atmospheric conditions, 

and compared these results to IEC standard log-log graph. Also, we performed regression analysis according 

to each result. we found that the simulation results were 0.6 to 3.8 times less than the IEC standard, presented 

convenient linear regression equations. In addition, We confirmed that the results of hazardous distance varied 

based on wind velocity and atmospheric stability at the same release characteristic. In addition, we derived lin-

ear regression equations for release characteristics and hazardous distance that can be conveniently utilized. 

So, when classifying hazardous area in workplaces where they handle the hydrogen, the integrated graph and 

linear regression equation are helpful for confirming the hazardous area. Moreover, it is expected that the eco-

nomic burden will be minimized by being able to classify reasonable hazardous area and to greatly reduce the 

risk of hydrogen explosion.
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I. 서 론

국내에서 인화성 물질을 취급하는 사업장은 화재 
및 폭발사고를 예방하기 위하여 한국산업표준 KS 

C IEC 60079-10-1에 따라 폭발위험장소를 구분하고, 

적합한 방폭구조의 전기기계를 설치하여 점화원을 
안전하게 관리하고 있다. 다만, 이러한 폭발위험장
소는 과대 및 과소평가 시 경제적 부담 또는 안전상
의 문제를 야기할 수 있으므로 정확하게 산정하는 
것이 중요하다. 이를 위하여, IEC 기준에서는 이론
식에 따라 누출량 산정 후, 폭발하한(lower flamma-

ble limit, LFL) 및 가스밀도에 따라 누출특성값을 
도출하고, 획일화된 차트를 통하여 폭발위험범위를 
산정하도록 규정하고있다[1]. 다만, 차트의 정확한 수
식 및 값이 명시되어 있지 않아 대략적인 폭발위험
범위만 추정가능하기 때문에 엔지니어마다 해석 차
이가 발생할 수 있다는 문제점이 제기되었다[2,3]. 또
한, 폭발위험장소 구분 시 대기조건에 대한 평가가 
필수적으로 이루어져야 하나 IEC 기준에서는 누출특
성값과 환기속도를 기반으로 희석등급(고희석, 중희
석, 저희석)만을 결정하고 있어 실효성에 대한 의문
이 제기되고 있다[4]. 

이러한 폭발위험범위 산정방법의 모호성을 보완하
고자 다양한 선행연구가 수행되었으며, 주로 차트해
석의 어려움과 대기조건을 고려한 폭발위험범위 산
정의 필요성 등 IEC 기준의 한계점을 논하고 있다.

Seo 등[2]은 PHAST 시뮬레이션 프로그램을 활용
하여 물질특성 및 운전조건에 따른 폭발위험범위를 
테이블로 제시하였으나, 다양한 운전 및 대기조건을 
고려하지 않았다. Chol 등[5]은 IEC 기준에 제시된 폭
발위험범위 차트의 경우 수식이 정의되어 있지 않아 
정확한 범위 산정이 어렵고, 10 m부터 그래프 축의 
단위가 10배씩 증가하여 큰 오류가 있음을 확인하였
다. Kim 등[7]은 IEC 기준을 기반으로 개발된 KGS 

HAC 프로그램과 실험 및 전산유체역학(Computatio-

nal Fluid Dynamics, CFD)을 통하여 폭발위험범위를 
도출하고, 누출특성 하한값에 대한 범위가 명확히 제
시되어 있지 않음을 설명하였다.

그 밖에 대기조건에 대한 연구도 진행되었으며, 

Kim 등[6]은 대기조건을 고려하여 실험과 시뮬레이
션을 수행한 결과 IEC 기준에 따른 폭발위험범위와 
결과가 상이한 것을 확인하였다. Cho 등[4]은 IEC 

기준에 제시된 차트에 따라 누출특성값을 기반으로 
폭발위험범위를 도출하는 방식은 환기속도를 고려
하지 않아 신규 환기설비 설치 시에도 동일한 범위가 
적용되는 것을 지적하였다. Barros 등[8], Kwon 등
[9]은 풍속 및 풍향 등에 따라 폭발위험범위가 달라

지는 것을 확인하였으며, 범위산정 시 이러한 조건이 
고려되어야 한다고 제시하였다.

따라서, 본 연구에서는 각 사업장의 정확한 폭발
위험범위를 산정하기 위하여, 시뮬레이션 프로그램
(PHAST, HyRAM)을 기반으로 누출특성에 따른 폭
발위험범위를 차트로 도출하여 IEC 기준과 비교‧분
석하였다. 또한, PHAST를 활용하여 실외 대기조건
에 따른 폭발위험범위의 영향을 평가하였다.

II. 이론적 배경 (IEC 60079-10-1)

폭발성 분위기가 형성될 수 있는 장소에는 잠재
적 위험에 따라 적절한 폭발위험장소를 구분하는 
것이 중요하며, 국제표준기준 IEC 60079-10-1은 이
와 관련된 절차 및 방법을 기술하고 있다[1]. 이를 
국내화한 한국산업표준 KS C IEC 60079-10-1 기준
이 있으며, 국내 인화성 물질을 취급하는 사업장은 
｢산업안전보건기준에 관한 규칙 제 230조｣에 따라 
동 기준을 준용하여 폭발위험이 있는 장소를 설정 
및 관리하고 있다.

이를 위하여, 우선 폭발성 분위기가 생성되는 빈
도 및 지속시간에 따라 누출원과 누출등급(연속 누
출, 1차 누출, 2차 누출)을 결정하여야 한다. 이후, 

제시된 권고사항에 따라 누출원 면적을 선정하며, 

이론식에 의하여 누출률과 누출특성값을 산출한다. 

이를 기반으로 Fig. 1에서는 누출특성값과 환기속
도에 따라 희석등급을 결정하며, Fig. 2에서는 누출

Fig. 1. Chart for assessing the degree of dilution[1].
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특성값과 누출유형(고속의 제트, 저속의 확산, 무거
운 가스)에 따라 폭발위험범위(m) 를 결정한다[1].

다만, Fig. 1을 통하여 선정된 희석등급은 폭발위
험장소 유형(0종, 1종, 2종) 결정 시에만 활용되며, 폭
발위험범위 산정에는 반영되지 않고 있다. 또한, 물
질에 따른 누출유형 구분 기준이 명확하게 제시되어 
있지 않으며, 대기조건, 장애물 등에 대한 영향을 
고려하지 않아 누출특성(x축) 및 폭발위험범위(y축)

에 대한 정확한 값을 판독하는 데 어려움이 있다.

III. 연구방법

3.1.개요 
본 연구에서는 IEC 기준과 시뮬레이션 프로그램 

PHAST 및 HyRAM을 통하여 각각 폭발위험범위를 
도출하고, 그 결과를 비교‧분석하였다. 이를 위하여, 

가볍고 빠른 확산속도와 넓은 폭발범위(4~75%)로 
인하여 사고가능성이 높은 수소를 대상물질로 선
정하였다[10].

우선, 임의의 압력과 누출원 면적을 변수로 설정
하여 누출특성값(0.01~100)을 도출하고, 이를 기반으
로 폭발위험범위를 산정하였다. 또한, KOSHA GUIDE 

P-107-2020(최악 및 대안의 사고 시나리오)[11]에서 
제시한 실외 대기조건이 폭발위험범위에 미치는 
영향을 분석하였다.

3.2. 시나리오 선정 
수소를 대상으로 IEC 기준에 따라 2차 누출원 및 

2차 누출을 가정하였으며 계산 및 시뮬레이션 해석에 
반영되는 상수는 다음 Table 1과 같다 [1].

또한, 대기조건에 따른 폭발위험범위 평가를 위
하여 Table 2와 같은 조건을 적용하였다. 다만, 

HyRAM 프로그램의 경우 풍속 및 대기안정도를 
입력조건으로 구분하고 있지 않아 다양한 변수를 
고려할 수 있는 PHAST 프로그램을 활용하였다.

3.3 폭발위험범위 도출 방법
IEC 기준 차트(Fig. 1)의 x축 값인 누출특성

(Release Characteristic, RC)은 다음과 같이 식 (1)에 
의하여 계산되며, 변수값인 누출량(Wg)은 아음속 
가스의 경우 식 (2), 음속가스의 경우 식 (3)에 따라 
결정된다[1].

  × 


 (m3/s) (1)

Categorize Value

Material Hydrogen

Molar mass (kg/kmol) 2.02

Density of gas,  (m3/kg) 0.0826

Lower Flammability Limit, LFL (%) 4

Temperature, T (K) 298

Discharge Coefficient, Cd 1

Compressibility factor, Z 1

Ratio of specific heats,  1.4

Table 1. Scenario conditions

Categorize Value Applicable program

Wind velocity (m/s) 0.5/1/3 PHAST

Atmospheric

temperature (℃)
25 PHAST/HyRAM

Atmospheric pressure 

(atm)
1 PHAST/HyRAM

Atmospheric stability D/F PHAST

Table 2. Applicable atmospheric conditions for 

each programFig. 2.  Chart for estimating hazardous distance[1].



안승효· 김은희 ·이선희 ·마병철

KIGAS Vol. 28, No. 1, March, 2024 - 22 -


 














 


   




× 
 





 

 (kg/s) (2)


 




 

 
  

  

 (kg/s) (3)

본 연구에서는 Fig. 3과 같은 절차에 따라 IEC 기준
에 제시된 이론식, 권고사항 등을 적용하여 누출률 및 
누출특성값을 도출하였다. 누출특성값에 영향을 주
는 변수로 압력(P, kgf/cm2)과 누출원 면적(A, mm2)만 
고려하였으며, 나머지는 상수로 고정하였다[12].

우선, 최소 누출특성값 0.01에 도달하도록 초기 
누출원 면적(A0)과 압력(P0) 값을 설정하였다. 이처

럼 두 가지 변수를 동시에 고려하기 위하여, 누출
원 면적은 IEC 기준에 제시된 중간값 0.25 mm2를 
적용하였으며, 이에 맞춰 압력은 2.19 kgf/cm2 로 
설정하였다.

초기 설정값을 기반으로 Fig. 3에 제시한 바와 같
이 누출특성값 0.01~1.0구간의 경우 식 (4), 식 (5)를 

대입하여 압력과 누출원 면적 조건을 도출하고, 누
출량을 계산하였다. 누출특성값 1.0~100.0 구간의 
경우 식 (6), 식(7)을 이용하였다. 이러한 방법으로 
누출특성값 총 182개에 대한 조건을 도출하였다. 

  
  ×    (mm2) (4)

  
  ×    (kgf/cm2) (5)

  
  ×  (mm2) (6)

  
  ×    (kgf/cm2) (7)

다음으로 IEC 기준에 따른 폭발위험장소 구분 프로
그램 KOSHA e-HAC과 시뮬레이션 프로그램 PHAST, 

HyRAM을 사용하여 폭발위험범위를 산정하였다. 위 

3가지 방법에 따라 누출특성에 대한 수소 LFL(4%)까
지 각 범위를 확인하여 폭발위험범위 차트를 작성
하고, 그 결과를 비교하였다.

3.4 확산 모델링 프로그램
(1) PHAST 

PHAST 8.2.1(DNV 社) 프로그램은 학계 및 산업
계의 확산 모델링 분야에서 널리 활용되고 있으며, 수
소 관련 연구에서도 확산 결과가 검증되었다[12,13]. 

본 연구에서는 가스누출에 대한 확산 모델링을 수
행하였으므로 Leak 모델을 이용하였으며, 운동량 보
존식(conservation of momentum)을 적용하여 수소가 
대기로 방출되는 순간을 가정하였다[16,18]. 시뮬레
이션 조건의 경우 누출원 위치, 저장량, 저장온도 등
은 동일하게 적용하였으며, 압력 및 누출원 면적은 
Fig. 3에서 구한 값으로 설정하였다. 또한, 대기조건에 

대한 영향 평가를 위하여 풍속, 대기온도, 대기안정
도를 변수로 설정하고 폭발위험범위를 도출하였다. 

(2) HyRAM 

미국 Sandia National Laboratory에서 개발한 HyRAM 

프로그램은 수소 누출 확산 모델링에 특화되어 있
다[14,15]. 분석 모델은 HyRAM Physics 모드를 사용
하였으며, 대기압 및 대기온도, 저장압력, 몰 분율 
값은 상수로, 압력 및 누출원 면적을 변수로 고려하

Fig. 3.  Chartflow for hazardous distance calcula-

tion method.
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였다. 해당 조건 부여 시 누출률이 자동으로 계산
되어 나타나는 수소의 폭발위험범위를 평가하였다. 

IV. 폭발위험범위 비교 결과 

4.1. 누출특성에 따른 폭발위험범위 분석
누출특성에 따른 IEC 기준과 PHAST, HyRAM 

프로그램을 통하여 도출된 폭발위험범위 비교 결과
는 Fig. 4와 같다. 현재 IEC 기준에서는 분자량 및 
물질의 특성, 장애물 유무 등에 따라 다양한 물질을 
3가지 누출유형 중 한가지를 선정하여 일괄적으로 
범위를 산정하고 있으므로 다음과 같이 두개의 그
래프 데이터와 비교하였다[5,19].

또한, PHAST 구동 시 풍속은 필수로 입력하여
야 하는 조건이므로 IEC 기준 차트에 제시된 공기
보다 가벼운 가스/증기의 누출율 추정하기 위한 풍
속 0.5m/s를 가정하였다 [1].

비교 결과, 3가지 방법 모두 누출원 면적 및 압
력에 따라 누출량이 커질수록 폭발위험범위도 증
가하는 것을 확인하였다. 다만, 모든 누출특성값에
서 IEC 기준보다 시뮬레이션 수행 결과 더욱 적은 
폭발위험범위가 산정되는 것을 확인하였다. 또한, 

IEC 기준에서는 누출특성 하한값의 경우 통상적으
로 1m를 적용하고 있으나 시뮬레이션 수행결과 그 
미만의 값이 도출되는 것을 알 수 있었다. 현행 기
준에서 획일적인 방법으로 누출유형에 따라 제시

된 그래프의 교차점을 통하여 폭발위험범위를 산
정하고 있으나 시뮬레이션 프로그램에서는 수소에 
대한 확산거동을 보다 정밀하게 분석한 결과로 도
출된 범위가 상이한 것으로 판단된다.

또한, 시뮬레이션 프로그램 비교 결과 HyRAM

과 PHAST에서 사용하는 대기확산 모델링식이 다
르기 때문에 확산범위도 상이한 것으로 판단된다. 

HyRAM의 경우 Gaussian Profile 모델식을 적용하며, 

PHAST의 경우 통합확산모델(Unified Dispersion Model, 

UDM)을 기반으로 분석한다. 또한, HyRAM 에서는 
누출속도 및 시간에 따른 확산거동 확인이 불가하
고 저장량, 풍속, 대기안정도 등의 조건을 사용자가 
임의로 설정할 수 없어 PHAST 결과와 차이가 발
생한 것으로 예상된다 [14]. 

다음으로 위 차트(Fig. 4)를 기반으로 누출특성과 

폭발위험범위 결과에 대한 회귀분석을 수행하였으
며, 선형회귀식을 Y = log(y), X = log(x) 로 Table 3에 
나타내었다.

위 결과를 바탕으로 누출특성값 중 4가지 계열
에서 모두 얻을 수 있는 대표값 0.01, 0.1, 1.0 10.0, 

34.0 m3/s에서의 폭발위험범위 오차율 (IEC 기준값/

측정값)을 비교하였으며, 이를 Table 4, Table 5에 
정리하여 나타내었다. 

분석 결과, IEC(High)기준과 PHAST, HyRAM 

모두 누출특성 34.0에서 최대 오차가 발생하였으며 
각각 2.25배, 1.23배의 차이를 보였다. 마찬가지로, 

IEC(Low)의 경우 누출특성 34.0에서 각각 3.85배, 

2.11배의 최대 차이가 발생하는 것을 확인하였다. 

이처럼, 누출특성값이 증가할수록 보다 큰 오차율
을 보이기 때문에 사업장에서는 더욱 면밀한 관리
가 요구된다[5]. 

이와 같이, IEC 기준과 같이 다양한 물질의 폭발
위험범위를 일괄적으로 산정하는 것은 한계가 있
을 것으로 판단되며, 더욱 신중한 적용이 필요하다. 

특히, PHAST 프로그램에서 보다 다양한 변수를 적
용하여 확산모델링이 수행되므로 사업장의 안전측
면에서도 신뢰할 수 있는 결과를 도출할 것으로 판
단된다.

Categorize Equation R2

IEC(High) Y = 0.5372 X + 0.3234 0.9652

IEC(Low) Y= 0.5013 X + 3.6125 0.9934

PHAST Y= 0.374 X + 0.221 0.9989

HyRAM Y = 0.4681 X + 0.3095 0.9999

Table 3. Relation equation for hazardous distance 

Fig. 4. Results for hazardous distance comparison 

using simulation.
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4.2. 대기조건에 따른 폭발위험범위 분석
본 연구에서는 실외 대기조건에 따른 폭발위험

범위를 비교하고자 PHAST에서 최악 및 대안의 사
고 시나리오 대기조건을 적용하였다. 4.1 누출특성
에 따른 폭발위험범위 분석과 동일한 누출조건에서 
대기조건만을 변수로 설정하였으며, Table 6에서 최
악의 시나리오 대기조건의 경우 W/S (Worst scenario), 

대안의 시나리오 대기조건은 A/S(Alternative sce-

nario)로 표기하여 각 조건을 나타내었다. 비교 결과
는 Fig. 5와 같다. 

Fig. 5와 같이 수소가 누출 시 풍향과 누출방향이 
일치하면 공기 연행효과에 의하여 폭발위험범위가 
지속적으로 증가하는 것을 확인하였다[8,17]. 또한, 

IEC 기준과 HyRAM을 통한 폭발위험범위는 대기
조건에 따른 변화가 없으며, PHAST의 경우 W/S, 

A/S 대기조건의 차이가 폭발위험범위에 영향을 미
치는 것을 알 수 있었다. 두가지 조건을 비교하면 
W/S 조건이 A/S 보다 풍속이 낮으며, 대기안정도는 
F로 매우 안정한 상태이기 때문에 확산이 상대적으
로 제한되는 것을 의미한다. 이처럼 불안정한 대기
조건(A/S)에서 0.9배에서 2.9배 정도 넓은 폭발위험
범위가 산정되는 것을 확인하였다. 

특히, 상기 차트에서 누출특성 중간값 1.0에서 
대기조건의 변수인 대기안정도 및 풍속, 대기온도 중 

Categorize Equation R2

W/S Y= 0.2686 X +0.4363 0.9991

A/S Y= 0.4183 X + 0.7712 0.9994

Table 7. Relation equation for hazardous distance 

according to atmospheric 

Unit : times

Representative value PHAST HyRAM

0.01 0.59 0.81

0.1 0.86 0.91

1.0 1.26 1.03

10.0 1.84 1.16

34.0 2.25 1.23

Table 4. Error rate comparison according to ha-

zardous distance for IEC(High) 

Unit : times

Representative value PHAST HyRAM

0.01 1.37 1.87

0.1 1.83 1.94

1.0 2.46 2.00

10.0 3.30 2.08

34.0 3.85 2.11

Table 5. Error rate comparison according to ha-

zardous distance for IEC(Low) 

Categorize W/S A/S

Wind velocity (m/s) 1.5 3

Atmospheric

Temperature (℃)
40 25

Atmospheric Stability F D

Table 6. Atmospheric conditions in W/S and A/S

Fig. 5. Results for hazardous distance comparison 

by atmospheric conditions.
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한 개의 변수만 설정하여 폭발위험범위를 비교하
였다. 풍속에 대한 영향 분석 결과 3m/s 일 때 최대 
약 1.86 배 크게 산정되다. 대기온도가 25℃ 일 때
보다 40℃인 경우 약 1.05배 더 크게 나타난 걸로 
보아 대기온도에 대한 영향은 미비한 것으로 판단
된다. 또한, 대기안정도를 변수로 설정한 결과 불안
정한 대기안정도 등급(D)에서 약 2.44배 더욱 넓은 
범위가 산정되었다. 이와 같이, 대기조건 중 풍속과 
대기안정도가 지배적인 중요 요인으로 작용하며, 

수소는 누출확산 시 분자량이 작아 풍속이 크고 대
기가 불안정할수록 확산속도가 증가하여 보다 넓
은 폭발위험범위를 형성하는 것을 알 수 있었다[2]. 

다만, 이는 지면누출을 가정하였으며, 누출 높이에 
따른 영향도 존재할 것으로 예상된다. 

다음으로, 위 차트(Fig. 5)를 기반으로 실외 대기
조건에 대한 누출특성과 폭발위험범위 회귀분석 
수행 결과 선형회귀식을 Y = log(y), X = log(x) 로 
하여 Table 7에 정리하였다.

따라서, 폭발위험범위 산정 시 시뮬레이션을 기반
으로 대기조건을 고려하여야 하나, 물질의 특성(분
자량, 밀도 등)에 따라 A/S 및 W/S의 영향은 제각
각일 것으로 예상되므로, 각 사업장에서는 본 연구
에서 제시한 회귀식을 활용하거나 취급물질 및 공
정에 따라 타당한 대기조건을 적용하는 것이 필요
하다고 판단된다. 

V. 결 론

본 연구에서는 수소를 대상으로 IEC 기준에 제
시된 누출특성값에 도달하도록 압력과 누출원 면
적을 변수로 설정하여 총 182개의 누출특성값에 대한 
누출조건을 도출하였다. 이를 기반으로 각 누출특
성값과 서로 다른 대기 조건에서 시뮬레이션(PHAST, 

HyRAM)을 통하여 폭발위험범위를 도출하고, IEC 

기준과 동일한 log-log 그래프에서 비교분석하였으
며, 선형회귀식을 제시하였다. 본 연구의 주요 결과
는 다음과 같다. 

(1) 시뮬레이션을 통한 폭발위험범위가 IEC 기준
보다 약 0.6배~3.8배 적게 나타나는 것을 확인하였
다. 따라서, 사업장에서는 이러한 시뮬레이션 프로
그램을 적용하여 각 물질의 특성과 누출 및 대기조
건을 세부적으로 고려하여 안전성을 확보하는 것
이 중요하다고 판단된다.

(2) 누출특성 하한값에서 1m 미만의 폭발위험범
위가 도출되었으며, 이에 대한 회귀분석을 수행하
였다. 그 결과, 결정계수(R2)가 0.96-0.99 수준으로 

신뢰성 높은 선형회귀식을 제시함으로써 기존 차트 

해석에 대한 문제점을 해결하였다. 

(3) PHAST 프로그램에서 대기조건 평가 결과, 수
소의 경우 대기안정도 및 풍속이 폭발위험범위에 
지배적인 요인으로 작용하여, 동일한 누출특성값에
서 대기가 불안정할수록 넓게 산정되었다. 다만, 이는 
지면에서 누출을 가정하였으며, 향후 보다 상세한 
누출원 모델링 수행 시 보다 정확한 폭발위험범위를 
산정할 수 있을 것으로 판단된다.

이처럼, 시뮬레이션을 기반으로 사업장의 다양한 
세부 조건을 고려함으로써 누출특성값 구간마다 합
리적인 폭발위험범위를 산정하고 안전성을 확보할 
수 있을 것으로 기대된다. 
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